PARC
OLYMPIQUE

PAR COURRIEL

Le Stade

Montréal, le 8 décembre 2022

La Tour
Le Centre sportif

L’Esplanade

OBJET : Votre demande d’accés a I'information du 28 novembre 2022
N/Dossier N° : DAI 429

La présente a pour but de répondre a votre demande adressée a notre organisme,
le 28 novembre dernier, en vertu de la Loi sur l'acces aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (c. A-2.1)
(ci-aprés la « Loi ») et ayant pour objet 'accés et I'obtention des renseignements
suivants :

« [...] nous demandons d’avoir acces au calendrier des taches
préventives, avec la fréquence et le nombre d’heures prévues au
calendrier pour chaque tache, qui concernent les titres d’emploi de
« ferblantier et mécaniciens en ventilation » et de « manceuvre général »
(autant dans les domaines d’aide généraux que de montage/démontage).
Plus précisément, nous souhaitons avoir accés au calendrier qui couvre
la période du 1er janvier 2020 au 15 février 2022. »

Aprés analyse, notre organisme est en mesure de vous fournir les calendriers des
taches préventives qui concernent les titres d’emploi demandés pour la période du
1¢" janvier 2020 au 15 février 2022. Veuillez trouver ci-joint copie desdits documents.

Toutefois, ces documents ne contiennent pas la fréquence et le nombre d’heures
prévues pour chaque tache tel que demandé, notre organisme ne détenant pas ces
informations. Au soutien de sa décision, notre organisme invoque l'article 47 (3) de
la Loi qui prévoit ce qui suit :

« 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt
jJours qui suivent la date de la réception d’une demande:

4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2

T 514 252-4141
parcolympique.qc.ca



[..]

3° informer le requérant que I'organisme ne détient pas le document
demandé ou que l'acces ne peut lui y étre donné en tout ou en partie; »

Nous vous avisons que vous pouvez demander la révision de cette décision en vertu

de l'article 135 de la Loi auprés de la Commission d’accés a l'information. Vous
trouverez ci-joint une note explicative concernant I'exercice de ce recours.

Veuillez agréer,- I'expression de nos sentiments les meilleurs.

& D +2022.12.12
Sorna) 18:19:08 -05'00'

Me Denis Privé

Secrétaire général et vice-président Affaires juridiques et corporatives
Responsable de l'accés a l'information et de la protection des renseignements

personnels

p.j. Calendriers des taches préventives du 1°" janvier 2020 au 15 février 2022 pour les titres
d’emplois demandés.



AVIS DE RECOURS EN REVISION

REVISION

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu’'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'acces aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas ou le délai prévu pour
répondre est expiré, demander a la Commission d’acces a l'information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit étre faite par écrit; elle peut exposer brievement les
raisons pour lesquelles la décision devrait étre révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'acces a l'information est la suivante :

QUEBEC MONTREAL

Edifice Lomer-Gouin Bureau 18.200

575 rue Saint-Amable 500, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 1.10 Montréal (Québec) H2Z 1w7
Québec (Québec) G1R 2G4

Tél: (418) 528-7741 Tél: (514) 873-4196

Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs a la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d'accés a un document ou a un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
méme nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais
Les demandes de révision doivent étre adressées a la Commission d'acces a
I'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de I'expiration du délai

accordé au responsable pour répondre a une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’acces a l'information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



APPEL DEVANT LA COUR DU QUEBEC

a) Pouvoir

L'article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d'accés a l'information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L'appel d'une décision interlocutoire ne peut étre interjeté qu’avec la permission d'un
juge de la Cour du Québec s'il sagit d’une décision interlocutoire a laquelle la décision
finale ne pourra remédier.

b) Délais

L'article 149 prévoit que l'avis d’appel d'une décision finale doit étre déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon larticle 151 de la loi, l'avis d'appel doit étre signifié aux parties et a la
Commission dans les dix jours de son dépot au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise a jour le 20 septembre 2006
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=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|
-, Périodique
=] S-GT-05- Systéme de ventilation pour traiter I'¢|
[=] S-GT-3M- P- FER- Entretien préventifde S|
[N Périodique
[=] S-GT-06- Systéme de ventilation pour traiter '
[=] S-GT-3M- P- FER- Entretien préventifde S|
LSS Périodique
(=] S-GT-06A- Systéme de ventilation pour traiter |
[=] S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S|
-, Périodique
=) S-GT-07 - Systéme de ventilation pour traiter I'e|
=] S-GT-3M- P- FER- Entretien préventiide S|

-, Périodique
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Mois janvier février mars avril mai juin juillet aoit septembre octobre novembre décembre
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=] S-GT-07A- Systéme de ventilation pour traiter |

[=] S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S|

. Périodique v
=) S-GT-08- Systéme de ventilation pour traiter I'e|

=] S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S

N, Périodique v
[-] S-GT-08A- Systéme de ventilation pour traiter |

=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|

L Périodique v
=] S-GT-09- Systéme de ventilation pour traiter I'e|

[=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde §|

N Périodique v
[=] S-GT-09A- Systéme de ventilation pour traiter |

=) S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S|

[, Périodique v
[=] S-GT-10- Systéme de ventilation pour traiter I'g

=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S

L Périodique v
=] S-GT-10A- Systéme de ventilation pour traiter |

=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|

L Périodique v
=] S-GT-11- Systéme de ventilation pour traiter I'al

[=] S-GT-3M- P-FER-Entretien préventifde S|

[, Périodique v
[=] S-GT-11A- Systéme de ventilation pour traiter I

=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|

[, Périodique v
=] S-GT-12- Systéme de ventilation pour traiter I'e|

=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|

[ Périodique v
[=] S-GT-12A- Systéme de ventilation pour traiter |

[=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|

[, Périodique v
=] S-GT-13- Systéme de ventilation pour traiter I'e|

[=] S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S|

[N Périodique v
=] S-GT-13A- Systéme de ventilation pour traiter |

=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|

-, Périodique v
=] S-GT-14- Systéme de ventilation pour traiter ']

[=] S-GT-3M- P- FER- Entretien préventifde S|

[, Périodique v
[=] S-GT-14A- Systéme de ventilation pour traiter |

[=] S-GT-3M- P- FER- Entretien préventifde S|

%, Périodique v
=) S-GT-15- Systéme de ventilation pour traiter I'e|

[=] S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S|

N, Périodique v
=] S-GT-15A- Systéme de ventilation pour traiter |

=] S-GT-3M- P- FER- Entretien préventiide S|
N, Périodique v
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Mois janvier février mars avril mai juin juillet aoit septembre octobre novembre décembre

Semaine de 'année 3|4 /5|6 |7 |8|9|10|1|12|13|14 (15|16 |17 |18 |19 20|21 |22 |23 |24 |25|26 |27 |28 |29 |30 |31 |32|33|34|35|36|37|38|39|40 41|42 |43 |44 45|46 |47 |48 |49 |50 (51|52 |53

=] S-GT-16- Systéme de ventilation pour traiter I'e|

[=] S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S|

. Périodique v
=] S-GT-16A- Systéme de ventilation pour traiter |

=] S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S

N, Périodique v
-] S-GT-17 - Systéme de ventilation pour traiter I'e|

=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|

L Périodique v
=] S-GT-17A- Systéme de ventilation pour traiter |

[=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde §|

N Périodique v
[5] S-GT-18- Systéme de ventilation pour traiter '

=) S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S|

[, Périodique v
[=] S-GT-18A- Systéme de ventilation pour traiter |

=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S

L Périodique v
=] S-GT-19- Systéme de ventilation pour traiter '¢|

=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|

L Périodique v
=] S-GT-19A- Systéme de ventilation pour traiter |

[=] S-GT-3M- P-FER-Entretien préventifde S|

[, Périodique v
[=] S-GT-20- Systéme de ventilation pour traiter 'z,

=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|

[, Périodique v
(=] S-GT-20A- Systéme de ventilation pour traiter |

=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|

[ Périodique v
=] S-GT-21- Systéme de ventilation pour traiter ']

[=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|

[, Périodique v
=] S-GT-21A- Systéme de ventilation pour traiter |

[=] S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S|

[N Périodique v
=] S-GT-22- Systéme de ventilation pour traiter I'¢|

=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|

-, Périodique v
=] S-GT-22A- Systéme de ventilation pour traiter |

[=] S-GT-3M- P- FER- Entretien préventifde S|

[, Périodique v
[=] S-GT-23- Systéme de ventilation pour traiter '

[=] S-GT-3M- P- FER- Entretien préventifde S|

%, Périodique v
(=] S-GT-23A- Systéme de ventilation pour traiter |

[=] S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S|

N, Périodique v
=) S-GT-24- Systéme de ventilation pour traiter'|

=] S-GT-3M- P- FER- Entretien préventiide S|
N, Périodique v
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Mois janvier février mars avril mai juin juillet aoit septembre octobre novembre décembre

Semaine de 'année 3|4 /5|6 |7 |8|9|10|1|12|13|14 (15|16 |17 |18 |19 20|21 |22 |23 |24 |25|26 |27 |28 |29 |30 |31 |32|33|34|35|36|37|38|39|40 41|42 |43 |44 45|46 |47 |48 |49 |50 (51|52 |53

(=] S-GT-24A- Systéme de ventilation pour traiter |

[=] S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S|

. Périodique v
=] S-GT-25- Systéme de ventilation pour traiter I'e|

=] S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S

N, Périodique v
[=] S-GT-25A- Systéme de ventilation pour traiter |

=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|

L Périodique v
=] S-GT-26- Systéme de ventilation pour traiter I'e|

[=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde §|

N Périodique v
[5] S-GT-26A- Systéme de ventilation pour traiter |

=) S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S|

[, Périodique v
[ S-GT-27- Systéme de ventilation pour traiter '

=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S

L Périodique v
=] S-GT-28- Systéme de ventilation pour traiter '¢|

=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|

L Périodique v
=] S-GT-29- Systéme de ventilation pour traiter ']

[=] S-GT-3M- P-FER-Entretien préventifde S|

[, Périodique v
[=] S-GT-50- Systéme de ventilation pour apporte!
=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|
[, Périodique v
=] S-GT-51- Systéme de ventilation pour apporte|
=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|
[ Périodique v
=] S-GT-52- Systéme de ventilation pour apporte!
[=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|
[, Périodique v
=] S-GT-53- Systéme de ventilation pour apporte|
[=] S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S|
[N Périodique v
=] S-GT-54- Systéme de ventilation pour apporte.

=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|

-, Périodique v
=] S-GT-56- Systéme de ventilation pour apporte,

[=] S-GT-3M- P- FER- Entretien préventifde S|

[, Périodique v
[5] S-GT-57- Systéme de ventilation pour apporte|

[=] S-GT-3M- P- FER- Entretien préventifde S|

%, Périodique v
=) S-GT-58 - Systéme de ventilation pour apport |

[=] S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S|

N, Périodique v
=) S-GT-59- Systéme de ventilation pour apporte|

=] S-GT-3M- P- FER- Entretien préventiide S|
N, Périodique v




Echéancier de I'entretien préventif

Mois
Semaine de l'année

=] S-GT-5A- Systéme de ventilation pour traiter I'e|
=] S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S|

[, Périodique
=] S-GT-60- Systéme de ventilation pour apporte|
[=] S-GT-3M-P-FER-Entretien préventifde §|

[ Périodique
=) S-GT-61- Systéme de ventilation pour apporte|
=] S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S|

-, Périodique

=) S-GT-62- Systéme de ventilation pour apporte|
=] S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S

N, Périodique
-] S-GT-63- Systéme de ventilation pour apporte!
=] S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S|

[, Périodique
=] S-GT-64 - Systéme de ventilation pour apporte!
=] S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S|

[ Périodique
=] S-GT-65- Systéme de ventilation pour apporte!
[=] S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S|

[ Périodique
[ S-GT-67- Systéme de ventilation pour la sous-|
=) S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S|

[ Périodique
=] S-GT-68 - Systéme de ventilation pour la sous-|
=] S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S|

[N Périodique
=] S-GT-69- Systéme de ventilation pour lasous-
[=] S-GT-3M-P-FER-Entretien préventifde §|

[ Périodique
=] S-GT-70 - Systéme de ventilation Poste 25 kV
[] S-GT-3M- P- FER- Entretien préventifde S

% Périodique
(=) STP-74-001 - Systéme de ventilation Rotonde (|
[=] Systémes de ventilation - HIV- P- FER - Hiv|

a Périodique

janvier
3

4

5

6

février

7

8

9

10

mars

"

12

ANNEE 2020

13

14

15

avril
16

17

18

mai
19120 | 21

juin
22 |23 |24 | 25|26 |27

juillet
28 |29 |30 |31

aolt septembre

32|33 |34 35|36 |37

38|39 |40 | 41

octobre novembre
42 [ 43|44 | 45|46 [ 47

décembre

48 | 49 | 50 | 51

52 | 53
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Mois févrior avril mai aoit septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année 2 7 13 [14[15 [16[17 18] 18 [20 21 22 5 7 3233343536 |37 [38 [ 30 [40 41 [42 [ 43 [ 44 |45 4647 |48 |40 [50 [ 515253
= ¥
5 Filtres (FMAN)-3M-P- AG - (FEV,MALAOUT, NOV) changementde fitres
J Périodique v x v
\ Périodique v
8 ducsPo
= Filtres (FMAN)-3M- /MALAOUT, NO'
v Périodique v
A Périodique v x v
PO
Filtres (FMAN)-3M- P /MALAOUT, N
2 Périodique v g v
9 Périodique v
8 duCsPO
= Filtres (FMAN)-3M- /MALAOUT, NO'
y Périodique v
. Périodique v x v
5 p . e . .
= Filtres CSPO-3M - P-AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
= Périodique x >4 v
[ C-56-001 ilation apportd'air pour ié dispositif TCA)
a8 HIV-P - (mi-mai)
[m] Périodique x
R =
(] Périodique x
a apportdairpour
g éres - DHIV-P - (mi-mai)
e, Périodique x
] HIV-P- AG-E: br
o Périodique x
a apportdairpour
] éres - DHIV-P - (mi-mai)
e, Périodique x
a 5
- Périodique x
[ C-69-001 TCAI2MI-17, 12M1-19
= Filtres -M-P-
B Périodique v v v v v v v v
[ C-85-001 - Ventilateur air pour’
5 Filtres -M-P-
B Périodique v v v v v v v v
[ co7 S i ion & i és parlocal :C 150, ié TCAIGM1-13,15)
5 Filtres -M-P-AG -Cl
9 Périodique v v v v v v v v
8 S i ion & i és parlocal : PB3*H02900) (relié au TCAI 9:M1-16,17, 18, 68,69, 71,
5 Filtres -M-P-AG -C} ‘
. Périodique v v v v v v v v
5 e - o . o e .
& Filtres -M-P-
y Périodique v v v v v v v v
(] C-97-005 - Evacuateur de la salle d'opération de la Centrale termique. TCAI 9:M1-20, 9:M1-83, 9:M1-86, :M1-109, :M1-111
= Filtres -M-P-
g Périodique v v v v v v v v
] E200 MO1 010 - Dalle promenade
] q P-M
. Périodique x v
(1 H 100 F09 010 - Salle de tileties des femmes.
a8 q P-M
. Périodique X v
=] M-138-001 it iveaux i
= Fitres [ 211 - P -AG - (Janv.Avril.Juil 0ct) changement e filres [
(] Périodique v v v X v
8 des niveaux 1554 355, i
B F\Itre-2M-P-AG-(Janv‘Avm,Jqucﬂchangemenmeﬂhre&-
" Périodique v v v x v
\ Périodique v
Périodique v v V4 X v
r ELL it ux i ié auTCAI 7:M1-11)
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Mois janvier février. septembre octobre novembre décembre.

Semaine de Iannée 2 I 21 [ 22 3334 |35 | 36| 37 | 38 | 30 | 40 | 41| 42 | 43 | 44 | 45
(= Filtres 2M-P-AG - (Janv,Avril Juil, Oct) changement de filtres|

Périodique v
. Périodique
- Périodique v v v X v

=) M-138-004 - Systéme 1654355, zone périphériq TCAIT:M1-42)
= qu—-2M-P-Ae-uanvmnuun ctichangementde fitres [N

Périodique
N, Périodique v
%, Périodique v 7 v X 72
=) M-138-005 - Systéme d'air neuf minimum dédié (DOAS) pour M-138-001, M-138-002 et M-138-003
= me— 2M-P-AG - (Janv,Avril Juil Oct) changement defiltres|
\ Périodique 4 v 2 X v
Périodique v
- Périodique v 7 7 X v

5| M-138—00€-$r1 | Judo Dojo TCAI5:1-172, 6:1-173, 5:1-174,

N
N
N
X
{

= Filtres| -2M-P-AG- Changementde filtes [l vanv. Mars, Mai, suitet Sept, Nov)
- Périodique v v x x v v
[ M-138-007 air 170
& Fittres [N 2 - P- AG - (Janv.Avril Juil,Oct) changement de filres [
A Périodique V4 v v x v
Périodique v
Périodique v 72 v e v
F\m'e-2M—PVAGr(Janv,Avm,JuM‘Ocl)changemenmeﬁlh'es-
e, Périodique v v v x v
N, Périodique v
. Périodique v v v b 4 v
-] M-138-010 - Systéme de ventilation et climafisation sous-station 25 kv-du mat.( Relié au TCAI 7:M1-151, 152, 153, 154, 165, 156, 157,158)
5 Filtres -M-P-AG -Cl ‘
Périodique v v v v v v X7’ 7!
2| 6 7 & 138
2 F\Vtre_ZMrPVAGr(anv,Avm,JuH‘Ocl)chsngemenmeﬁl(res-
Périodique v v v x v
., Périodique v
Périodique v v v x v
g . T s
= Filtres -M-P-AG -G}
g Périodique v v v v v v v v

2100% dair recirculé, debitd'air col

e F\\trss_-2M-P-AG-(Janv‘Avrl\,Jqu:ﬂchangemen(daﬂltfes-
. Périodique v v v x v
- Périodique v
e, Périodique v v v x v
-] M-165-008 -Ventiloconvecteur dela salle duTCAIno 7
= Fitre I 211 P - AG- (Janv.Avrl Juil Oct) changementde fires [
. Périodique 4 7 v X v
Périodique v
e, Périodique v v v x v
[ M-17001 - slé
a 8 | |
O Périodique b4
5] M-170-03-Hotte i tme & fon,  ventilats
a Fuures-2M-P-AG-uanvAwn,Juwo:ncnangemnmames-
N Périodique v v v X v
Périodique v
e, Périodique v v v x v
5 M-170-04-UC1 i - iveau 170
| F\Hres-2M-P-AG-(Janv‘Avm.JuH‘Oc()changementdeﬂlves-
Périodique v v v X v
5 Périodique v
Périodique V4 v v 54 v
(5] M-18501 - i

= AP AC- desallesde ]
|

N, Périodique
(=) M-208-01 -
5 aotsiocorn I~ Gasates

Périodique x
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Mois Janvier fovrier septembre octobre novembre décembre
Semaine de l'année 2 T 2 38 [0 | 40 | 41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
) M-221-001
8 | e desalles L]
e, Périodique X
= M-237-01 -
E - dosalles ]
e, Périodique x
=) M-260-001 icati iveau 260
& P desalles | ]
Périodique x
=) M-322.001
= Fitres [ 241 - P- AG- (Janv.Avrl.Juil Oct) changement e fitves [
-, Périodique v v v X v
N, Périodique v
., Périodique v v v X v
-] M-398-001 ' ffage, & 100% d'air ‘air constant, serpen
= Fitros | - 241- P - AG- anv.Avril Juil oct) changement e ftrs [
-, Périodique v v v x v
- Periodique v
o Périodique v v v x v
£ M4t i i hauffage, & 100% d'ai extéri it, débitd ai serpentin électrique d
=) Fmres-2M-P-AG-uanvAvm,Juwcncnangemsmdemwes-
Périodique v 7 7 X 7
5 Periodique v
. Périodique v v v x v
) M-424-01 ]
= F\Ives-2M7PVAGr(Janv.Avn\,JuM‘Dct)changementdsﬁl\res-
.., Périodique v v v b 4 v
; Periodique v
-, Périodique v v v x v
B . 2100% dar I
& Fittres - 241- P - AG - (Janv,Avrl Juil Oct) changement e fires [
e Périodique v v v b 4 v
. Periodique 7
- Périodique v v v X v
=) M-437-001 TASetTAG
& Fittes - 2V1- P - AG - (Janv,Avrl Juil Oct) changementde filre<|
. Périodique v v v x v
5 Periodique v
A Périodique v v v X v
=] M-70-001 - Systéme de ventilation dea gare m-70-1
5] M-70-3M1- P- AG - Entretien préventifde M-70 qui comprend:
[a} Periodique v
E m702
5] M-70-3M- P- AG - Entretien préventifde M-70 qui comprend:
N, Periodique v
N, Periodique v
¥ Périodique x
B
5] M-70-3M1- P- AG - Entretien préventifde M-70 qui comprend:
1 Périodique x
N, Periodique v
. Periodique v
£ M-70.007
5] M-70-3M- P- AG - Entretien préventifde M-70 qui comprend:
e, Périodique v
. Periodique v
e, Périodique x
E
51 M-70-3M- P- AG - Entretien préventifde M-70 qui comprend:
N, Periodique Vs
: Periodique v
] Périodique X
N, Periodique v
=1 N 000 C09 010 - Toilette femmes
8 (critiques) - '
Périodique x v 4
=1 N 10002 060 - Toilette femmes [
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Mois février mars. avril Juillet septembre octobre novembre. décembre
Sermains s Tannée 2 [o [w0]w 2] ]®]w]7]e AEIE 7 28 [ 20 [ 30 1 |32 3| 34 | 35 | 36 a7 [ 8 [ 30 [ 40 [ 41 [42 [ 43 [ 44 | 45| |7 [ | @[50 51

= (critiques) - A-P - M
v Périodique X v
(=] N 150 EO3 020 - Salle de toilettes
= (critiques) - A- P - M
A Périodique x v
(=] N 20AEO1 020 - Salle mécanique du gymnase CSPO situé au niveau 124
= (criiques) - A- P - M
. Périodique X v
=) Niveau 300 (139'1") -

2 Périodique x
(=] PA1* HO4 010 - Salle de toilettes des hommes.

- Périodique x v
(-] PA2* D07 010- Salle de toilette des femmes prés réception
a (crifiques) - A- P~ M T
. Périodique x v
5] PA2*E02010- Salle de conférence “Salon Archipel
] (crifiques) - A- P~ M
N Périodique X v
5] P A2* PO2010 - Salle de toilettes hommes
a t P
. Périodique x v
= P-106-002- des bureaux adminis
& Filtres (FMAN)-3M- P~ AG - (FEV;MAI,AOUT, NOV) changermentde fitres
5 Périodique v
e, Périodique v x v
) Périodique v

=] P-124-001 - Systéme de ventilation entrée niveau 86 du CSPO. (relié au TCAI 5:M5-195)
= Filtres (FMAN) -3M- P - AG - (FEVMAI,AOUT, NOV) changementdefiltres.

5 Périodique v
e, Périodique v x v
5 Périodique v
5] P-124 i N200E01 o) (relié au TCAI5:M5-195)
2 Filtres (FMAN)-3M- P~ AG - (FEV;MAI, AOUT, NOV) changermentde fitres
5 Périodique v
n Périodique v G v
5 Périodique v
5| 3 i i inning du114du CSPO. (relié au TCAI5:1-117)
£ Filtres (FMAN)-3M- P~ AG - (FEV,MAI, AOUT, NOV) changermentde fitres
3 Périodique v
" Périodique v x v
. Périodique v

(-] P5-002- Unité de raitementd'air
= Henlex-3M-P.

o Périodique v v 7
5] P5-003- Unité de wraitementd!
51 Henlex-3M-P

v Périodique v v v
(-] P5-008 - Unité de traitementd
[ Henlex-3M-P
: Périodique v v v

[ P5-009- Unité de traitement d'air
(= Henlex-3M-P

9 Périodique v v 7.
=) P5-010- Unité de traitement d'air
5 Henlex-3M-P.

v Périodique v v v
(=] P5-011 - Unité de traitement d'air
[ Henlex-3M-P

" Periodique v v v
(=] P5-012- Unité de traitement d'
(=] Henlex -3M-P
Periodique v v v

=) P5-013- Unité de traitementd'air

= Henlex-3M-P
. Périodique v v v
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[ P5-14- Unité de raitementd'air
= Henlex-3M-P.

" Périodique v 7 v
(-] P5-148- Ventilo-convecteur
=1 Henlex-3M-P.

. Périodique v v v
(-] P5-149- Ventilo-convecteur
5] Henlex-3M-P.

\ Périodique v v v
(-] P5-150- Ventilo-convecteur
= Henlex-3M-P.

3 Périodique v v v
(-] P5-151 - Ventilo-convecteur
= Henlex-3M-P.

9 Périodique v v v
(=1 P5-153- Ventilo-convecteur
= Henlex-3M-P.

= Périodique v v v
(-1 P5-154 - Ventilo-convecteur
(= Henlex-3M-P.

2 Périodique v v v
[ P5-155- Ventilo-convecteur
= Henlex-3M-P

y Périodique v v v
= P5-156 - Ventilo-convecteur
=1 Henlex-3M-P.
- Périodique v v 7

(-1 P5-157 - Ventilo-convecteur
= Henlex-3M-P.

3 Périodique v v v
(-1 P5-158-Ventilo-convecteur
= Henlex-3M-P.

5 Périodique v v v
] P5-159- Ventilo-convecteur
& Henlex-3M-P.

” Périodique v 2 g
(= P5-160-Ventilo-convectewr
= Henlex-3M-P.

B Périodique v v v
(] P5-161 - Ventilo-convecteur
= Henlex-3M-P.

5 Périodique v v v
1 P5-162- Ventilo-convecteur
= Henlex-3M-P.
o Périodiqus 7 v v

[ P5-163-Ventilo-convecteu
[ Henlex-3M-P

" Périodique v v v
=) P5-164-Ventilo-convecteu
=) Henlex-3M-P.

: Périodique v v v
(-] P5-165-Ventilo-convecteur
& Henlex-3M-P

5 Périodique v v v
=) P5-166-Ventilo-convecteu
(= Henlex-3M-P

5 Périodique v v v
=] P5-167- Ventilo-convecteu
[ Henlex-3M-P
Périodique v v v

=) P5-168-Ventilo-convecteu
=1 Henlex-3M-P-

. Périodique v v v
(-] P5-169- Ventilo-convecteur

[ Henlex-3M-P

r Périodique v V4 v 4

=] P5-170- Ventilo-convecteur
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février

avril

EREEEE

28

2930 [ 31

32

aoit septembre

3334 [35 | 36 | a7

3839 [ 40 41

octobre

a2

43| a4 [ 45

novembre
46 | 47

décembre

= Henlex-3M-P-

v Périodique
=] P5-171 - Ventilo-convecteur
=) Henlex -3M-P-

d Périodique
=) P5-172- Ventilo-convecteur
[ Henlex -3M-P-

n Périodique
=] P5-174 - Ventilo-convecteur
= Henlex-3M-P-

. Périodique
=) P5-18- Unité de traitement d'air
[ Henlex-3M-P

N Périodique
[5] P5-19- Unité de traitement d'air
[ Henlex-3M-P

) Périodique
=1 P5-1A-Systéme de ventilation -
[ P-5-4M-P- sur P' <[
N Périodique
5 Périodique

[ P5-20- Unité de traitement d'air
(2 Henlex-3M-P
. Périodique
[ P5-21-Traite air de la piece.
[ Henlex-3M-P
- Périodique
(=) P5-22- Unité de traitement d'air
& He v-P
J Périodique
=) P5-23- Unité de traitement d'air
[ Henlex-3M-P
J Périodique
] P5-24- Unité de raitementd'air
& Henlex-3M-P

5 Periodique
(=] P5-24A- Systéme de ventiation (relié au TCAI G:M1-87)
[ P-5-4M-P besoin sur E B |
5 Périodique
g Périodique

=) P5-25- Unité de traitement d'air
(= Henlex-3M-P

J Périodique
2] P5-26- Unité de traitement d'air
[ Henlex-3M-P

g Périodique

=] P i i ¥
[ P-5-4M-P besoin sur'

pai*y05080

P5- L
v Périodique
. Périodique
[ P5-27- Unité de traitement d'air
[ Henlex-3M-P

o Périodique
=) P5-28 - Unité de traitementd'air
= Henlex-3M-P-

J Périodique
=) P5-29- Unité de traitement d'air
[ Henlex-3M-P

v Périodique
=) P5-2A- Systeme de ventiation[JJJJJ et oue thermique.(relié au TCAI 6:M1-69, 71, 81, 83)

=) Roue Thermig [ ‘air dela Roue

O Périodique
(] Périodique
£ P-5-4M-P besoin sur

o< -

n Périodique

Périodique
=) P5-30- Unité de traitement d'air
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= Henlex-3M-P
9 Périodique v v v
(] P5-31 - Unité de traitementd'air
= Henlex-3M-P.
L Périodique v 7 v
(] P5-32- Unité de traitementd'air
5 Henlex-3M-P.
) Périodique 7 v v
£ P5-33- Unité de traitementd'air
=1 Henlex-3M-P.
" Périodique 7 ¥ 7.
(5] P5-34- Unité de traitementd'air
=) Henlex-3M-P.
" Périodique v v 7.
(-] P5-35- Unité de traitementd'air
= Henlex-3M-P.
" Périodique v v v
[ P5-36- Unité de traitementd'air
= Henlex-3M-P.
- Périodique v v v
[ P5-37 - Unité de traitementd'air
(= Henlex-3M-P.
9 PeR g v v v
(=] P5-38- Unité de raitementd'air
& Henlex-3M-P.
) TR v v v
5] P5-39- Unité de traitementd'air
= Henlex-3M-P.
) Périodique v v v
=) P5-3A- Systeme de ventilation [[lllretié au TcAI 6:M1-73, 74, 75)
(= P-5-4M-P sur 3 E B
N Périodique v v
5 Periodique v
(-] P5-40- Unité de traitementd'air
& Henlex-3M-P.
) e v v v
5] P5-41- Unité de traitementd'air
= Henlex-3M-P.
, oI v v v
5] P5-42- Unité de traitementd'air
= Henlex-3M-P.

. Périodique v v v
[ P5-43- Unité de traitement d'air
[ Henlex-3M-P
N Périodique v v v

[ P5-44- Unité de traitementd'air
= Henlex-3M-P.

" Périodique v v v
[ P5-45- Unité de traitementd'air
=) Henlex-3M-P.

: Périodique v v v
2] P5-46- Unité de traitementd'air
& Henlex-3M-P.

5 Périodique v v v
(5] P5-47 - Unité de traitementd'air
= Henlex-3M-P.

" Periodique v 7 v
o P
[ P5-4M-P be E B |
5 Periodique Vg
5 Periodique v v
£ Ps4R siat i
[ P-5-4M-P. besoin sur E B |
y Periodique v v
5 Periodique v

=] P5-62- Unité de traitementd’
= Henlex-3M-P-
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. Périodique va v v
= P5-6A- systome do ventiation dufJ il reiie au tcai s1-e6)
[ P-5-4M-P besoin sur PS-e_
\ Périodique v v
\ Périodique v
=) P5-74- Unité de traitement d'air
[ Henlex-3M-P
) Périodique ) 5 )
5 P5-9A- Systéme de ventiation saile dmange
= P-5-4M-P. besoin sur| P5.e(-
3 Périodique v v
9 Périodique v
2] P-60-001 P-60-001 Nord #
(= Filtres CSPO -3M - P-AG- (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
[u] Périodique x 74 v
8 y i anon gence)
5 Filtres CSPO-3M - P-AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
9 Périodique X x v
(2] P-60-003- Systé i i TCAISMI-174, 5:M1-176.
= Filtres CSPO -3M - P-AG- (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
S Périodique X X v
=l Nord-EstTour (sur , 5:M1-83, 5:M1-84, 5:M1-86
= Filtres CSPO -3M - P-AG- (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
3 Périodique X x v
a8 Sud-Esttour #1
=) Filtres CSPO -3M - P-AG-- (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
s, Périodique x x v
El yste i épo ire. TCAI3MI-171
= Filtres CSPO -3M - P-AG- (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
Périodique X x v
=) P-60-007- Systé ilation P-60-007, i TCAISM1-87
= Filtres CSPO -3M - P-AG- (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
5 Périodique X X v
B P y P- PO, TCAIS:M1-67, 5:M1-69
= Filtres CSPO -3M - P-AG-- (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
=) Périodique x X v
aP y dlation P-
[ Filtres CSPO -3M - P-AG- (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
" Périodique >4 x v
=] TCA)
= Filtres CSPO -3M - P-AG- (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
3 Périodique X x v
8 pour TCA)
= Filtres (FMAN)-3M- P~ AG - (FEV;MAI, AOUT, NOV) changermentde fitres.
N Périodique v
i Périodique v x v
: Périodique v
a8 ,79,80,81,82)
(& Filtres-M-P
(] Périodiqus v v v v v v v v
[ P-60-031 pour y TeA)
=) Filtres (FMAN) -3M- P~ AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changementde filtres
N Périodique v
. Périodique v x v
o Périodique v
(-] P-60-063- Ventilateur pourle local de ferblanterie
= Filtres CSPO -3M - P-AG- (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
N Périodique x X v
(=] P6-01 - Unité de traitementd'air
& He -AG-Entretien Henl
n Périodique v x v
=) P6-03- Unité de traitement d'air
[ He AG-Entretien Henl
" Périodique v x v
=) P6-04- Unité de traitement d'air

= P-AG-E Henlex
L_ Périodique v X v
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-] P6-05- Unité de raitementd'air
[ Henlex2-3M- P-AG - Henlex
2 Périodique v x v
(-] P6-06- Unité de traitementd'air
& H - Henl
. Périodique v x v
(] P6-07- Unité de traitementd'air
[ Henlex2-3M-P- Henl
9 Périodique v x v
(-] P6-08- Unité de traitementd'air
= P-AG-E Henlex
9 Périodique v X v
-] P6-09- Unité de traitement d'air
E AG-Entretien Henlex
A Périodique v x v
[ P6-10 - Unité de traitement d'air R..q. bloc 9 et 10
= Henlex2-3M-P-AG - 6 3 Henlex
n Périodique v x v
(=1 P6-11 - Unité de traitementd'air
[ Henlex2-3M-P-AG -
S Périodique v X v
5 P6-12- Unité de raitementd'air
& H P-AG-E
3 Périodique v x v
5 P6-13- Unité de traitementd'air
[ Henlex2-3M-P-AG - Henl
.., Périodique v x v
(] P6-14-Traite lair dela piece
(= Henlex2-3M-P-AG-E; 8 Henlex
. Périodique v x v
(] P6-15- Unité de raitementd'air
[ Henlex2-3M-P-AG-E
g Périodique v X v
] P6-16- Unité de raitementd'air
& H - ¢ 2 Henl
=) Périodique v X v
(=] P6-17- Unité de raitementd'air
& H - Henl
" Périodique v x v 4
(] P6-18- Unité de traitementd'air
(= Henlex2-3M-P-AG-E ¢ 2 H
3 Périodique v x v
= P6-19- Unité de traitementd'air
g P-AG-E
e, Périodique v x v
[ P6-20- Unité de traitementd'air
[ Henlex2-3M-P-AG -
. Périodique v x v
] P6-21 - Unité de raitementd'air
5] Henlex2-3M-P-AG-
3 Périodique v X v
2] P6-22- Unité de traitement d'air
& H -
o Périodique v X v
(=] P6-23- Unité de traitementd'air
& H &
. Périodique v x v
(] P6-24-Traite lair dela piece
[ Henlex2-3M-P-AG - Henlex
2 Périodique v x v
=) P6-25- Unité de traitement d'air
(= Henlex2-3M-P-AG - Henlex
3 Périodique v x v
(-] P6-26- Unité de traitement;
P Entr Henl
Périodique v x v 4
r =) P6-27- Unité de traitement d'air
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= P-AG-E Henlex
" Périodique v X v
=] P6-28- Unité de traitement d'air
(= Henlex2-3M- P-AG - Henlex
A Périodique v x v
(5] P6-29- Unité de traitementd'air
[ Henlex2-3M-P-AG - Henlex
. Périodique v X v
£ P6-30- Unité de traitementd'air
& H - Henl
2 Périodique v x v
(] P6-31 - Unité de traitementd'air
=) Henlex2-3M-P - Henl
- Périodique v x v
5] P6-32- Unité de traitement d'air
8 P-AG-E Henlex
. Périodique v x v
5 P6-33- Unité de traitementd'air
= Henlex2-3M-P-AG-E ¢ 2 H
e, Périodique v X v
[ P6-34- Unité de raitementd'air
(= Henlex2-3M-P- Henl
. Périodique v X v
(=] P6-35- Unité de raitementd'air
& H - Henl
¥ Périodique v x v
(-] P6-36- Unité de raitementd'air
= Henlex2-3M-P-AG-E ¢ 2 H
o Périodique v x v
[ P6-37- Unité de traitementd'air
= Henlex2-3M-P-AG-E 6 2 H
e, Périodique v x v
[ P6-38- Unité de traitementd'air
[ Henlex2-3M-P-AG -
. Périodique v x v
(] P6-39- Unité de traitementd'air
(= Henlex2-3M-P-AG -
z Périodique v X v
(] P6-40- Unité de traitementd'air
& H - Henl
3 Périodique v X v
=) P6-41-Unité de traitementd'air
& H - Henl
£ Périodique v X v
[ P6-42- Unité de traitementd'air
(£ Henlex2-3M-P-AG-E ¢ 2 H
. Périodique v x v
5 P6-43- Unité de traitementd'air
=) P-AG-E 6 6 Henl
1 Périodique v x v
[ P6-44- Unité de traitementd'air
[ Henlex2-3M-P-AG -
-, Périodique v x v
[ P6-45- Unité de traitementd'air
[ Henlex2-3M-P- Henlex
2 Périodique v x v
(] P6-46- Unité de traitementd'air
& H - Henl A2
n Périodique v 4 x v 4
(] P6-47 - Traite lair dela piece
& P-AG-E Henlex
A Périodique v x v
[} P6-48- Unité de traitement d'air
E P-AG-E Henlex
2 Périodique v x v
=] P6-49- Unité de traitementd
[ Henlex2-3M-P-AG - Henlex
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5 Périodique v v
(-] P6-50- Unité de traitementd'air

8 P-AG-E Henlex
A Périodique v x v
(-] P6-51 - Unité de traitement,

= P-AG-E Henlex
v Périodique v X v
2] P6-52- Unité de traitement d'air

[ Henlex2-3M- P-AG - Henlex
y Périodique v X v
(] P6-53- Unité de traitementd'air

& H - Henlex
A Périodique v x v
] P6-54- Unité de traitementd'air

= - Henl
. Périodique v X v
(- P6-55- Unité de raitementd'air

a8 - Henl
= Périodique v B v
(-] P6-56- Unité de raitementd'air

& H -AG-Entretien Henll
n Périodique v X v
= P6-57 - Unité de traitementd'air

(= Henlex2-3M-P-AG -
. Périodique v x v
(-] P6-58- Unité de traitementd'air

[ Henlex2-3M-P-AG -
- Périodique v X v
(=] P6-59- Unité de raitementd'air

& H - S Henl
b, Périodique v X v
(-] P6-60- Unité de raitementd'air

& H - Henl
- Périodique v x v
[ P6-61 - Unité de traitementd'air

(£ Henlex2-3M-P-AG - ¢ 2 Henl
. Périodique v x v
[ P6-62- Unité de traitementd'air

I P-AG-E Henl
n Périodique v X v
(] P6-63- Unité de traitementd'air

= Henlex2-3M-P-AG -
. Périodique v x v
-] P6-64- Unité de traitementd'air

5] Henlex2-3M-P-AG-
o Périodique v X v
=) P6-65- Unité de traitementd'air

& H - Henl
3 Périodique v X v
] P6-66- Unité de raitementd'air

& H -
_ Périodique v X v
5 P6-67- Unité de traitementd'air

(= Henlex2-3M-P-AG -
9 Périodique v x v
[ P6-68- Unité de traitementd'air

5] Henlex2-3M-P-AG-
n Périodique v 5 v
(-] P6-69- Unité de traitementd'air

& H -AG-Entretien Henl
n Périodique v x v
(=] P6-70- Unité de traitementd'air

[ He AG-Entretien Henl
" Périodique v x v
(-] P6-71 - Unité de traitementd'air

P P-AG-E Henl

}\;_ Périodique v X v
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=) P6-72- Unité de traitementd'air
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Semaine de l'année

[ Henlex2-3M- P-AG - Henlex
9 Périodique
=) P-73- Unité de traitement d'air
& H - Henl
g Périodique
5] P6-74- Unité de traitement d'air
[ Henlex2-3M-P- Henl
\ Périodique
=) P6-75- Unité de traitement d'air
p P-AG-E Henlex
\ Périodique
=] P6-76- Unité de traitement d'air
= AG-Entretien Henlex
J Périodique
(=) P6-77- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M-P-AG - Henlex
J Périodique
=) P6-78- Unité de traitement d'air
[ Henlex2-3M-P-AG -
v Périodique
[ P6-79- Unité de traitement d'air
& He P-AG-E
. Périodique
= P6-80- Traite 'air de la piece.
[ Henlex2-3M-P-AG - Henl
- Périodique
(=) P6-81- Unité de traitement d'air
[ Henlex2-3M-P-AG -E; Henlex
J Périodique
=) P6-82- Unité de traitement d'air
[ Henlex2-3M-P-AG - E;
J Périodique
] P6-83- Unité de raitementd'air
& He - Henl
9 Périodique
(-] P6-84- Unité de raitementd'air
B He - Henl
v Périodique
[ P6-85- Unité de traitement d'air
£ Henlex2-3M-P-AG-E: H
. Périodique
[ P6-86- Unité de traitement d'air
f P-AG-E
- Périodique
[ P6-87- Unité de traitement d'air
(= Henlex2-3M-P-AG - E;
J Périodique
=) P6-88- Unité de traitement d'air
© Henlex2-3M-P-AG-E
J Périodique
=] P6-89- Unité de traitementd'air
& He -
. Périodique
=) P6-90- Unité de traitement d'air
& He E
9 Périodique
2] P6-91- Traite air e la piece bloc 7
[ Henlex2-3M-P-AG - Henlex
J Périodique
=) P6-92- Unité de traitement d'air
£ Henlex2-3M-P-AG - E; Henlex
9 Périodique
[ P-70-001 des bureaux csPo

= Filtres (FMAN)-3M-

Périodique
. Périodique

| AOUT, N

TCA)

ANNEE 2020

février

avril mai

73|74 7516 178 18]

200t

32[33 3435

E3

septembre

a7

383940 41
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2

43 [ a4 [ 45

novembre
46 | 47

décembre
OEEEE
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" Périodique
=) Filtres CSPO - 3M - P-AG- (Sept, Dec, Mars, Juin) changementdefiltres
9 Périodique
€] il -
[ Filtres (FMAN)-3M-P- /MALAOUT, N
g Périodique
v Périodique
J Périodique
[ P-70-VAT il hall

. Périodique

Filtres CSPO - 3M - P -AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres

=) Filtres CSPO-3M - P-AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementdefiltres

v Périodique

BP-

TCAI7:M2:37,39,41)

= Filtres CSPO-3M - P~ AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementdefiltres

TCAI7:M2:37, 7:M2-39 7:M2-41

. Périodique
[ P-70-VE1 air,
= Filtres CSPO -3M - P-AG- (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
N Périodique
=]
[ Filtres (FMAN)-3M- P~ AG - (FEV,MAI, AOUT, NOV) changermentde fitres
3 Périodique
. Périodique
J Périodique
=] yste P
= Filtres (F,MAN)-3M- P~ AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changementde filtres
g Périodique
. Périodique
J Périodique
=] ¥
a M-P - MG - Insp:
O Périodique
5] R A1* C01 700 - Rotonde métro
& Dr AG-Vidanger
9 Périodique
(=1 $000 001 070- Toilette
a (Stade) -A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
v Périodique

=] 5000 001 350 - Toilettes et douches

a
. Périodique

(Stade)-A-P alimentation et

=] 5000 001 420 - Entrée du vestiaire

retour (toilettes)

-, Périodique

(critiques) - A-P - M

[ 000 002020 - Salle polyvalente

=)

Périodique

=) $000 002050 - Salle de toilettes hommes.

]
3 Périodique

(stade)-A-P- ‘alimentation

=] $000 002 060 - Salle de toilettes fernmes

a (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
. Périodique
(Stade)-A-P- alimentation etretour (toilettes)
9 Périodique
=] §000 004 230 - Salle de toilettes des femmes
a (stade)-A-P- ‘alimentation )
J Périodique
=) 5000 004 260 - Salle de toilettes des hommes.
8 (Stade) - A-P- ‘alimentation etr ilettes)
9 Périodique

=) $000 004 370 - Salle de toilettes mixte

(Stade)-A-P alimentation et

Périodique
=) S 000 005 060 - Salle de toilette mixte

retour (toilettes)

TCAI7:M2:37)

X
v
X
X
X
X
v
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= (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
9 Périodique x
=] § 000 005 080 - Salle de Toilette mixte
= (Stade)-A-P- ‘alimentation )
g Périodique x
(1 $000 005 120 - Salle de toilette mixte.
a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation )
v Périodique X
(=] $000 006 050 - Salle de toilettes mixte
& (Stade)-A-P- alimentation etretour (toilettes)
2 Périodique b d
(-] 5000 006 340 - Salle de toilette mixte.
8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
- Périodique X
-] $000 012 040 - Salle de toilettes fernmes
a (Stade)-A-P ‘alimentation etretour (tollettes)
3 Périodique x
=1 $000 012 060 - Salle de Toilette hommes
a (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (tollettes)
i Périodique x
51 000013 370 - Salle de toilette mixte magasin central
a (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
. Périodique X
(=1 $000 014 060 - Salle de toileties hommes
a (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
¥ Périodique X
-1 $000 014070 - Salle de toilettes mixte
e (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
o Périodique x
1 $000 017 322 - Salle génératrice Life and Safety
] (critiques) - A-P- M
e, Périodique b4 v
a8
g (Stade)-A-P- ‘alimentation )
+ Périodique X
1 $000 02A460 - Salle de toilettes.
] (Stade)-A-P- ‘alimentation )
d Périodique X
-] $000 03A040 - Salon rouge
a8 (critiques) - A-P E
3 Périodique x v
=1 $000 03A050 - Toilettes fermmes
a (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
£ Périodique X
] § 000 03A070 - Toileties hommes
a (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
. Périodique X
1 5000 03A390 - Salle de toilette mixte
] (Stade)-A-P- (alimentation etretour (toilettes)
1 Périodique X
=1 000 03A410- Salle de toilettes et douches hommes.
8 (Stade)-A-P- ‘alimentation )
- Périodique x
(1 $000 04A230 - Toilettes femmes
| (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (tilettes)
2 Périodique X
(] $ 000 04A260 - Toileties hommes
a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
n Périodique X
1 $000 04A340 - Toilette
= (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
9 Périodique x
=] § 000 04A360 - Toilette mixte
8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (tollettes)
2 Périodique x
=] § 000 07A030 - Toilette mixte
] (Stade)-A-P- ‘alimentation )
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" Périodique X
-] $000 07A050 - Toilette mixte
8 (Stade)-A- P ‘alimentation etretour (tollettes)
9 Périodique x
8 Salle de toilettes et de douches des femmes
= (Stade)-A-P- dialimentation etretour (toilettes)
9 Périodique x
=] 000 08A090 - Toilette et salle de douches
8 (stade)-A-P- ‘alimentation )
9 Périodique x
(] $000 14A030 - Salle de toilettes des hommes
I= (tade)-A-P- ‘alimentation )
g Périodique x
-1 $000 14A 00 - Salle de toilettes des femmes
= (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
. Périodique b4
(1 $000 14A 080 - Toilette mixte salle de repos accuei.
a8 (Stade)-A-P- alimentation etretour (toilettes)
= Périodique v
(1 $100 003 060 - Salle de toilettes fermes.
a (critiques) - i
n Périodique X v
(Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (tollettes)
3 Périodique X
1 $100 003 070 - Salle de toileties hommes
E q P-M
e, Périodique x v
] (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
o Périodique x
1§ 100 006 080 - Salle de toilettes fermes
] q P-M
e, Périodique x v
a (Stade)-A-P- alimentation etretour (toilettes)
- Périodique X
1'$ 100 006 090 - Salle de toilettes hommes
Cl q P-M
. Périodique x v
8 (Stade)-A-P- alimentation etretour (toilettes)
" Périodique X
1 $100 008 070 - Salle de toilettes fernmes
e (crifiques) - A- P~ M
3 Périodique x v
(Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
£ Périodique X
= S 100 008 080 - Salle de toilettes hommes
a q P-M
. Périodique X v
(Stade)-A-P- alimentation etretour (toilettes)
3 Périodique X
51 $100 013 070 - Salle de toilettes femmes
= i 3
_ Périodique x v
(Stade)-A-P- alimentation etretour (toilettes)
. Périodique X
=1 $100 013 080 - Salle de toileties hommes
a (critiques)-A- P~ M i
. Périodique x v
(Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
Périodique X

(1 $100 03A060 - Salle de toilettes fermes
= (critiques)-A-P- M
=] Périodique x v
8 (Stade)-A-P- alimentation etretour (toilettes)
(=] Périodique x
-1 100 03A070 - Salle de toilettes hommes

= (crifiques)-A-P- M
n Périodique x v
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= (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
9 Périodique x
-] $ 100 07A060 - Salle de toilettes femmes
= (crifiques)-A- P~ M
A Périodique X v
B (Stade)-A-P- dialimentation etretour (toilettes)
9 Périodique x
-] $100 07A070 - Salle de toileties hommes
g (crifiques) - A- P- M
d Périodique X v
B (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
9 Périodique x
-] $100 12A060 - Salle de toilettes fermes
= (critiques)-A- P~ M T
S Périodique X v
a (Stade)-A-P ‘alimentation etretour (tollettes)
3 Périodique x
51 $100 12A070- Salle de toileties hommes
a (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (tollettes)
i Périodique x
[ $200 002 080 - Salle de toilattes fermes
a (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
. Périodique X
(1 $ 200 002 090 - Salle de Toilettes hommes
a (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
¥ Périodique X
(1 $200 005 080 - Salle de toilettes fernmes
e (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
o Périodique x
1 '$.200 005 090 - Salle de toilettes hommes
] (Stade)-A-P- (alimentation etretour (toilettes)
e, Périodique x
[ $200 009 080 - Salle de toilettes fernmes
g (Stade)-A-P- ‘alimentation )
+ Périodique X
(1 $200 009 090 - Salle de toileties hommes
] (Stade)-A-P- ‘alimentation )
d Périodique X
-] $200 011 080 - Salle de toilettes hommes
a8 (Stade)-A-P- alimentation etretour (toilettes)
3 Périodique X
=1 $200 011 090 - Salle de toilettes femmes
a (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
£ Périodique X
] $200 013 080 - Salle de toilettes femmes
a (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
. Périodique X
51 $200 013 090 - Salle de toilettes hommes
] (Stade)-A-P- (alimentation etretour (toilettes)
1 Périodique X
21 $200015 100 - Salle de toileties hommes
8 (Stade)-A-P- ‘alimentation )
- Périodique x
(-] §200 02A080 - Salle de toilettes femmes
| (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (tilettes)
2 Périodique X
(] §200 02A090 - Salle de toileties hommes
a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
n Périodique X
(-] §200 05A080 - Salle de toilettes fermes
= (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
9 Périodique x
(] §200 05A090 - Salle de toilettes hommes
8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (tollettes)
2 Périodique x
(] $200 09A080 - Salle de toilettes fermmes
] (Stade)-A-P- ‘alimentation )




Echéancier de I'entretien préventif =~ ANNEE 2020

Mois févrior avril aoit septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année 2 7 13 [14[15[16[17 [ 18 21|22 |2 7 3233 [34 [35 |36 [ 37 [ 38 [30 [40 [41 [42[ 4344 [45 [46 [ 47

5 Périodique
(-] $200 09A090 - Salle de toilettes hommes

8 (Stade)-A- P ‘alimentation etretour (tollettes)
9 Périodique x
(] $200 13A080 - Salle de toilettes fermes

= (Stade)-A-P- dialimentation etretour (toilettes)
9 Périodique x
(-] §200 13A090 - Salle de toilettes hommes

8 (stade)-A-P- ‘alimentation )
9 Périodique x
[ §200 15A080 - Salle de toilettes femmes

I= (tade)-A-P- ‘alimentation )
g Périodique x
-1 §200 15A090 - Salle de toileties hommes

= (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
. Périodique b4
(- §200 16A080 - Salle de toilettes fermes

a8 (Stade)-A-P- alimentation etretour (toilettes)
= Périodique v
-1 $200 16A100- Salle de toileties hommes

a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
3 Périodique x
1 S 20A001 060 - Salle de toilette (handicapé)

a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation )
+ Périodique X
-] $20A001 070 - Salle de toilette (handicapé)

a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation )
- Périodique X
(=1 $20A002 060 - Salle de toilette femmes

a (Stade)-A-P- alimentation etretour (toilettes)
b, Périodique X
-1 $20A005 060 - Salle de toileties hommes

a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
- Périodique X
'S 20A008 060 - Salle de toilettes fermes

a (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
. Périodique X
21 S 20A009 060 - Salle de toileties hommes

g (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
g Périodique b4
=1 $20A013 060 - Salle de Toilettes femmes.

] (Stade)-A-P- ‘alimentation )
+ Périodique X
-] $20A015 060 - Salle de toileties hommes

a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation )
o Périodique X
(=1 $ 20015 100 - Aire de circulation

a (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
3 Périodique X
5] § 20A02A060 - Salle de toilette femmes

a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
_ Périodique X
51 S 20A05A060 - Salle de toileties hommes

] (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (oilettes)
3 Périodique x
1 S 20A08A060 - Salle de toilettes fermes

8 (tade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
g Périodique x
(-] $ 20A09A060 - Salle de toileties hommes

a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (oilettes)
n Périodique X
(=] $ 20A13A060 - Salle de toilettes fernmes

8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
" Périodique x
-] § 20A15A060 - Salle de toileties hommes

= (tade)-A-P- dialimentation )

*\_ Périodique X
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=) $:300 001 060 - Cuisine galerie de presse

8
Périodique x
(=] §:300 001 080 - Cubicule de presse #5

I
Périodique x
(] $300 002 120 - Salle de toilette hommes
8 (Stade)-A-P- alimentation etretour (oilettes)
Périodique x
(=] $300 002 121 - Salle de toilettes fermes
= (Stade)-A-P- dialimentation etretour (toilettes)
Périodique x
(-] $300 003 060 - Loge 20 Salon VLLP. (du président)
E p-
Périodique x
-1 $300 004 070 - Loge 26
@ Eve limatisation d préventif(Climatisati
Périodique x
-1 $300 004 110 - Loge 22
a limatisat
4 Périodique X
=) 300 005 060 - Local vacant
a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
Périodique X

=) 300 005 061 - Salle de toilettes fermes
g (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
Périodique x

=) §300 005 062 - Salle de toilettes hommes
=) (Stade)-A-P alimentation

d Périodique X

=) $300 005 080 - Loge 36
B Eve limatisation d préventf (Climatisati

d Périodique X
=] $300 005 110- Loge 34

&
=) Périodique x
=1 $300 005 140 - Loge # 32

[ Eve préventif(Climatisati
" Périodique x
21 $300 005 170 Loge 30

2 Eve limatisation de loges) - EVE-P
3 Périodique x
51 $300 005200 - Loge 28

5 Eve limatisation de loges) - EVE-P
" Périodique x
[ 5300 009 060 - Salle de toilettes hommes
(Stade)-A-P- ‘alimentation

g Périodique x
=1 $300 009 071 - Salle de réunion Régie 300
= Eve limatisation del E-P préventif(Climatisati
Périodique X
-1 $300 009 110 - Salle de toilette femmes Régie 300.
a (Stade)-A-P- ‘alimentation et
. Périodique X
=1 $300 010 080 - Galerie de Presse
a

Périodique x
= $300 012070 - Loge #108

limatisat

Périodique x
-1 $300012 100 - Loge # 106

=
Périodique X
1 $300 012 130 - Loge 102 (médias)

I
A Périodique x
= $300 013070 - Salle de toilette hommes,
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= (Stade)-A-P- dlalimentation etretour (toilettes)
. Périodique x
=] $:300 013 080 - Salle de toilettes femmes
= (Stade)-A-P- ‘alimentation )
g Périodique x
(=) $:300 014 061 - Toilettes hommes.
8 (Stade)-A-P- ‘alimentation )
. Périodique X
1 $300 02A 130 - Salle de toilettes hommes
& (Stade)-A-P- alimentation etretour (oilettes)
d Périodique b d
(1 §300 02A 150 - Salle de toilettes fermes
8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (oilettes)
- Périodique X
5] 300 04A060 - Loge 21
~ Périodique x
1 $300 044090 - Loge 25 (Salon VL)
3 Périodique x
51 $300 04A150 - Loge 27
s ges)-EVE-P prévent Cimatea .
d Périodique X
=1 300 05A060 - Loge 29
& Eve P préventif (Climatisat
¥ Périodique x
21 $300 05A090 - Loge 31
= v limatisation deloges) - EVE -P- AG - Entreten prévents I
o Périodique x
21 $300 05A120 - Loge 33
= Eve limatisation de loges) - EVE- P-AG - E préventif L
.. Périodique x
(21 $30005A150 - Loge 35
+ Périodique x
-1 $300 05A180 - Loge 37
a limatisation de| 3 préventif(Climatisati
d Périodique X
=] $:300 06A060 - Loge 39
& Eve P préventif (Climatisat A
3 Périodique X
=] 300 08A090 - Loge 41
& Eve P préventif (Climatisat
£ Périodique X
5] $300 06A120 - Loge 43
[ Eve limatisation de loges) - EVE- P-AG - E préventif
. Périodique X
(51 $300 06A150 - Loge 45
B limatisation deloges)- EVE- P-AG - Entretienprévent I
1 Périodique x
21 $300 06A 180 - Loge 47
g Périodique x
-1 $300 07A060 - Loge 49
a Jimatisat ” P préventif(Climatisati
d Périodique x
-] $300 07A090 - Loge 51
8 limatisat 9 P préventif (Climatisat
n Périodique x
(21 $300 07A120- Loge 53
I limatisation de loges) - EVE- P-AG - préventif
A Périodique x
-] $:300 07A150 - Loge 55
E limatisation deloges)- EVE-P-AG -Enttien prévent I
3 Périodique x
(=) $:300 07A180 - Loge 57
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Périodique X
[ $:300 08A060 - Loge 59

3 Périodique
(-] §:300 08A090 - LOGE 61

" Périodique x
(-] $:300 08A120- LOGE 63

E P
Périodique P4
=] 300 08A 150 - LOGE 65
P Périodique x
=] 300 08A 180 - LOGE 67
= P préventif
L Périodique x
(-1 $300 10A070- Salle de toilettes des hommes
a (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
= Périodique v
-1 $300 13A080 - Salle de toilettes des hommes
a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
Périodique x
1 5300 13A090 - Salle de toilettes des femmes
a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation )
Périodique X
=] § 400 005 080 - Salle de toilettes femmes
a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation )
- Périodique X
(1 $400 005 090 - Salle de Toilettes des hommes
a (Stade)-A-P- alimentation etretour (toilettes)
e, Périodique X
5] § 400 008 080 - Salle de toilettes femmes
a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
- Périodique X
[ $ 400 008 090 - Salle de toilettes des hommes
e (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
. Périodique X
'S 400 009 080 - Salle de toilettes des femmes
g (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
- Périodique b4
(1§ 400 009 090 - Salle de toilettes des hommes
] (Stade)-A-P- ‘alimentation )
+ Périodique X
=] §400 013 080 - Salle de Toilettes des femmes.
a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation )
Périodique X
[ § 400 013 090 - Salle de toilettes des hommes
a (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
e, Périodique X
1 § 400 016 080 - Salle de toilettes des femmes
a8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
_ Périodique X
21 $400 016 090 - Salle de toilettes des hommes
] (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (oilettes)
Périodique x
[ $ 400 05A 080 - Salle de toilettes des femmes
8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
N Périodique x
(1 $ 400 05A 090 - Salle de toilettes des hommes
a (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
n Périodique X
(1 $ 400 07A080 - Salle de toilettes des femmes
8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
e, Périodique x
=) § 400 07A090 - Salle de Toilettes des hommes
= (Stade)-A-P- dialimentation etretour (toilettes)
Périodique X
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Mois janvier

BEEEEEEED B R EI G R G G EIEIE
[ § 400 08AS0 - Salle de toilettes des hommes
8 (Stade)-A-P- ‘alimentation )
3 Périodique x
(-] § 400 09A 080 - Salle de toilettes des femmes
e (tade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
d Périodique X
(] § 400 09A00 - Salle de toilettes hommes
8 (Stade)-A-P- ‘alimentation etretour (toilettes)
b Périodique x
(] § 400 13A080 - Salle de toilettes des femmes
= (Stade)-A-P- dialimentation etretour (toilettes)
n Périodique x
-] §400 13A090 - Salle de toilettes des hommes
E (Stade)-A- P dialimentation etretour (toilettes)
9 Périodique x
1 $ 400 16A080 - Salle de toilettes des hommes
= (Stade)-A-P- ‘alimentation )
d Périodique X
=1 $ 400 16A100 - Salle de Toilettes des femmes
] (Stade)-A-P- ‘alimentation )
4 Périodique X
[ 122001 pour Il cA s mats smatte
a F\Hre-2M»P-AG-Changementdeﬁ\ve-uanv Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
. Périodique v v x x v v
=) $+122-002- Systéme deventilation pour Salle de combatpolyvalents
& Fitres [JJ-241- P - AG - Changementdefire uanv, Mars, Mai, duillet, Sept, Nov)
. Périodique v v x x v v
5 $122:003- Systéme de ventition pourcorridor de ircuiation IR ToA s Ma-15 5104-116
=) Fmre_»ZMrF'VAGVChangememdemues-ugnv‘ Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
. Périodique v v x x v v
=) §+122-005 - Systéme deventilation pour corridor de circulation. [JTcA s Ma-115, 5ma-116
a F\\h’es-ZMrPVAG—Chsngememdeﬁ\ues-usnv‘ Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
g Périodique v v X x v v
5| fon pour [ Toais:Ma-115, 5:Ma-116
a F\Hrs-2M-P-AG-Cha"gemsmdeﬁ\vs#nw Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
=) Périodique v v x x v v
(=] §-138-001 - U i irp i
B Eve P préventf
" Périodique x
=] (air pour traiter fair
=T imatiation de [oges)- EVE- P-AG - Entretien préventi I
3 Périodique x
51 §-138-002- U pourtraiter
" Périodique x
5| 5 de trai ‘air pour raiter l'air
= Eve limatisation de| E-P préventf (Climatisat ———
+ Périodique x
(-] §-138-003- Ui
= Eve limatisation del E préventif(Climatisat
: Périodique X
2| 5 de trai P i (Gradins)
= Eve P préventit I
. Périodique X
5] §-138-004- U pourtrai (Gradins)
& Eve P préventit
. Périodique x
air pour raiter 'air
= fimetisaton de B4 P I
d Périodique x
(-] §-138-005- U pour
a ges)-EVE-P P L
g Périodique X
El P
E p- préventif
A Périodique x

= $-138-006- Ur P
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Mois

Semaine de l'année

= P préventif
" Périodique
5] ‘air pourtraiter lair
= limatisation de| E-p pré
J Périodique
=) §-138-007- Ur pour traiter
= limatisation de| E-p- P
J Périodique
EEY pour traiter |
& P- préventit
v Périodique
[ $-138-008- U p
8 limatisat 3 préventf
v Périodique
5] air pour traiter 'air
= limatisation de loges) - EVE - P-AG - E préventit
. Périodique
5l ‘aii pour traiter ['air
= limatisation de loges) - EVE - P-AG - E préventit
g Périodique
=] aii pour traiter ['air
8 P préventif(Cl
J Périodique
[ $-138-011-L P
B Eve P préventf(C
n Périodique

=) $-138-011A- Unité de traitement d'air pour traiter l'air de laloge # 27

= limatisation de loges) - EVE- P-AG - E préventif
) Périodique
= $-138-012- Uy pourtraiter

2 Eve limatisation de loges) - EVE- P-AG - E préventif
) Périodique
a8 aii pour traiter ['air

I limatisat préventif(Cl
5 Périodique
-] §-138-013- Ui pourtraiter

I limatisation d 3 préventif (Cl
0 Périodique
(-] §-138-013A - Unité de traitement d'air de la loge # 31

& Eve P- préventif(Cl
5 Périodique
(= §-138-014- Ur i pe

& Evé P préventif(Cl
5 Périodique
=] o

a limatisation de loges) - EVE- P-AG - E préventif
) Périodique
(= $-138-015- Uy pourtraiter

= Eve limatisation de loges) - EVE- P-AG - préventif
) Périodique
8 aii pour traiter 'air

I limatisation de| E préventif(Cl
5 Périodique
(-] §-138-016- Ui pourtraiter

a imatisat g P préventf(Cl
J Périodique
5] §-138-01 6 o

= limatisat g P préventif(Cl
. Périodique
[ §-138-017- Uy pour traiter

I limatisation de loges) - EVE- P-AG - préventif
" Périodique
=] $-138-01 air pour traiter I'air

f= limatisation de loges) - EVE- P-AG - E préventif
S Périodique
[ §-138-018- U P

limatisat préventif(Cl

ANNEE 2020

janvier février mars. avril
: [7[s o ol [l uls]we]
X
X
X

juin juillet a0t septembre

=

|
a

octobre novembre

décembre

s
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janvier février. septembre octobre novembre décembre.

Semaine deFanne 5

Périodique

3 Périodique
=) §-138-019- Uy pour traiter

= P- préventf

v Périodique

5] ‘air pour traiter |'air

I= limatisation del E-P- pi

9 Périodique
=] §-138-020- U pour
(= limatisat -p- P

v Périodique

=] ‘air pour traiter lair g

& P préventf
a Périodique
=) §-138-021 - Unité P

= P préventif

v Périodique

. Périodique X
(-] §-138-022- Unité pourtraiter
& Evé limatisation de E-P préventif (Climatisati
+ Périodique x

‘air pour traiter |'air

limatisation d 3 préventif(Climatisati

g Périodique

[ $-138-023-Ur P é TCA)
B Eve P- préventif

3 Périodique

- Périodique x
= $-138-024- Uy pourtraiter TCA)
2 Eve limatisation de loges) - EVE- P-AG - E préventif
. Périodique x
a8 aii pour traiter 'air
B Ev limatisation de loges) - EVE- P-AG - E préventif
g Périodique x
(-] §-138-025 - Unité pourtraiter
I limatisation de| préventif(Climatisati
3 Périodique X

5l J ‘air pourtraiter 'air

2 Eve limatisation de E-P. préventif (Climatisati
g Périodique
[ §-138-026- Ur p

B Eve P prévent

v Périodique

_ Périodique X
= $-138-027- Ur pourtraiter
(= Eve limatisation deloges) - EVE- P-AG - E préventif
" R X
=) §-138-027A- Unité de traitementd'air pour traiter ['air de la loge #59
= Eve limatisation de loges) - EVE-P préventif
d Périodique X
(-] §-138-028- U P
& Eve p- préventif (Climatisat
n Périodique x

v Périodique

= pourtraiter 'a 1et-1a

(= limatisation de loges) - EVE- P-AG - E p
x I X
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janvier février. septembre octobre novembre décembre.

(35 T 7 [ [ [ [ 32 [5 [ 5 [ [ 7 [ [ [0 [1n [i2[&  6 ][ & s[5 [s2]&

-] §-138-029- U pour
v Périodique x
= $-13 pourtraiter 'air

= P préventi L
d Périodique x
El s Tetta

E limatisat 2 prévent L
. Périodique x
(2] §-138-030- U pourtraiter (Gradins)
n Périodique x
8 air pour raiter 'air
9 Périodique x
(-] §-138-031 - Unité de traitementd'air pour traiter Iair dustudio télévision

@ Eve limatisation de| E-P préventif(Climatisat
d Périodique x

6 air pour raiter 'air
limatisat o P

g Périodique X
5] §-138-032- Unité de traitementd air pour traiter lair dustudio télévision

[ Eve P-AG-E préventit
3 Périodique x
(£ §-138-033- Ur pourtraiter

[ Eve limatisation de loges) - EVE- P-AG - E préventif
. Périodique x

=) §-138-034- Unité de traitementdair pour traiter Iair dustudio télévision

n Périodique
=) §-138-035- Unité de traitementdair pour raiter Iair dustudio télévision

= Eve limatisation d préventf (Climatisat
d Périodique X
(-] §-138-036.- U i pour trai é TeA)
& Eve P prévent
=) Périodique x
8 y: s (relié au TCAI 4:M1-102)
" Périodique x
(] 5-138-041 pour | [ 3 117)
a Fmre-QMrPVAG —Changementdeﬁ\ves-(Janv‘ Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
J Périodique v v X X v v
8 ntilation pour o palestr (reliéau 117)
= Fitres [ 2M7PVAG—Changemsntdeﬁ\vesiuanv Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
" Périodique v v x x v v 4

[ 5-138-04 S ion pour V'-UelvézuTCA\SMA—134=(117)
Filtres - 2M1- P- AG - Changementde sl Janv. Mars, Mai, Juillt, Sept, Nov)

3 Périodique v v x X v v
2] $-138-044- Syst pour por I relié auTCAIS5:Ma-134 et 117)
a F\\tres-ZMrPVAGrChsngemenldeﬁ\us-(anv‘ Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
3 Périodique v v X x v v
g don p D -qrellésuTcAmMusaeum
& Filtres - 24 P- Ac - changementde fires [l anv. wers, Vi, duilet, sept, Nov)
. Périodique v v x x v v
El pour s,ueneaurc;\\5-Muz4am7)
= FiltresJlll- 2M - P- AG - Changement de fitre: (Janv, Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
. Périodique v v PG x V4 v

5] 5138047 - Systéme e ventilation pour Escrime piste1 (Epée & Flouren-(rené aUTCAI5M4- 1346t 117)
Filtres [l 241-P-AG - changementde sl vanv. Mars, Mai, uitiet, sept. Nov)

S Périodique v v X P v v
5] $-138.04 pour e au 17)
8 Fmre. 2M-P- AG - Changementdefilres (Janv, Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
A Périodique v v x x V4 v
5] 5138049 - Systéme de ventilation alimentation air mezzanine / Apportd ai frais des niveaux 200Aet300  elié au TCAI5:M4-38, 36)
= F\Wes-»QM-P-AG-Changemanldeﬂ\vss-uanw Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)

l _ Périodique v v X X v 4

=) 5-138-051 - Systéme de ventilation pourla pu\mecmssan-(re\léauTCAl 5iMd-134et117)
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Mois févrior avril Juillet aoit septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année 2 13 [14[15[16[17 [ 18 21 [ 22 7 (282930 [31 |32 333435 36 [a7 41424344 4546 a7
= Filtres| -2M - P- AG - Changementdefiltres J(Janv, Mars, Mai, duillet, Sept, Nov)
" Périodique v v X X v v
€] ion p
= F\Itres-ZMrPrAG—Chnngememdeﬁ\vusﬂv‘ Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
. Périodique v v X X v v
=) §-155-004- A10
= F\Itre-ZM—PVAGr(Janv‘Avm,Juwccnchnngen\en(deﬁlves_
2 Périodique v v v x v
- Périodique v
N Périodique v v v X v

=] i 17a178et17c
= FilreoJE R 2V -P -AG- (JanvAvi Juil Oct changementde s [

A Périodique v v v x
e Périodique v
A Périodique v v v x v
El i 17A17TBet17C
& Fittes - 24~ 7 - AG - (sanv.Avrit.Juit Oct) changementde fitres [
n Périodique v v v x v
5 Periodique v
-, Périodique v v v b 4 v

=) §-300-89-1 - Syst.condition. &trait. dair niv. 200fus. 009
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct)-3M- P AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

. Périodique x
9 Périodique x x x x
(5 §-400-HIV - P
5 Périodique v
- Périodique v

=) 5-300-89-2- Syst condition. &trait d'air niv. 200fus. 009
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3 - P- AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)

d Périodique x x x X
b, Périodique x
] §-400- HIV-P-AG - ¢
\ Périodique v
" Periodique v

=] §-300-89-3- Syst.condition. &trait. dair niv. 200fus. 009
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P~ AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

. Périodique x

d Périodique X X x X
[ $-400- HIV -P - AG - 6

g Périodique v

5 Périodique v

=] §-300-A98-1 - Syst condition. &trait d'air niv. 200 fus. 09
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M- P~ AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

9 Périodique x X x x
e, Périodique b 4
[ $-400- HIV -P-AG - 6 4
: Périodique v
" Périodique v

) §-300-A98-2- Syst condition. &trait d'air niv. 200 fus. 0%a
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3 - P~ AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)

d Périodique x

9 Périodique x x X x
(1 §-400- HIV-P 6

\ Périodique v

9 Périodique v

) §-300-A98-3- Syst condition. &trait. d'air niv. 200 fus. 0%a
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3 - P~ AG - changementde iltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

+ Périodique X X x X
" Périodique X
(51 §-400-HIV-P.
3 Périodique v
\ Périodique v

[-] §-400-1011 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20a fus. 011
5 Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M - P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique x

[\ Périodique X X X X

[ $-400-HIV-P-AG-Er
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Mois fovrier mars avil juillet aodt eptembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année 2 o [0 11 [12[ 13|14 1516 1718 2 25 728 29[ 30 [ 3132333435 38 [30 [ 40 |41 [42 [ 4344 [45[46 |47 [48 40 [50] 51
" Périodique v
v Périodique v
\ Périodique v
(-] §-400-1112- Systéme ventilo-convecteur $400niv. 20afus. 012
5 Filires (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M1- P- AG - changementde fitres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique x x x x
9 Périodique x
5] §-400- HIV-P
\ Périodique v
. Périodique v
o Périodique v
(2] 8-400-12- Systéme ventlo-convecteur S400niv. 20a fus. 002
5] §-400- HIV-P
0 Périodique v
5 Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M1- P~ AG - changementdefitres (Sept, Deo, Mars, Juin)
. Périodique 74
9 Périodique x x x x
| $400niv. 20afus. 013
5 Filres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M1- P~ AG - changementde fitres (Sept, Dec, Mars, Juin)
- Périodique x X x x
., Périodique x
(51 $-400-HIV-P.
" Périodique v
g Périodique v
| / 20afus. 014
5 Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M1- P~ AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
e, Périodique b 4
9 Périodique X X x X
] §-400- HIV-P-AG -
o Périodique v
\ Périodique v
=l 1415-8y 20afus. 015
= Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M- P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique X x X x
d Périodique x
5] §-400- HIV-P-AG - 6 4
. Periodique v
\ Périodique v
8 S 20afus. 016
(5 Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M- P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Z Périodique x
3 Périodique x x x x
(1 §-400- HIV-P
\ Périodique v
., Périodique v
5] §-400-1617 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20afus. 017
5 Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M1- P~ AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
. Périodique x x x x
" Périodique x
] §-400- HIV-P-AG-E ¢
\ Périodique v
9 Périodique v
(2] §-400-23- Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 003
5 Filres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M- P~ AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique x
9 Périodique X x x X
5] §-400- HIV-P-AG - ¢
\ Périodique v
" Périodique v
(-] §-400-34- Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 004
5 Fillres (Janv, Avril, Juil, Oct)-3M1- P~ AG - changementdefitres (Sept, Dec, Mars, Juin)
v Périodique X x X X
3 Périodique x
5] §-400- HIV-P-AG -
\ Périodique v
Périodique v
r (-] 5-400-45 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20a fus. 005
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Mois févrior mars avril mai Juillet aoit septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année 2 o [10[ 11 [12]13 1415161718 [19]20]2 25 728 [29 30 [ 313233 24 [ 35 36 [ a7 [38] 30 [40 |41 [42[43 [ 44 [45 [ 46 [47 [4 [40]50 51 [52
(= Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M - P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique x
9 Périodique X X x X
) §-400- HIV-P-AG -E
y Périodique v
\ Périodique v
5] 5-400- il iv. 200a fus. 006
5 Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M1- P- AG - changementdefitres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique x x x x
9 Périodique x
5 §-400- HIV -P- AG -
" Périodique V4
y Périodique v
(-] §-400-67 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20a fus. 007
2 Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M1- P~ AG - changementdefitres (Sept, Deo, Mars, Juin)
0 Périodique ¢
[m] Périodique e x x e
(£ §-400-HIV-P.
5 Périodique v
- Périodique v
-] 5-400-78 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20a fus. 008
= Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M- P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique X X x X
2 Périodique x
(5 §-400-HIV - P
5 Périodique v
- Périodique v
(-] §-400-89 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20a fus. 009
= Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct)- 3M - P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
d Périodique x
9 Périodique x X x x
[ $-400- HIV -P-AG - 6
5 Périodique v
_ Périodique v
(5] 5-400-910- Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 010
= Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M- P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
g Périodique x x x x
d Périodique x
[ $-400- HIV -P - AG - 6
g Périodique v
5 Périodique v
| y iv. 20a fus. 10a
= Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M- P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique x X x x
e, Périodique b 4
[ $-400- HIV -P-AG - 6 4
: Périodique v
. Périodique v
(-] $-400-A11 - Systéme ventilo-convecteur $400 niv. 20a fus. 001
5 Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M - P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
d Périodique x
9 Périodique x x X x
(£ §-400-HIV-P.
5 Périodique v
o Périodique v
a i / 20afus. 11a
(5 Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M- P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
+ Périodique X X x X
" Périodique X
-400-HIV-P
3 Périodique v
\ Périodique v
9 Périodique v
(-] §-400-A1211 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20a fus. 12
5 Filires (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M- P~ AG - changementde fitres (Sept, Deo, Mars, Juin)
Périodique x
l:_ Périodique x x X X
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Mois févrior mars avril mai Juillet aoit septembre octobre novembre décembre

Servine de fannie 2 5 (70 [12] 13| 14] 1] 6] 7718|1820 2 25 7 | 27| 28 [ 20| 30 | 31| 52| | 34 | %5 | 36 57 38| 3 |40 | 41 42 [ 43 [ 44 | 45 | 46 |7 |48 | 40 50 51 52

) §-400- HIV -P-AG -
5 Périodique v
9 Périodique v
\ Périodique v
8 1 20afus. 13
= Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M- P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique x x x x
9 Périodique b 4
[ §-400- HIV -P-AG -
+ Périodique v
\ Périodique v
" Périodique V4
8 “ iv.20a fus. 14a
= Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M - P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique x
g Périodique X X x X
[ $-400- HIV -P- AG - E 6
v Périodique v
5 Périodique v
- Périodique v
a8 20afus. 152
= Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M- P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique X X x X
2 Périodique x
(£ $-400-HIV-P.
5 Périodique v
- Périodique v
) Périodique v
15 il 20afus. 16a
& Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M- P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
b, Périodique x
- Périodique x x > 4 X
[ $-400-HIV-P.
5 Périodique v
. Périodique v
5 Périodique v
(-] 5-400-A1716- Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 17a
= Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M- P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique x x X x
g Périodique > 4
= §-400- HIV -P - AG - 6
5 Périodique v
. Périodique v
5 Périodique v
[£] §-400-A21 - Systéme ventilo-convecteur $400niv. 20a fus. 02a
& Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M- P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
. Périodique x
. Périodique x x x x
[ $-400-HIV -P-AG - 6
) Périodique v
) Périodique v
: Périodique v
] §-400-A32- Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 03a
(= Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M - P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique x x x x
A Périodique x
5 $-400- HIV -P-AG - E 6
v Périodique v
. Périodique v
3 Périodique v
[-] §-400-A43- Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. Oda
= Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M- P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
3 Périodique x
9 Périodique x x X x
[ $-400-HIV.
Périodique v
l:_ Périodique v
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Mois févrior mars avril Juillet aoit septembre octobre novembre décembre

Semaine ds fannée 2 o [70[n [12]1 4] 6] 17] 1B 2 25 % |27 | 20 |30 | 1 [ 32| | 34| 35 | 3 [ 37 8 |30 [ 40 41 42| 4 |44 | 45 46 | 47 [ 48 |8 ]
. Périodique 7
|| 8-400-A54 - Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 05a

(=] Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P - AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)

3 Periodique X X X X
d Périodique x
=] S-400-HIV-P 2
v Périodique v
3 Périodique v
9 Périodique v

=] §-400-A65 - Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 06a
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M- P~ AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

. Periodique X

d Périodique X x x X
=] $-400-HIV-P 2

A Périodique v

. Périodique v

. Périodique v

=) §-400-A76 - Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 07a
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P~ AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

- Périodique x X x x
., Périodique x
(51 $-400-HIV-P.
. Périodique v
3 Périodique v
" Périodique v

[ 5-400-AB7 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20a fus. 08a
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3 - P~ AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)

- Périodique x
9 Périodique x X x x
(£ §-400-HIV-P. 6
\ Périodique v
N Periodique v
\ Périodique v

=] §-400-A98 - Systéme ventilo-convecteur $400niv. 20a fus. 0%
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M- P AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

9 Périodique x X x x
n Périodique x
(£ §-400-HIV-P.
5 Périodique v
g Périodique v
5 Périodique v
| ilation pour alimenter en air e chemin exterieur (TCAI5:M4-144-0)
(& §-70-3M- P AG- Entretien préventifde S-70qui comprend:
5 Périodique v
=] ¥ ilation p
[ §70-3M-P - AG - Entretien préventifde S-70qui comprend:
) Périodique v
a8 pour
= §70-3M- P - AG - Entretien préventifde S-70qui comprend:
) Périodique v
8 pour évacuer|'air
5 $70-3M- P - AG - Entrefien préventifde S-70qui comprend:
N Périodique v
(-] §-70-007- Sy i 6
[ §70-3M-P - AG - Entretien préventifde S-70qui comprend:
. Périodique v
=] 8-Sy i
(£ §-70-3M- P - AG- Entretien préventifde S-70qui comprend:
. Périodique v

=) §-70-009- Systéme de ventilation de la buanderie
=) §-70-3M-P-AG - Entretien préventif de S-70qui comprend
9 Périodique v
-] §-70-012- Climatiseurlocal entrepreneur
[ §-70-3M-P-AG - Entretien préventifde S-70qui comprend
9 Périodique v
=] §-70-015- Systéme de ventilation dusalon rouge.
[ §-70-3M-P-AG - Entretien préventif de S-70qui comprend
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Mois février. avril a0t septembre octobre novembre décembre.

Semaine de lannée 2 13 [14 15 [16[17]18 21 [ 22| 2 E 7 [28 [ 29[ 30 [ 31| 32|33 |34 35 | 36 | 37 | 38 | 30 | 40 | 41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
e Périodique v
(-] §-70-016 - Systéme de ventilation dusalon rouge
(=] §-70-3M-P-AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:
9 Périodique v

(-] §-70-017-Climatiseur pour
(=] §-70-3M-P-AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:

A Périodique v
] 1 pour
5 §70-3M- P - AG - Entretien préventifde S-70qui comprend:
i Périodique v
5 o .
5 §70-3M- P - AG - Entretien préventifde S-70qui comprend:
y Périodique v
| ¥ P
[ $-70-3M-P-AG - Entretien préventif de S-70qui comprend
N Périodique v

=) §-70-020- Systéme de climatisation des locau | N
(= §-70-3M-P-AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:

" Periodique v
[ 570021 des i
5 §70-3M- P~ AG- Entretien préventifde S-70qui comprend
\ Périodique v
- - e -
5] :70-3M- P~ AG- Entretien préventfde S-70qui comprend

. Périodique v

[ $-70-3M-P-AG - Entretien préventif de S-70qui comprend
g Périodique v

[ $-70-3M-P-AG - Entretien préventifde S-70qui comprend

3 Périodique v
(] §-70-033- Ventilateur évacuation du poste ouest

[ $-70-3M-P-AG - Entretien préventifde S-70qui comprend

) Périodique v
a8 000fus 19a
= §70-3M- P - AG - Entretien préventifde S-70 qui comprend:
5 Périodique v
a8 19
5 §70-3M- P - AG - Entretien préventifde S-70qui comprend:
g Périodique v
(=) §-70-037- Systé i i éhic 19
5 $-70-3M- P - AG - Entrefien préventifde S-70qui comprend:
3 Périodique v
=) yste i éhit 19
5] $70-3M- P - AG - Entrefien préventifde S-70qui comprend:
5 Périodique v
El - Venti traction
[ Filtres (FMAN)-3M- P~ AG - (FEV,MAI, AOUT, NOV) changermentde fitres
) Périodique v
" Périodique v x v
) Périodique v

=] §-70-061 - Unité de ventilation d'espaces communs.

= Fitres [ 24 P-Ac- anvAvii sui oct) changementae fitves [

S Periodique v v v X v
o Périodique v
5 Périodique v v v X v
5] $:70-GA001 2 z
5 Filtres (Janv, Aviil Juil, Oct)-3M - P- AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
, Périodique X X X X
3 Periodique X

= Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M- P - AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
3 Périodique x

- Périodique x x X x

(-] S-86-007 -Ventilateur (évacuation della sécheuse) - buanderie niveau200
I= F\Itre-ZMrPVAG—Chingamuntdemﬂes-umm Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
n Périodique v v X x v v
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Mois février

septembre octobre novembre décembre

Semaine de l'année > 7

5]
.

=

=]

.
c]

5]

B
O

=]

=]

=]

=]
=
.

=]

O
=]

=]

.-

lateur ( Judo buanderie niveau 200, TCAI5:M4-147
= Fittres [ ZMVPVAG—Chnngemumdemvss-hnv‘ Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)

Périodique

§-86-009- Ventilatour (évacuation niveau 200.

8 Fmres-ZM-P-AG-Chingememdemh’ss-Ninv‘ Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Périodique

5-86-010- Ventilatour (évacuation i T

 Filtres {JJl-24- - AG- Changementdefilres IRl Janv. Mars, Mai, Juilet, Sept Nov)
Periodique

-86-011 - Ventilateur (évacuation i TCAISMA-147

I= F\Iwus-QM-P-AG-Chzngemunldeﬁwa-uznv‘ Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Periodique

= i a rcaisma1a7

@ Filtres [Jflll- 2 - P- AG - Changementde filtres fanv, Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)

Periodique
y lation p

e F\Itres-»ZMrPVAGrChnngemsntdeﬁ\vss-unnm Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Periodique

5-86-028 - Ventilateur d'évacuation des niveaux 000,100 et 200( TCAI 5:M4-147, 5:Md-141)

£ Fillres, 2M-P-AG- Changementde flres IR Janv, Mars, Mai,Juilet, Sept, Nov)
Périodique

5-86-033- Systéme de ventlation de niveaur 000,100,200 [l
&= FitresJ Il -2M - P- AG - Changementde filtres [l (Janv, Mars, Mai, illet, Sept, Nov)

Periodique
raccueil
& Fittres [ - 2 - P- AG - (Janv.Avril Juil Oct) changementde filtres|
Periodique
Periodique
Periodique

steme d ventiation dessertla salle deserveur delatour
2M-P-AG- (Janv,Aviil Juil,Oct) changementde fltres [

Periodique

Periodique

Periodique

= Filtres (FMAN) -3M- P~ AG - (FEV;MAI,AOUT, NOV) changementde fitres
Périodique

§-86-045- Systéme de ventilation|

2 Filtres (FMAN)-3M- P~ AG - (FEV;MAI, AOUT, NOV) changermentde fitres.
Périodique
Périodique
Périodique

S-AT-T0O1 - Systéme de ventilation entretoile.

[ S-AT-T-HIV-P-AG- S-AT-T a effectuer
Périodique
[ S-AT- ées d'air) - HIV-P. E

éventifpour

Périodique
S-AT-TOO1A- Systéme de ventilation entretoile

[ S-AT-T-HIV-P-AG- S-AT-T  effectuer
Périodique

-HIV-P P

nfif pour
Périodique

[ S-AT-T-HIV-P-AG- 2 -AT-Ta
Périodique
a ées d'air) - HIV- P

ntifpour

Périodique

[ S-AT-T-HIV-P-AG- -AT-Ta
Périodique

@ ées d'air) - HIV-P. E préventifp
Périodique

[ S-AT-T-HIV-P-AG- -AT-T a effectuer

Périodique
[ S-AT- air) - HIV- P E p p

Périodique
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Mois Janvier févrior septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année 2 21| 22 37 38 |30 [40 | 41 |42
[ S-AT-T-HIV-P-AG - -AT-Ta
N Périodique v
[ S-AT- -HIV-P. [ p p T-T
y Périodique v
]
[ S-AT-T-HIV-P-AG - -AT-Ta
N Périodique v
(] S-AT- -HIV-P. & p p T
i Périodique v
| i
[ S-AT-T-HIV-P-AG - -AT-Ta
-, Périodique v
8 ‘air) - HIV - P p pour air
9 Périodique v
5 . .
[ S-AT-T-HIV-P-AG- ‘ -AT-Ta
3 Périodique v
[ S-AT- 6 -HIV-P. 2 préventifpour ées dair 6 T-T
N Périodique v
] S-AT-TOOSA- Systéme de ventilation
[ S-AT-T-HIV-P-AG - T-T 4 effectuer
Y Périodique v
= SAT -HIV-P E préventifp: & e T-T
. Périodique v
=] g i i
[ S-ATT-HIV-P-AG- & AT
; Périodique v
] & “HIV-P 2 préventifp & T-T
3 Périodique v
g 5 v o
[ S-AT-T-HIV-P-AG- & ATTa
5 Périodique v
B & -HIV-P 2 préventifp & T-T
9 Périodique v
(-] S-AT-T007 - Systéme de ventilation entretoile
[ S-ATT-HIV-P-AG- & AT
5 Périodique v
g 6 -HIV-P. 2 préventifpour ées d'air 2
- Périodique v
(-] §-AT-TOO7A- Ventilation/chauffage entretoile
[ S-ATT-HIV-P-AG- & ATT
3 Périodique v
8 ées d'air) - HIV - P 2 préventifpour
N Périodique v
[ §-CT-01-Syste P i V'air aux niveatx 200a, 300 et 400
a8 (nettoyage S-CT)- EVE- P - AG(MEC) - Entretien préventif-neftoyage des entrée surles systy
O Périodique b4
[ S-CT-EVE-P-AG-E: 6 les $-CT)a své
] Périodique v
8 auffer airaw 200a, 300 6t400
= [ < 10y 2 S-CT)- EVE - P - AG(MEC) - Entretien préventif-neftoyage des entrée surles systy
- Périodique b 4
e (Filtres s-CT)-EVE-P-AG-E: préventif 6 3
3 Périodique x
[ §-CT-A-P 6 S s-cT
e, Périodique x
- les S-CT)a s
. Périodique v
8 pour chauffer V'air aux niveatx 200a, 300 et400
= (nettoyage S-CT)- EVE- P - AG(MEC) - Entretien préventif-nettoyage des entrée sur les syst{
9 Périodique x
8 (Filtres 5-CT)- EVE - P- AG - Entretien
e, Périodique x
[ §-CT-A-P s-cT
A Périodique x
r‘ = S-CT-EVE-P- if S-CT)a s
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Mois Janvier févrior septembre octobre novembre décembre
T Périodique
EES y uff i i ir aux ni 300et400
T e et feeeren
e, Périodique x
= [ F'tes S-CT) - EVE - P- AG - Entretien préventif-
d Périodique x
[ S-CT-A-P s-cT
3 Périodique »
[ S-CT-EVE-P-AG-E: préventif s-CT) ts
- Périodique v
[ 8-CT-11 p i V' aux niveatx 200a, 300 et400
= [ - o 2o 5-CT) - EVE - P - AG(MEC) - Entretien préventif-nettoyage des enirée sur les systé
v, Périodique x
= I (- tes S-CT) - EVE - P- AG - Entretien p
9 Périodique >
[ §-CT-A-P s-cT
- Périodique x
a - les S-CT,
5 Périodique v
[ 8-CT-1 pour chauffer ‘air aux niveaux 200, 300 6t 400
3 Périodique x
a (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien préventif. ¢ T 3
i Périodique x
B S-CT-A-P S s-cT
3 Périodique x
[ S-CT-EVE-P-AG-E préventif scha 6
3 Périodique v
(5 8-CT- P 200a, 300 et400
= I - T)-EVE-P Pré éosurl
b, Périodique x
a _:uues S-CT)-EVE-P-AG-Er préventif- Cl ¢ e
d Périodique x
[ S-CT-A-P scT
d Périodique x
[ S-CT-EVE-P-AG-E: les S-CT)a
5 Périodique v
a8 hauffer 'air aux niveaux 200a, 300 6t400
= [ > =c S-CT)- EVE - P - AG(MEC) - Entretien préventif- nettoyage des entrée sur les systé
g Périodique x
] (Filtres S-CT)- EVE-P-AG-E: préventif-Ci 6 S
3 Périodique x
[ S-CT-A-P S s-cT
g Périodique x
[ S-CT-EVE-P-AG-E: préventif les S-CT)a 6
5 Périodique v
[ §-CT-1 P 003, 300 t400
- I 7)== o ‘
3 Périodique x
(Filtres s-CT)-EVE-P-AG-E: préventif-Ci 6 8
g Périodique x
[ S-CT-A-P S scT
g Périodique x
[ S-CT-EVE-P-AG-E: préventif( les -CT)a sve
, Périodique 7
a . hauffer airaw 200a, 300 6t400
- I - o 2 S-CT) - EVE - P - AG(MEC) - Entretien préventif-nettoyage des enirée surles systé
., Périodique B
g (Filtres s-CT)-EVE-P-AG-E: préventif-Ci
3 Périodique x
[ §-CT-A-P i s-cT
i) Périodique x
[ S-CT-EVE-P- les $-CT)a
5 Périodique v
8 y pour chauffer ' 200a, 3006t 400
= (nettoyage S-CT) - EVE- P - AG(MEC) - Entretien préventif-nettoyage des entrée sur les syst{
} n Périodique x
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Mois

ANNEE 2020

Janvier févrior

Semaine de l'année

" Périodique
[ S-CT-A-P

(Filtres S-CT)- EVE - P- AG - Entretien p

3 Périodique

B Périodique

les §-CT)a

[=] 8-CT-

. Périodique

d Périodique
[ S-CT-A-P

i 200a, 300 et400

EVE - P- AG - Entretien préventif- C

T)-EVE-P prévent. les sy

9 Périodique
[ S-CT-EVE-P-
9 Périodique

les §-CT)

4 Périodique

tion p
(nettoyage S-CT) - EVE - P - AG(MEC) - Entretien préventif- nettoyage des entrée surles systé

- I rc= 5-CT) - EVE-P-

g Périodique

niveaux 200a, 300 et 400

préventif-Ci

£ S-CT-A-P-

9 Périodique
& S-CT-EVE-P-

. Périodique

les S-CT)a

. Périodique

pour chauffer

(nettoyage 5-CT) - EVE- P - AG(MEC) - Entretien préventif- nettoyage des entrée surles syst¢

. Périodique
B S-CT-A-P

I'air aux niveaux 200, 300 et400

préventif-Ci

3 Périodique
[ S-CT-EVE-P-
J Périodique

2 préventif|

lesS-CT)a ¢ s

[ S-CT4-Sy
a
9 Périodique
a
Périodique

(Filtres S-CT)-EVE - P~

T)-EVE-P P éesurl

préventif-Ci

[ S-CT-A-P
d Périodique
{ S-CT-EVE-P-

. Périodique

les S-CT)a

[ - to;=o¢ S-CT)- EVE - P - AG(MEC) - Entretien préventif-nettoyage des entrée surles systé

. Périodique

v Périodique

pour chauffer

I 7+ 507 EVE-P-

I'air aux niveaux 200, 300 et400

préventif-C}

B S-CT-A-P
v Périodique
[ S-CT-EVE-P-
J Périodique

E préventif

lesS-CT)a

Périodique

200a, 300 et 400

J Périodique
£ S-CT-A-P

T)-EVE-P préventif: sesurl

préventif-Cl

- Périodique
[ S-CT-EVE-P-

n Périodique

Er préventif|

s-CT)a ts

P
e [ (- <ttoy2ge S-CT)- EVE - P - AG(MEC) - Entretien préventif- nettoyage des entrée sur les systé

(Filtres S-CT)- EVE - P- AG - Entretien p: f I

I'air aux niveaux 200a, 300 et400

J Périodique
(=

J Périodique
[ S-CT-A-P

. Périodique

X

X

septembre octobre novembre

décembre

RO
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Mois

Semaine de l'année

ANNEE 2020

Janvier févrior

(5 §-CT-EVE-P-
5 Périodique v
T- pour chau niveaux 200a, 300 et 400
_(naﬂnyngus—cﬁrE\/ErPrAG(MEC)rEnneﬂan préventif- nettoyage des entrée sur les systé,
3 Périodique
= N i res S-CT)- EVE - P- AG - Entretien p: i
) Périodique
[ S-CT-A-P s-cT
. Périodique
c - les S-CT)a
3 Périodique v
EES P " i Vair 200a, 300 et400
! [ T)-EVE-P préventit les sy
3 Périodique
- [ -t s-CT)- EVE-P-
v Périodique
[ S-CT-A-P 5 scT
B Périodique
[ S-CT-EVE-P-AG-E les S-CT)a
5 Périodique v
[ 8-CT7 pour chauffer I Vair 200a, 3006t 400
Y Périodique
= Y ('t S-CT)- EVE - P- AG -E préventi-Ci
5 Périodique
[ S-CT-A-P &-fil S s-cT
: Périodique
[ S-CT-EVE-P-AG-E: préventif( les S-CT)a
) Périodique v
a pour chauffer I'air aux niveatux 200a, 300 et400
= [ <oy S-CT)- EVE- P - AG(MEC) - Entretien préventif- nettoyage des entrée surles systé
) Périodique
= | 7o S-C™) - EVE -P- AG-Entrtien prévenit-G
) Périodique
& S-CT-A-P S s-cT
5 Périodique
[ S-CT-EVE-P-AG-E préventif scTa
) Périodique v
(-] S-CT-8-Syste tion pour chauffer | Iair aux niveaux 200a, 3006t 400
a8 to T)-EVE-P préventit e surl
3 Périodique
I rit o< 5-CT)- EVE-P-AG-E: préventif-Ci
5 Périodique
[ S-CT-A-P &-fil S s-cT
: Périodique
@ scr- S pour chauffer V'air aux niveatx 200a, 300 et 400
= I toy=ce S-CT)- EVE- P-AG(MEC) - Entretien préventif- netioyage des entrée sur les syst¢
3 Périodique
=] _Fmres S-CT)-EVE-P E préventif - Cl
) Périodique
B S-CT-A-P S s-cT
: Périodique
a - lesS-CT)a
5 Périodique v
(5 §-CT-9-5y pour chauffer I air 200a, 3006t 400
c [ o= S-CT)-EVE-P prévent 6o surles systé
5 Périodique
S 7+ 5 0T £VE: - 40 Enrstenpriventt-C
. Périodique
[ §-CT-A-P s-cT
3 Périodique
[ S-CT-EVE-P- préventif scT)a s
\ Périodique v
2| P i i 200a, 300 et400
= _(nemyaga $-CT)-EVE-P- préventif es systt
3 Périodique
] _mnres S-CT)-EVE-P- préventif-Ci

septembre octobre novembre

décembre

RO
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Mois févrior aoit septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année 2 21|22 |2 2 323334 [ 3536 |37 [38 [ 30 [40 |41 [42] 43 [44 |45 [ 46|47 48 |40 [50 [ 5152
" Périodique X
[ S-CT-A-P: s-cT
2 Périodique x
[ S-CT-EVE-P-AG-Ei préventif s-CT) ts
y Périodique v
] y
[ S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
[m] Périodique v v v v
[ S-GT-A-P T wprend
[u] Périodique x
@ s-67 P T qui comprend
[u] Périodique o4
[ -GT. traiter 'air dustade
£ $-GT-3M- fde S-GT:
. Périodique 2 v 7 7
= 86T P T qui comprend
3 Périodique x
a8 traiter 'air du stad
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
, Périodique v 2 v v
= 86T p- T qui comprend
3 Périodique X
e i traiter
5] S-GT-3M-P-AG- Entrefien préventifde S-GT qui comprend.
" Périodique v v v v
5] -GT (Nettoyage) - A-P - AG - Nettoyage de systemes S-GT qui comprend:
e, Périodique x
£ 86 yste ilati traiter 'air dustade
[ S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend.
" Périodique v v v v
(= S-GT (N P S T qui comprend:
.. Périodique x
a8 traiter
5] -GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
A Périodique v v v v
[ §-GT (Nettoyage) - A-P - AG - Nettoyage de systemes S-GT qui comprend:
. Périodique v
a8 traiter Iair du stad:
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
. Périodique v v v v
[ §-GT (Nettoyage) - A-P - AG - Nettoyage de systemes S-GT qui comprend:
3 Périodique x
8 traiter
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
" Périodique 7 P 7 v
B S-GT (N P S T qui comprend:
. Périodique x
a8 traiter
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
x Périodique v v v v
B $GT P T qui comprend
_ Périodique x
a8 traiter Iaif du stad:
5] -GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
9 Périodique v v v v
@ s-6T A-P S T qui comprend
Périodique 5

2] $-GT-07- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend

A Périodique v v v V4
(= S-GT (N P GT qui comprend

9 Périodique x

[ -GT-07/ traiter lair M

[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
, Périodique v v 7 v
[ S-GT (Nettoy P -GT qui comprend

L Périodique x
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[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend

9 Périodique

[ S-GT (Nettoy P GT qui comprend:
J Périodique
c] Y

[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
J Périodique

[ S-GT (Nettoy P GT qui comprend:
J Périodique
=]

[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
J Périodique

B 6T P T qui comprend
J Périodique
= ¥

[= S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
J Périodique

£ S-GT (N P S GT qui comprend:

- Périodique

B traiter ['air dustade

[ $-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
3 Périodique

[ S-GT (Nettoy P S GT qui comprend:
J Périodique
=] yste traiter 'air du stade

[ S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
g Périodique

[ S-GT (Nettoy P GT qui comprend:
J Périodique

=) §-GT-11 - Systéme de ventilation pour traiter 'air du stade

(£ S-GT-3M-P-AG-

Entretien préventifde S-GT qui comprend:

J Périodique
[ S-GT (Nettoy P GT qui comprend:
J Périodique
=] S traiter ['air du stade
[ S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
v Périodique
= 56T (N P 5 T qui comprend
d Périodique
=] S traiter 'air dustade
[ S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
J Périodique
= 56T (N 3 5 T qui comprend:
N Périodique
=] yste traiter 'air du stade
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
J Périodique
= 56T (N P 5 T qui comprend
. Périodique
=] traiter
[5] S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
N Périodique
= 86T (N P 5 T qui comprend:
. Périodique
=] traiter 'air du stad
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
J Périodique
[ §-GT (Nettoy, 3 GT qui comprend:
J Périodique
2| traiter

[ §-GT-3M-P-AG-

9 Périodique

[ S-GT (Nettoyage) -

9 Périodique

Entretien préventifde S-GT qui comprend:

A-P-AG - Nettoyage de systémes S-GT qui comprend.

=] y

[ S-GT-3M-P-AG-

Entretien préventifde S-GT qui comprend:
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" Périodique v v v v
(] §-GT (Nettoy, P GT qui comprend

2 Périodique X

8 traiter [air dustade
] $-GT-3M- P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:

o Périodique v v v v
(] §-GT (Nettoy, P GT qui comprend

v Périodique X

| ilati traiter | de
] $-GT-3M- P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:

o Périodique v v v v
(1 §-GT (Nettoy, 3 GT qui comprend

d Périodique B

q .
] $-GT-3M- P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:

\ Périodique v v v v
() §-GT (Nettoy, P smes §-GT qui comprend

d Périodique x

8 yste ilat traiter
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:

9 Périodique v v v v
(1 $-GT (Nettoyage) - A-P T qui comprend

Périodique x

=] §-GT-17- Systme de ventilation pour traiter |'air dustade
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend

) Périodique v = v v
(1 S-GT (Nettoy, P GT qui comprend
- Périodique x
(] SGT-17A-Sy ilati traiter lair du stad
(] $-GT-3M- P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
) Périodique v v v v
(] S-GT (Nettoy, 3 GT qui comprend
d Périodique X
1= S-GT- 2 traiter |'air du sta
] $-GT-3M- P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
_ Périodique 7 v v A
£ S-GT (Nettoy, P GT qui comprend
d Périodique x
8 yste ilat traiter air dustade
] $-GT-3M- P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
B Périodique v v v v
£ S-GT (Nettoy, P GT qui comprend
+ Périodique x
8 traiter
[ $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:
) Périodique v i =z v
S-GT (Nettoy, 3 GT qui comprend
+ Périodique x
8 yste ilati traiter 'air du stade
[ -GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:
X, Périodique v v v v
(] S-GT (Nettoy, P GT qui comprend
- Périodique x
8 traiter
(] §-GT-3M-P- AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
. Périodique v v 7 v
(] S-GT (Nettoy, 3 GT qui comprend
d Périodique X
(] $-GT-20A-Sy ilati traiter l'air du stad:
-GT-3M - P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
B Périodique v v v v
[ §-GT (Nettoy: P GT qui comprend
3 Périodique X
£ -GT-21 - Systéme de ventilation pourtraiter

[ $-GT-3M- tifde S-GT
[‘o Périodique v v v v

= 86T ¥ P GT qui comprend:
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5 Périodique
=] ilati traiter | de
5] -GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
) Périodique v v ¥ 7
B S-GT T qui comprend
. Périodique X
8 traiter 'air dustade
5] -GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
9 Périodique v v v v
B $-GT T qui comprend:
2 Périodique X
=] ilati traiter 'air du stade
5] §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
" Périodique o 7 v v
B $-GT P T qui comprend
. Périodique b4
[ S-GT. traiter air dusta
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
. Périodique v v 7 7
(£ S-GT (Nettoy P GT qui comprend
S Périodique x
[ S-GT traiter lair du stad:
(= §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
L Périodique v =7 =7 v
B SGT P T qui comprend
¥ Périodique x
(£ §-GT-24-8y; traiter i d
5 §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
N Périodique v v i v
B $GT T qui comprend
b, Périodique x
[ S-GT-24A-Sy ilati iter d
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
" Périodique v v v v
& $GT P T qui comprend
=) Périodique x
[ $-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
B Périodique v v v v
B $GT T qui comprend
3 Périodique x
[ S-GT y: ilati riai d
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
" Périodique 7 ¥ 2 5 v
[ S-GT (Nettoy, P GT qui comprend
o Périodique X
=] §-GT-26- Sy; raiter l'air
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
) Périodique v v v &
[ S-GT (Nettoy, P GT qui comprend
d Périodique X
[ S-GT. y: ilat v ai d
(& §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
N Périodique v v A I
[ S-GT-A-P
2 Périodique I,
[ S-GT (Nettoy P GT qui comprend
d Périodique X
(-] §-GT-27- Systéme de ventilation pour traiter 'air dustade
() §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
B Périodique v v v v
[ §-GT (Nettoy: P GT qui comprend
3 Périodique X
B .
[ $-GT-3M- tifde S-GT
Périodique v v 77 v
r [ S-GT (Nettoy, P GT qui comprend
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" Périodique

=] traiter 'air dustade
5] -GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
) Périodique v v ¥ 7
B S-GT T qui comprend
. Périodique X
8 pporer de'ai i -gt-26/27/28/29 et50
5] §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
9 Périodique v v v v
[ $-GT-A-P
2 Périodique x
[ S-GT (Nettoy P GT qui comprend
d Périodique B
[ S-GT-51 P i i pour s-gt-221/
£ $-GT-3M-P-AG-Entretien préventifde S-GT qui comprend:
2 Périodique vl 74 v v
S-GT-A-P 6 T d
d Périodique x
(= S-GT (N P S GT qui comprend
g Périodique G
5| pporter de air -gt-18/19/20/21 et52
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
) Périodique v v v v
£ SGT-A-P 6 T d
Périodique x
5] -GT (Nettoyage) - A-P - AG - Nettoyage de systemes S-GT qui comprend:
e, Périodique x
EE S pporter delair i -gt-14/15/16/17 et53
[ S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend.
Périodique v v v v
£ S-GT-A-P 6 T
Périodique x
B $GT T qui comprend
- Périodique x
8 apporter de air 5-gt-10/11/12/13et54
5 §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
B Périodique v v v v
B S-GT-A-P
" Périodique X
B $GT T qui comprend
3 Périodique x
(5] §-GT-55-Sy; pporter d il i
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
" Périodique 7 ¥ 2 5 v
[ S-GT (Nettoy, P GT qui comprend
o Périodique X
=] S-GT-56- Sy; pporter d il irs-gt-4/5
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
) Périodique v v v &
[ S-GT-A-P 6 T d
o Périodique X
[ S-GT (Nettoy, P GT qui comprend
- Périodique x
[ S-GT-57 pporter delair i
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
. Périodique v v 7 v
[ S-GT-A-P T
d Périodique X
[ S-GT (Nettoy, P GT qui comprend
d Périodique x
El pporai dair#s-gtl
£ §-GT-3M- P~ AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
A Périodique v 7 7 7
[ S-GT-A-P prend
2 Périodique x
[ S-GT (Nettoy P -GT qui comprend
L Périodique x
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2] PP i
[ S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
" Périodique v = 7 v
[ S-GT-A-P T d
g Périodique x
@ 86T P T qui comprend
9 Périodique x
[} S-GT-5 traiter 'air dustade
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
9 Périodique v v v v
@ 86T P T qui comprend
" Périodique X
[ §-GT. pporer de air i s-gt-6a/7a t60
[ §-GT-3M- fde S-GT.
. Périodique 2 v 7 7
[ 5-GT-A-P prend
3 Périodique x
B $GT P T qui comprend
= Périodique x
(£ $-GT-61 ‘apporter de air il irs-gt-6a/7a/8a /% et61
(£ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
2 Périodique v v v v
(= S-GT-A-P 6 P
3 Périodique x
B SGT P T qui comprend
¥ Périodique x
[ §-6T-62- 8y; pporter de'ai i irs-gt-12a/13a/14a/ 152 et62
[ §-GT-3M-P-AG- Entrefien préventifde S-GT qui comprend:
) Périodique v v i v
& S-GT-A-P
b, Périodique x
[ S-GT (Nettoy, 3 GT qui comprend
d Périodique X
[ -GT-63-Sy; pporter de ai il irs-gt-16a/17a/18a/ 192 et63
(& §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
_ Périodique 7 v v A
[ S-GT-A-P 6 T
d Périodique x
[ S-GT (N P S T qui comprend
g Périodique x
El 5 pporer de 'air il i
(5 -GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
. Périodique v v v v
[ S-GT-A-P 6 P
" Périodique x
B S-GT (N P S T qui comprend:
. Périodique x
a8 ‘apporter de air t-24
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
x Périodique v v v v
[ S-GT-A-P
_ Périodique X
B $GT T qui comprend
. Périodique x
[ S-GT [ 25KVS-1 (relié au TCAI 4/M1-130, 132, 134)
= Filtres -M-P-
A Périodique v v v v v v v v
[ §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
, Périodique v v ) g
-GT - T qui comprend
n Périodique x
(] §-GT-67- Systéme de ventilation pour a sous-station 25 kV's-3
2 Filtres -M-P-
" Périodique v v v v v v v v
[ §-GT-3M- tifde S-GT
Périodique v v 77 v
r [ S-GT (Nettoy, P GT qui comprend
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. Périodique

(=] Filtres -M-P-

\ Périodique v v v v v v v v
(=] S-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:

. Périodique v v v v
[ S-GT (Nettoy: P GT qui comprend

y Périodique X
8 6 auTCAI-1:M2-69,71,73)
(= Filtres -M-P-

. Périodique v v v v v v v v
[= S-GT-3M-P-AG-Entretien préventifde S-GT qui comprend

9 Périodique v v v v
= SGT P T qui comprend:

9 Périodique X
(=] S-GT-70 - Systéme de ventilation Poste 25 kV S-8 (relié au TCAI 3:M1-148, 150, 152)
= Filtres -M-P-
. Périodique v v v v v v v v
(=] S-GT-3M-P-AG-Entretien préventifde S-GT qui comprend:

g Périodique v v v v
= S-GT P- T qui comprend:

3 Périodique X

O Périodique v
5 §TP-74001- Systh . ) spositiTCA)
= Filtres (F,MAN)-3M- P~ AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changementde filtres
3 Périodique v
o Périodique v x v
" Périodique v
] STP-86-010-L P 2
5 Billeterie Rotonde - 3M- P - AG - (Février, Mai, Aodt, Nov) changementde fitres
5 Périodique v v v
] STP-86-017-L Uinsoli (Rotonde)
a (critiques)-A-P k
=) Périodique x v
[ STP-86-01 il pour
[ Billeterie Rotonde - 3M- P- AG- (Février, Mai, Aodt, Nov) changermentde filtres.
O Périodique v v v
& ST
= Billeterie Rotonde - 3M1- P - AG - (Février, Mai, AoGt, Nov) changementde fitres
B Périodique v v v
EEu
= Billeterie Rotonde - 3M- P- AG- (Février, Mai, Aodt, Nov) changermentde filtres.
: Périodique v v v
s o 2 e
5 Billeterie Rotonde - 3M- P - AG - (Février, Mai, Ao0t, Nov) changementde fitres
" Périodique v v v
Bl oid - v -
5 Billeterie Rotonde - 3M- P - AG - (Février, Mai, Ao0t, Nov) changementde fitres
: Périodique v v v
[ STP-86-070- Climati pi i i *b03010
a - , Mai, Aoat,
5 Périodique v v v
] STP-86-071 - Climatiseur de pi i 503010
=] P- évrier, Mai, Aot,
5 Périodique v v v
[ STP PO (relié au TCAI 10:M1-86)
= Billeterie Rotonde - 3M- P - AG- (Février, Mai, Aodt, Nov) changermentde fitres
Périodique v v v
(-] STP-86-101 - Systéme de récupération de chaleur
2 Billeterie Rotonde - 3M- P - AG - (Février, Mai, Aodt, Nov) changementde filtres
\ Périodique v v v
(-] STP-86-102- Systéme de ventiation dela billetterie
E P- . Mai, Aoat,
l‘o Périodique v v v

=) STV-67-027 ilation del: AU
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(= Filtres -M-P-

9 Périodique v v v v v v v v
[ SVCR-1 lat

(= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)

L Périodique b4 X x X

2 Périodique x

5 S-VOR-1.

= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct)-3M- P AG - changementde fitres (Sept, Dec, Mars, Juin)

A Périodique x
9 Périodique x x b 4 x
] §-400- HIV -P - AG -
3 Périodique v
\ Périodique v
9 Périodique v
(=) TP-1- Thermopompe TP-1. Prés dela reception
a8
" Périodique v v v v v v v v
(51 UCt - L dsati i
= Filtres (FMAN)-3M-P- /MALAOUT, NO'
) Périodique v
3 Périodique v x v
5 Périodique v
[ uc2-L
= Filtres (FMAN)-3M - /MALAOUT, NO'
) Périodique v
. Périodique v x v
) Périodique v

=) UC3- Unité de climatisation pour e bureau de Natation
[ Filtres (FMAN)-3M- P~ AG - (FEV,MAI, AOUT, NOV) changermentde fitres

) Périodique v
. Périodique v x v
D Périodique v
51 UC4-L dsati i
= Filtres (FMAN)-3M-P- AG - (FEV,MAAOUT, NOV) changementde fitres
) Périodique v
B Périodique v x v
" Périodique v
-] VCSYVE421 - Syste i etclimatiser bl
5 Billeterie Rotonde - 3M1- P - AG - (Février, Mai, Aodt, Nov) changementde fitres
B Périodique v v v
[=] VCSYVE: ilati hauffer etventiler | |
a p- vrier, Mai, Ao,

K Périodique v v v
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Mois janvier février mars juillet septembre octobre novembre décembre
Semaine de |'année 6|7 ‘ 8|9 101 ‘ 12 | 13
-] Esplanade -
=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’
W, Périodique

[=] 16372 - Ligneuse
[=] Stationnementinterieur etexterieur - Estival
O Périodique
(=] 16052 - Ligneuse
(=] Stationnementinterieur etexterieur - Estival
O Périodique
=] Airede stationnement- Stationnemental'arrér,
[=] Stationnementinterieur etexterieur - Estival
O Périodique
[=] Stationnementinterieur etexterieur - Estival
O Périodique
=] E100H03 010- Aire paysager sentier Morgan
[=] Drapeaux - Estival - Préventif- OSE (Montey|
L Périodique
(=] E 100 HO4 010 - Guérite entrée Viau PB1 &P E
=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’
. Périodique
=] E100HO08 020- Enclos extérieur pour le quai de
=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’
W, Périodique
=] E 100 J01 010 - Aire extérieure entre PB et Bio|
[=] Drapeaux - Estival - Préventif- OSE (Montey|
. Périodique
=] E 100 J03 010 - Aire extérieure terrain de footk,
[=] Déneigement - 1M- P- (MG)OSE - Entretien
. Périodique
=] E100L01010- Dalle Hall touristique [N
=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’
4 Périodique
=1 E100 L01 030 - Butée Y nord N
[=] Déneigement - 1M- P- (MG)OSE - Entretien
+ Périodique
(=] E 100 M01 010 - Aire paysager entrée stationn|
[=] Déneigement - 1M- P- (MG)OSE - Entretien
. Périodique
(=] E 100 MO1 011 - Acceés stationnement PA2 (P2
[=] Déneigement - 1M- P- (MG)OSE - Entretien
. Périodique
(=] E 100 MO1 012 - Accés stationnement PA 1 (P
=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’
O Périodique
(=] E100 M08 020 - Toilette dans guérite entrée sta/|
[=] Déneigement - 1M- P- (MG)OSE - Entretien
9 Périodique
(=] E 100 P01 010 - Aire paysager Pie-IX/Sherbro
[=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’
. Périodique
(=] E 100 P01 011 - Accés stationnement PA 3 (P3
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Mois janvier février mars EYl mai juin juillet septembre octobre novembre décembre
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=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’
%, Périodique

(=] E 100 P01 012 - Acceés stationnement P A4 (P4
=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’
L Périodique
=] E100Q01010- Dalle viaduc Sherbrooke
=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’
W, Périodique
=] H100 FF4010- Aire de circulation Hall touristic|
[= Tapis - DES- P- OSE(MG) - Enlever les tapi

%, Périodique
[=] Tapis - HIV- P- OSE(MG) - Installation des t|
%, Périodique

=] N 100 EQ7 010 - Réception accueil CSPO
[=] Tapis - DES- P- OSE(MG) - Enlever les tapi
4 Périodique
[=] Tapis - HIV- P- OSE(MG) - Installation des t|
%, Périodique
=] PA1*D02090- Corridor de circulation sécurité
[=] Tapis - DES- P- OSE(MG) - Enlever les tapi
4 Périodique
[=] Tapis - HIV- P- OSE(MG) - Installation des t|
W, Périodique
=] PA2*QR1010- Réception bureaulocatif
[=] Tapis - HIV- P- OSE(MG) - Installation des t|
O Périodique
=] PA3*A33600- Porte industrielle accés esplan:
[=] Déneigement - 1M- P- (MG)OSE - Entretien
. Périodique
=] R A1* C01 020 - Vestibule du Stationnement et|
[= Tapis - DES- P- OSE(MG) - Enlever les tapit
4 Périodique
[=] Tapis - HIV- P- OSE(MG) - Installation des t|
. Périodique
=] R A1* C01 330 - Vestibule de la Rotonde
[=] Drapeaux - Estival - Préventif- OSE (Montey
. Périodique
=] Secteur 100 -
[=] Déneigement - 1M- P- (MG)OSE - Entretien
. Périodique
[=] Secteur 300 -
[=] Déneigement - 1M- P- (MG)OSE - Entretien
9 Périodique
(=] Secteur 700 -
[=] Drapeaux - Estival - Préventif- OSE (Montey
O Périodique
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44 | 45 | 46 | 47

=) E100Q01090- By Tour
=) Bassin - ES- P- FER - Préparati i tasaison estival [N
Périodique x
138-006 i pou- i i Judo Dojo. TCAI
= Ventitation[JJJJlif 24 - P - FBL-Entretien prévenncpaur|essynémesaevenmanon-
% Périodique v v v X X
138.018 TErmnEaLT i i
=) Syste ion - 3M- P- FER - Insp par les ferblantiers
Périodique v
Geer - " . "
=) Bassin -ES-P-FER-Prép ison estval
N Périodique x
(=] P5-001-Unité detraitement d'air
&) Henlex - 3M- P- FER- Entretien pré & Henlex
O Périodique v
(=) P5-002- Unité detraitement d'air
&) Henlex - 3M- P- FER- Entretien pré Henlex
oy Périodique v
LS Périodique v v v
e, Périodique v
=) P5-003 - Unité de traitement d'air
Henlex - 3M- P- FER - Entretien Henlex
Mo Périodique v
fe. Périodique 7 &2 v
Mo Périodique v
=) P5-008- Unité detraitement d'air
&1 Henlex - 3M - P- FER - Entretien pré 3 Henlex
Mo Périodique v
. Périodique v v v
P Périodique v
=) P5-009 - Unité de traitement d'air
=) Henlex - 3M - P- FER - Entretien pré: Henlex
fe Périodique v
N, Périodique v v v
e, Périodique v
(=) P5-010- Unité de traitement d'air
5] Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré: = Henlex
e, Périodique v
M. Périodique & v 7
LS Périodique V4
=) P5-011 - Unité de traitement d'air
&) Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré 3 Henlex
LS Périodique v
LS Périodique v v V4
LS Périodique v
=) P5-012- Unité detraitement d'air
=) Henlex - 3M- P- FER - Entretien Henlex
LSS Périodique v
LS Périodique v v V4
Mo Périodique v
(=) P5-013- Unité de traitement d'air
] Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré ¢ Henlex
Mo Périodique v
LSS Périodique V4 v V4
N Périodique v
(=] P5-14 - Unité de traitement d'air
Henlex-3M-P- FER- Entretien Henlex
Mo Périodique v
N, Périodique v v )
Mo Périodique v
=) P5-148-Ventilo-convectew
&) Henlex - 3M - P-FER - Entretien Henlex
LS Périodique V4
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44 | 45 | 46 | 47

e Périodique
S Périodique v
(=) P5-149- Ventilo-convectew
=) Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré Henlex
S Périodique v
- Périodique V4 v v
. Périodique v
=) P5-150 - Ventilo-convecteur
=] Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré Henlex
Mo Périodique v
N Périodique v v v
N Périodique v
=) P5-151-Ventilo-convectew
) Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré & Henlex
Ny Périodique v
N, Périodique v v 7
P Périodique v
=) P5-153- Ventilo-convectew
Henlex - 3M- P- FER - Entretien Henlex
e, Périodique v
N Périodique Z v 7
LS Périodique V4
=) P5-154- Ventilo-convectew
1 Henlex - 3M - P- FER - Entretien pré ¢ Henlex
Mo Périodique v
. Périodique v v v
Mo Périodique v
) P5-155- Ventilo-convecteur
{=] Henlex - 3M- P- FER - Entretien Henlex
Mo Périodique v
N Périodique v v v
Mo Périodique v
=) P5-156 - Ventilo-convecteur
[z Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré = Henlex
e, Périodique v
Mo Périodique v v v
Mo Périodique v
=) P5-157- Ventilo-convectew
&) Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré 3 Henlex
LS Périodique V4
LS Périodique v v v
P Périodique v
=] P5-158 - Ventilo-convecteur
{= Henlex - 3M- P- FER - Entretien Henlex
LS Périodique v
LS Périodique v v V4
e, Périodique v
=) P5-159- Ventilo-convecteur
5] Henlex - 3M-P-FER- Entretien Henlex
Mo Périodique v
LSS Périodique v v v
Mo Périodique v
=] P5-160 - Ventilo-convecteur
[=] Henlex - 3M- P- FER - Entretien Henlex
S Périodique v
. Périodique v v v
N Périodique v
P5-161 - Ventilo-convecteur
=) Henlex-3M- P-FER- Entretien Henlex
Mo Périodique v
S Périodique v v v
he Périodique v
=) P5-162- Ventilo-convecteur
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=) Henlex -3M- P-FEf
S Périodique v
LS Périodique v v v
N Périodique v
=) P5-163- Ventilo-convecteur
=] Henlex - 3M - P- FER - Entretien Henlex
Mo Périodique v
S Périodique v v v
Mo Périodique v
=] P5-164- Ventilo-convectew
=) Henlex -3M- P- FER- Entretien pré ilation Henlex
Mo Périodique v
N Périodique v v v
S Périodique v
(=) P5-165- Ventilo-convectew
=) Henlex-3M- P-FER- Entretien Henlex
P Périodique v
oy Périodique v v v
e, Périodique v
(=] P5-166- Ventilo-convecteur
=] Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré e Henlex
LS Périodique V4
- Périodique v v v
o Périodique v
) P5-167 - Ventilo-convecteur
=) Henlex - 3M-P-FER- Entretien Henlex
P Périodique v
N Périodique v v v
Mo Périodique v
=) P5-168 - Ventilo-convecteur
5] Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré: 8 Henlex
Mo Périodique v
N Périodique . v 7
LS Périodique v
=) P5-169- Ventilo-convectew
Henlex - 3M-P- FER - Entretien pré ¢ Henlex
LS Périodique v
LS Périodique v v v
P Périodique v
] P5-170- Ventilo-convecteur
(=] Henlex - 3M- P- FER - Entretien Henlex
P Périodique v
LS Périodique v V4 v
e, Périodique v
=) P5-171 - Ventilo-convecteur
5] Henlex - 3M-P-FER- Entretien Henlex
e, Périodique V4
LS Périodique v v v
LS Périodique v
=) P5-172- Ventilo-convectew
[z Henlex - 3M- P- FER - Entretien Henlex
Périodique v
Périodique o &3 2
Périodique v
P5-174- Ventilo-convectew
& Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré ¢ Henlex
Mo Périodique v
Mo, Périodique &) 7 v
S Périodique v
(=) P5-18- Unité de traitement d'air
=) Henlex - 3M- P-FER- Entretien Henlex
. Périodique v
- Périodique v v v

Henlex
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404142

Périodique
(=) P5-19- Unité detraitement
=] Henlex - 3M- P- FER- Entretien Henlex
S Périodique v
S Périodique v v v
M Périodique v
=] P5-20- Unité detraitement d'air
=) Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré & ilation Henlex
Mo Périodique v
N, Périodique v v v
e Périodique v
=] P5-21-Traite 'air dela piece
=) Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré Henlex
Mo Périodique v
. Périodique v v v
5 Périodique v
(=) P5-22- Unité de traitement d'air
= Henlex - 3M- P- FER - Entretien Henlex
e, Périodique V4
N, Periodique 7. v 7
P Périodique v
=] P5-23- Unité de traitement d'air
=) Henlex - 3M-P-FER - Entretien Henlex
S Périodique v
'S Périodique v v v
Mo Périodique v
(=] P5-24- Unité de traitement d'air
5] Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré: = Henlex
Mo Périodique v
N Périodique ¥ v v
Mo Périodique v
=) P5-24A- Systéme de ventilation (relié au TCAl 6:M1-87)

S HIV-P-FER- E ¢ ¢ ( )
Périodique v
=) P5-25-Unité detraitement d'air
Henlex - 3M-P- FER - Entretien pré ¢ Henlex
LS Périodique v
LS Périodique v v v
P Périodique v

=] P5-26- Unité de traitement d'air
(=] Henlex - 3M- P- FER - Entretien Henlex
P Périodique v
LS Périodique v V4 v
e, Périodique v
(=) P5-27 - Unité de traitement d'air
5] Henlex - 3M-P-FER- Entretien Henlex
e, Périodique V4
LS Périodique v v v
LS Périodique v
=) P5-28-Unité detraitement d'air
[z Henlex - 3M- P- FER - Entretien Henlex
Périodique v
Périodique o &3 2
Périodique v
P5-20- Unité de raitement d'air
& Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré ¢ Henlex
Mo Périodique v
Mo, Périodique &) 7 v
S Périodique v
= P5-2A- ilati -m i TCAI 6:M1-69, 71, 81, 83)
S HIV-P-FER- Entreti ( )
Périodique v
(=) P5-30- Unité de traitement d'air
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=) Henlex -3M- P-FEf
S Périodique v
LS Périodique v v v
N Périodique v
(=) P5-31-Unité de traitement dai
=] Henlex - 3M - P- FER - Entretien Henlex
Mo Périodique v
S Périodique v v v
Mo Périodique v
=] P5-32- Unité de raitement d'air
=) Henlex -3M- P- FER- Entretien pré ilation Henlex
Mo Périodique v
N Périodique v v v
S Périodique v
(=) P5-33- Unité de traitement d'air
=) Henlex-3M- P-FER- Entretien Henlex
P Périodique v
oy Périodique v v v
e, Périodique v
(=) P5-34- Unité de traitement d'air
=] Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré e Henlex
LS Périodique V4
- Périodique v v v
o Périodique v
=) P5-35- Unité de traitement d'air
=) Henlex - 3M-P-FER- Entretien Henlex
P Périodique v
N Périodique v v v
Mo Périodique v
(=) P5-36 - Unité de traitement d'air
5] Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré: 8 Henlex
Mo Périodique v
N Périodique . v 7
LS Périodique v
=) P5-37- Unité detraitement d'air
Henlex - 3M-P- FER - Entretien pré ¢ Henlex
LS Périodique v
LS Périodique v v v
P Périodique v
=] P5-38- Unité de traitement d'air
(=] Henlex - 3M- P- FER - Entretien Henlex
P Périodique v
LS Périodique v V4 v
e, Périodique v
=] P5-39- Unité de traitement d'air
5] Henlex - 3M-P-FER- Entretien Henlex
e, Périodique V4
LS Périodique v v v
LS Périodique v
=) P5-40- Unité detraitement d'air
[z Henlex - 3M- P- FER - Entretien Henlex
Périodique v
Périodique o &3 2
Périodique v
P5-41- Unité de raitement d'air
& Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré ¢ Henlex
Mo Périodique v
Mo, Périodique &) 7 v
S Périodique v
(=) P5-42- Unité detraitement d'air
=) Henlex - 3M- P-FER- Entretien Henlex
. Périodique v
- Périodique v v v

Henlex
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44 | a5 46 [ 47 [ 48[ 49 [ 50 [ 51

Périodique
(] P5-43- Unité de traitement d'air
=) Henlex - 3M- P- FER - Entretien Henlex
'S Périodique v
P Périodique v v v
P Périodique v
-] P5-44- Unité detraitementd'air
=) Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré Henlex
P Périodique v
he, Pariodiqts v v v
e Périodique v
-] P5-45- Unité detraitementd'air
=] Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré Henlex
P Périodique v
S Périodique v v v
e, Périodique v
P5-46- Unité de traitementd'air
= Henlex - 3M- P- FER - Entretien Henlex
e, Périodique V4
he Périodique 7 7 7
P Périodique v
=] P5-47- Unité detraitement d'air
=] Henlex - 3M- P- FER - Entretien Henlex
P Périodique v
M Périodique v v v
Mo Périodique v
=] P5-52- Unité de traitement d'air
{5 Henlex - 3M- P- FER - Entretien pré = Henlex
Mo Périodique v
he., Périodique v v v
pe- Périodique v
(= P5-6A- Systéme de ventiation ool reié au TCA 61-66)
e HIV-P-FER- E é : (
Périodique v
£ P5-74- Unité detraitement d'air
Henlex- 3M- P- FER - Entretien pré S Henlex
P Périodique v
LS Périodique v v v
po- Périodique v
51 P-60-00: ilation P-60 in d'entrai TCAISMI-174, 5M1-176.
a HIV-P-FER- Entreti «
Périodique v
1 P-60-006 ilation P-60. ire. TCAI 3M1-171
a HIV-P-FER- Entreti «
Périodique v
] P-60-007 ilation P-60-007 i PO. TCAISM1-87
a HIV-P-FER- Entretis (
Périodique v
1 P-60-008 tlation P-60 PO. TCAISM1-67, 5M1-69.
a HIV-P-FER- Entreti «
Périodique v
() §-122-001- Systé ilation pour I TcA 5Ma-115, 5:M4-116
= VentilatiofJJill- 2M1- P- FBL- Entretien préventifpourles systemes deventiationJ
. Périodique v v v X x
122-002 ion pour
= Ventilaton[JJJl}-2V1- P- FBL- Entretien préventifpourles systémes deventilation|J
- Périodique v v4 v x x
i TCAI5:M4-115, 5:M4-116
= ventiatorfJJJJJ M- P-FBL-Entretien préventtpourles systemes deventiaton il
Périodique v v v x x
122005 on pour corridor decil -TCN 5M4-115,5M4-116.
= VentiatiorfJJJJl] 24- P- FBL - Entretien préventfpoures systemes deventilation |l
5 Périodique v v v x x

5] §-122-003 don pour cor
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122-006. on pour Esori [TCAI5:M4-115, 5:M4-116
= Ventilation - 2M - P- FBL - Entretien préventif pour les systémes de ventilation[
e, Périodique v v v x x
£ $138-041 ion pour. -(relléauTch'MA—ﬁdenW)
= Ventilationl 2M- P - FBL - Entretien préventifpour les systémes de ventilation|
Périodique v v v x b4
-] 513804 ion pour iresp ~-(renéau1'cus-mmen17)
= Ventitatior{JJiilll 2M - P - FBL - Entretien préventifpour les systémes de ventiation [
. Périodique v v v X X
138-043 on pour ire sp "\-(reliéauTCAIS'MA—ﬂdenﬂ)
= Ventilation|Jilll- 2M- P - FBL - Entretien préventifpourles systémes de ventilation I
e Périodique v v v x x
] §-138-044- Systém ion pour iresporfI 6 auTCA 5 Wa-134t 117)
=) Ventilatio 2M-P-FBL- Entretien préventif pourles systémes deventilation]J |
e Périodique v v v x x
(] $-138-045. é tion pour ire sp -(miéaurcms-mmenm
& Ventitation]Jlll-2M- P- FBL- Entretien préventif pourles systémes deventilation I
ey Périodique v v v x x

$-138-046- Systéme de ventilation pour Escrime Piste 1 [Jllreli¢ auTcA 5:M4-132 et 117)
= VentlationJJJJll M- P - FBL-Entretien préventifpourles systemes deventiation Il

N Périodique v v v X x
$138.047 lation pour istet (E ‘Ieure«-(reliéauTCAl 5:M4-134 et 117)
&) VentilationJilllll- 2M - P- FBL - Entretien préventifpour les systémes devennlahon-
N Périodique v v v x x
5138048 Syste pour Il eicautcasmatsae )
= Ventilation|llll- 2M - P- FBL - Entretien préventifpourles systémes de ventilation
. Périodique v v v x x
=) $138.04 il i au 200net 0o e
= Ventiation]lll- 2M- P - FBL - Entretien préventifpourles systémes deventiation
- Périodique v v v X x
(18138051 lation pour Il eic au TCA S MA-132 et 117)
= Ventitation [l 24- P- FBL- Entretien préventitpourles systemes deventiation |l
e Périodique v v v x x
(] §-86-007 - Ventilateur buanderie niveau200
& Ventitation [l -2V1- P- FBL- Entretien préventifpourles systémes de ventitation I
e Périodique v v v x x

(-] §-86-008- Ventilateur (évacuation delasécheuse) - Judo buanderie niveau200. TCAI5M4-147
= Ventilatio 2M-P-FBL- Entretien préventifpourles systémes deventilation[
N, Périodique v v v x x
$-86-009- Ventilateur (évacuation delasécheuse) - Judo buanderie niveau200. TCAI5M4-147
= Ventlatior{Jillll-2M-P - FBL - Entretien préventif pourles systemes deventilationJ

Périodique v v v X x
$-86-010- Ventilateur i 200A TCAI 5:M4-147
2 VentilatiorfJ - 2M- P - FBL-Entretien préventifpourles systémes deventiaton [
he, Périodique v v v x x
$-86-011 - Ventilateur (évacuation 1200A TCAI 5:M4-147
=] Vennlannn.EMr P-FBL-Entretien préventifpourles systémes de ventilation [l
Ne, Périodique v v v X X
] $-86-023RE dus-85031
a Vennlannn-—EMr P-FBL-Entretien préventif pour les systémes deventilation -
- Périodique v v v X x

(-] §-86-024- Ventilateur qui alimente l'administration de-TCAI 5M4-147
& VentilationJilill- 2M- P- FBL- Entretien préventif pour1es systemes de ventilation I
e, Périodique v v v X x
- S-86-026 on pour Il o 5y
= Ventilation [JJffl]-2M-P - FeL - Entretien préventifpourles systémes de ventilation [l
e, Périodique ' v v4 v x x
=) $-86-028 - Ventilateur d'évacuation des niveaux 000,100 et 200.( TCAI 5:M4-147, 5M4-141)
=) Ventilation - 2M-P-FBL- Entretien préventifpourles systémes deventilation [l
Ne, Périodique v v v x x
=] $-86-033- Systéme deventiation de niveaux 000, 100,200 [
=) Systéme deventilation etclimatisation - A- P~ FBL- Entretien etclimd
Périodique v
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=) Ventilation 2M-P- FBL- Entretien préventif pour les systémes deventilation|
e Périodique v v 4 v x X

(=] S-GT-02- Systémedeventilation pour traiter |'air dustade
=) S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
S Périodique v
(=] S-GT-02A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
=) S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
S Périodique v
(=] S-GT-03- Systémede ventilation pour traiter |'air dustade
=) S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
e Périodique v
(=] S-GT-03A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
=) S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique v
(=) S-GT-04- Systéme de ventilation pour raiter I'air dustade
=) S-GT-3M- P- FER - Entretien préventif de S-GT qui comprend
5 Périodique v
(=) S-GT-04A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
-, Périodique v
(=) S-GT-05- Systéme de ventilation pour raiter I'air dustade
S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
N, Périodique v
(=) S-GT-06- Systéme de ventilation pourtraiter I'air dustade
£ S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique v
(=) S-GT-06A- Systéme de ventilation pour traiter 'air dustade
£ S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique v
(=) S-GT-07- Systéme de ventilation pour raiter I'air dustade
£ S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

Mo Périodique v
T-0 e pourtraiter 'air 126-0 6t 2M5-128-0
&) S-GT-3M- P- FER - Entretien préventif de S-GT qui comprend
P Périodique 7

(=) S-GT-08- Systéme de ventilation pourtraiter I'air dustade
£ S-GT-3M- P-FER-Entretien préventifde S-GT qui comprend
, Périodique v
(=) S-GT-08A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
$-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
e, Périodique v
(=) S-GT-09- Systéme de ventilation pourtraiter I'air dustade
$-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
S Périodique v
(=] S-GT-09A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
=) S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
e, Périodique v
(=) S-GT-10- Systéme de ventilation pour raiter I'air dustade
=) S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique v
(=] SGT-10A- Systéme de ventilation pour traiter Iir dustade
£ $-GT-3M- P-FER- Entretien préventif de S-GT qui comprend:

Mo Périodique v
(=] S-GT-11- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
=) $-GT-3M-P-FER-Er & T
P Périodique v
(=] S-GT-11A- Systéme deventilation pour traiter I'air du stade
=) $-GT-3M-P-FER-E! T
e, Périodique v
(=] S-GT-12- Systémede ventilation pour traiter |'air dustade
=) S-GT-3M-P-FER-E! T
he, Périodique 7

(-] S-GT-12A- Systéme de ventilation pour traiter Iair dustade
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juillet octob

40|41 a2

=) S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
S Périodique v
(=] S-GT-13- Systémede ventilation pour traiter |'air dustade
=) S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
S Périodique v
(=] S-GT-13A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
=) S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
S Périodique v
(=] S-GT-14- Systémede ventilation pour traiter |'air dustade
=) S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique v
(=] S-GT-14A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
=) S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique v
(=) S-GT-15- Systéme de ventilation pour raiter I'air dustade
=) S-GT-3M- P- FER - Entretien préventif de S-GT qui comprend
5 Périodique v
(=] S-GT-15A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
-, Périodique v
(=] S-GT-16- Systéme de ventilation pour raiter I'air dustade
S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
N, Périodique v
(=) S-GT-16A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
£ S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
P Périodique v
(=] $-GT-17- Systéme de ventilation pour raiter I'air dustade
£ S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique v
(=) S-GT-17A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
£ S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique v
(=) S-GT-18- Systéme de ventilation pour raiter I'air dustade
£ S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique v
(=) S-GT-18A- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade
£ S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
- Périodique v
(=) S-GT-19- Systéme de ventilation pourtraiter I'air dustade
S-GT-3M- P-FER-Entretien préventifde S-GT qui comprend:
e, Périodique v
(=) S-GT-19A- Systéme de ventilation pourtraiter I'air dustade
S-GT-3M- P-FER-Entretien préventifde S-GT qui comprend:
S Périodique v
(=) S-GT-20- Systéme de ventilation pourtraiter I'air dustade
) S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
e, Périodique v
(=) S-GT-20A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
) S-GT-3M-P-FER-Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique v
(=) S-GT-21- Systémede ventilation pourtraiter I'air dustade
£ $-GT-3M- P-FER- Entretien préventif de S-GT qui comprend:

Mo Périodique v
(=] S-GT-21A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
=) $-GT-3M-P-FER-Er & T
P Périodique v
(=] S-GT-22- Systémedeventilation pour traiter I'air dustade
=) $-GT-3M-P-FER-E! T
e, Périodique v
(=] S-GT-22A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
=) S-GT-3M-P-FER-E! T
he, Périodique 7

(-] S-GT-23- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
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juillet octob

40|41 a2

=) S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
S Périodique v
(=] S-GT-23A- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade
=) S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
S Périodique v
(=] S-GT-24- Systémede ventilation pour traiter |'air dustade
=) S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
S Périodique v
(=] S-GT-24A- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade
=) S-GT-3M- P- FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique v
(=] S-GT-25- Systémede ventilation pour traiter |'air dustade
=) S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique v
(=] S-GT-25A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
=) S-GT-3M- P-FER - Entretien préventif de S-GT qui comprend
5 Périodique v
(=] S-GT-26- Systéme de ventilation pourtraiter I'air dustade
S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
-, Périodique v
(=) S-GT-26A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
N, Périodique v
(=) S-GT-27- Systéme de ventilation pour raiter I'air dustade
£ S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
P Périodique v
(=) S-GT-28- Systéme de ventilation pour raiter I'air dustade
£ S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique v
(=) $-GT-29- Systéme de ventilation pourtraiter I'air dustade
£ S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique v
(=) S-GT-50- Systéme de ventilation pour apporter de'air neuf aux appareils detraitement d'air s-gt-26 /27 /28 /29 et 50
£ S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique v
=) S-GT-51- Systéme deventilation pour apporter de 'aif neuf aux appareils de traitement d'air pour s-gt-22/23/24 /25 et
£ S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
- Périodique v
(=) S-GT-52- Systéme de ventilation pour apporter del'air neuf aux appareils detraitement d'air s-gt-18/19/20/21 et52
S-GT-3M- P-FER-Entretien préventifde S-GT qui comprend:
e, Périodique v
(=) -GT-53- Systéme de ventilation pour apporter de'air neuf aux appareils detraitement d'air s-gt-14/15/ 16/ 17 et53
S-GT-3M-P-FER-Entretien préventifde S-GT qui comprend:
S Périodique v
(=) S-GT-54- Systéme de ventilation pour apporter del'air neuf aux appareils detraitement d'air s-gt-10/11/12/13et54
) S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
e, Périodique v
(=) S-GT-56- Systéme de ventilation pour apporter del'air neuf aux appareils detraitement d'air s-gt-4 /5
) S-GT-3M-P-FER-Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique v
(-] S-GT-57- Systéme de ventilation pour apporter del'air neuf aux appareils detraitement d'air s-gt-2/3et57
£ $-GT-3M- P-FER- Entretien préventif de S-GT qui comprend:

Mo Périodique v
(=] S-GT-58- Systéme deventilation pour apportair neufsyst cond. d'air #s-gt-1
=) $-GT-3M-P-FER-Er & T
P Périodique v
(=] S-GT-59- Systémede ventilation pour apporter del'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-2a/3a/ 4a/5a
=) $-GT-3M-P-FER-E! T
e, Périodique v
1) S-GT-5A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
=) S-GT-3M-P-FER-E! T
he, Périodique 7

=] S-GT-60- Systéme de ventilation pour apporter del'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-6a/7a et 60
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S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Mo Périodique
=] -GT-61- Systéme deventilation pour apporter del'air neuf aux i i irs-gt-6a/
5 S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
N Périodique

(=) S-GT-62- Systéme de ventilation pour apporter de'aif neufaux appareils de traitement d'air s-gt-12a/ 13a/ 14a/ 15aet
5 S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
N Périodique
(=) S-GT-63- Systéme deventilation pour apporter de air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt- 16a/17a/ 18a/19aet
= S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
N Périodique
(=) S-GT-64- Systéme deventilation pour apporter deair neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-20a/ 21a/22a/23a et
) S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
N Périodique
(=) S-GT-65- Systéme deventilation pour apporter de aif neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-24a/ 25a/ 26a et65
) S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend

5 Périodique
= SGT67-Syste fion p on 25kV's-3
7] S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
e, Périodique
£ S-GT68 ilation p tion 25kV's-5
S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
e Périodique
[ SGT-69 tlation pourlasous-station 25KV S-6 (relié au TCAI-1:M2-69, 71, 73)
S-GT-3M-P-FER-Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique
£ SGT-70- tilation Poste 25 kV S-8 (relié au TCAI 3M1-148, 150, 152)
£ SGT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Mo Périodique
=) STP-74-001 ilati i i ispositif TCA)

t HIV-P-FER- Entret (
Periodique

ANNEE 2021

juillet
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Mois janvier février septembre octobre novembre décembre

Semaine de 'année 2 3 7 2|2 2 33 (34 | 35|36 |37 | 38| 30 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

Filtres (FM,AN)-3M-P-AG - (FEV.MAI,AOUT, NOV) changementde filtres
. Périodique v v v

= Filtres (FM,AN) - 3M - P - AG - (FEV.MAI, AOUT, NOV) changementde filtres

9 Périodique v v v
=l la P
) Filtres (FMAN)-3M- P-AG - (FEV,MA,AOUT, NOV) changementde filtres
. Périodique v v v
& N

[l Filtres (F,M,AN) -3M-P - AG - (FEV,MA AOUT, NOV) changementde filtres
Périodique v v v

Filtres CSPO - 3M - P - AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres

, Périodique v v v v
=) C-56-001 apportdair p i dispositif TCA)
= Filtres Chaudiéres - DHIV- P - AG - Entretien estival (mi-mai)
0 Périodique v
= Filtres Chaudiéres - HI =
[m] Périodique b7
apportdiair pour

£ Filtres Chaudiéres - DHIV- P - AG - Entretien estival (mi-mai)

. Périodique v
Filtr dis P-
o Périodique x

apportdair pour
& Filtres Chaudiéres - DHIV - P - AG - Entretien estival (mi-mai)
. Périodique v

= Filtr die

: Périodique X
) C-69-001 TCAI2M1-17, 12M1-19
=) Filtres -M- P~
: Périodique v v v v X U Z
=] C-85-001 - i i i pe s
= Filtres -M- P d
: Periodique v v W v X 2 v
Se slation del i al:C 150 ié TCAI9M1-13,15)
= Filtres-M-P- d =
" Périodique v v v v X v A
5 i s parlocal : P B3*H02900) ( relié au TCAI9:M1-16,17, 18, 68,

Filtres-M-P.
Périodique v v v v x v v
004 8 il d'extraction d'air é i rincif ti auto. éa

(= Filtres-M-P- d:

. Périodique v v V4 4 x v v

(=) C-97-005 - Evacuateur de la salle d'opération de la Centrale termique. TCAI 9:M1-20, 9:M1-83, 9:M1-86, 9:M1-109, 9:M1-111
(= Filtres-M-P- d é

_ Périodique v v v v X v v
=] E200 M01 010 - Dalle promenade

P-MG- ; stretour
n Périodique v
= H 100 F09 010 - Salle de toilettes des femmes.

= q P-MG- etretour

3 Périodique v
=1 M-138-001 - Systéme de conditionnementde Iair des niveaux 155 4355, zone intérieure coté ouest

Filtres [l 2M - P - AG - (Janv,Avril Juil Oct) changementdefiltres|

[m] Périodique

= Filtres I 2M - P- AG - (Janv Avril Juil Oct) changementdefiltres|

n Périodique
=) lair des niveaux

& Fittes I 2 - P~ AG - anv.Avril Juil oct changement e fitres [

TCAI7:M1-11)

. Périodique

= o fairdes niveaux 1554355,
= Fittres [ 21- - AG - Janv.Avril Juil, Oct) changement defitres|
= Periodique 7 v v 7

TCAI7:M1-42)




Echéancier de I'entretien préventif  ANNEE 2021

Mois janvier février juillet a septembre octobre novembre décembre

Semaine de I'année 2 23| 2 2 323334 | 35| 36 |37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
=1 M-138-005 - Systéme d’air neuf minimum dédié (DOAS) pour M-138-001, M-138-002 et M-138-003
= Filtres [ 2V - P - AG - (Janv,Avril Juil, Oct) changementde filtres
Périodique v v v v
o M3 ion pour [l lasalle Judo Dojo. TCAI5:1-172,5:1-173,5:1-1]
- Fl\nas-2M—P—AG—Ch:ngemunmuﬁvtres-usnv‘ Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
- Périodique. v v v v
= M-138-007 170
= Fitres I - 2M - P- AG - (Janv.Avril Juil.Oct) changementde fitres [
Périodique v v v v

= y , 4100% d'air recircul debitc
= Filtres [ 2 - P- AG - Ganv Aviil Juit,0ct) changementde filtres [
. Périodique v 7 7! v
= M-138-010 - Systéme de ventilation et climatisation sous-station 25 kv-du mat. ( Relié au TCAI 7:M1-151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,15
= Filtres -M-P- d
., Périodique v v v v x v v
= i 138
= Fittes [JII -2 - P- AG - wanv.Avril duit oct changement e fitres [
Périodique v v o 4
= M-138-018- Systs fon pour q
= Filtres -M- P d
Périodique v v v v x v v
1 M-145-003- Ventilateur de déstratification des piscines
=1 Filtres I - 2M - P - AG - (Janv,Avril Juil,Oct) changementde filtres [N
. Périodique 7 v v v
(-] M-165-008- Ventiloconvecteur e lasalle du TCAIno 7
= Filtres - 2\ - P - AG - (Janv,Avril Juil Oc()changemsmdamvss-
Périodique v v v v
(£ M-170-01 -
= Grilles de systémes de telecom| N A- P -
(=] Périodique x
[ M-170-03- ) v
 Filtres IR 2M - P - AG - (Janv,AvilJil,Oct) changementdefitres [
.. Périodique v v v v
= M-170-04-UC1 - syste i e - niveau 170
= Filtre< N 2M - P - AG - (Janv,Avril Juil Oct) changementde filtres|
Périodique &g v v v
= M-185-01 -
= Grilles de systémes de telecom |- A- P -
3 Périodique
= M-208-01 - sl
Griles de systemes de telecom [ AP -
: Périodique
= M-221-001 - élé
£ Grilles de systémes de teleco IR - A- P -
- Périodique
=1 M237-01 -
= Grilles de systémes de telecom [N - A- P -
- Périodique
= M-260-001 - 260
Gilles de systemes de telecom [ -~ P -
n Périodique *
= M-322.001-
= Fittres [ 2M - P- AG - (Janv Aviil Juil,Oct) changementdefiltres [N
. Périodique v 7 v 7
= M-398-001 - Syste s ge, 2 100% d air extérieur, simple condit, débitd air constant, <
Filtres (NI 2 - P - AG - (Janv,Avril, Juil Oct) changement de filtres [N
. Périodique v v v v
= M-411-002- Systéme d'air neufaux niveaux 372 et385- chauffage, & 100% d'air extérieur, si i i

= FiltresJ N - 2M - P - AG - (Janv,Avril Ju\\.Oc()changememdemves-

Périodique v 7 7 7
[ M-424-01
2] F-mes- 2M-P-AG-1Jarw‘AvNI‘JuH‘ch)changemnn(dem(res-

- Périodique v v v v
ge, & 100% dair reciroy i

& Fites - 241- - AG - (Janv.Avri Juil Oct) changement e sive

4 Périodique v v v v
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Mois janvier février a septembre octobre novembre décembre

Semaine de 'année 2 6 2|2 2 373839 |40 | 41 | 42 [ 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

) M-437-001 TAZetTAS
Filtres [N - 21 P- AG - (anv,Avril Juit Oct) changementde fires
\ Périodique v v v v
=) M-70-001 - Systéme de ventilation dela gare m-70-1
=) M-70-3M- P - AG - Entretien préventifde M-70 qui comprend
[ Périodique v v X X
Bl m702
=] M-70-3M- P - AG - Entretien préventifde M-70 qui comprend.
3 Périodique v v x X
= i ; ; P
8 -AG-Entretien qui comprend
5 Periodique v v X X
=) M-70-007 i

-AG- Entretien qui comprend:

3 Périodique v v X X

1S -AG - Entretien comprend
. Périodique v v i X

=) N 000 C08 010 - Toilette femmes

P-MG- etretour.

. Périodique v
21 N 100402 060 - Tolette femmes [

£ Grilles de ventilation (critiques) - A-P - MG -

- Périodique v

=) N 150 E03 020 - Salle de toilettes

stretour.

= A-P-MG- k stretour
» Périodique v
=) N 20AEO1 020 - Salle mécanique du gymnase CSPO situé au niveau 124
= o P-MG-
) Périodique v
=) Niveau 300 (139' 1%) -
£ 5-138-6M-P D
n Périodique v
=) P A1*HO4 010 - Salle de toilettes des hommes.
a q P-MG- etretour
. Périodique v
[ PA2:DO701 i
= q P-MG-
3 Périodique v
=) PA2*E02010- Salle de conférence"Salon Archipel”.
i P-MG- ; etretour
: Périodique v
=) P A2* P02 010 - Salle de toilettes hommes
= q P-MG-
Périodique v

=] P-106-002 - Ventilateur
& Filtres (FM.AN) -3M-P- AG - (FEV,MAI AOUT, NOV) changement e filtres

a Périodique 7 v v
=) P-124-001 0. (relié au’
Filtres (FM,AN) -3M-P - AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changementde filtres
3 Périodique v v v
P-124 yste d i i 200E01 & au TCAI 5:M5-1
= Filtres (FM,AN) - 3M- P - AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changementde filtres

. Périodique v v v
6 dut14duCSPO. (reliéau TCAI5:1-117)

Filtres (F,M,AN) - 3M - P - AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changementde filtres
5 Périodique 7 v v

=) P5-002- Unité e traitementd'air

£ Henlex -3M-P-AG - 6 3 Henlex
3 Périodique v v
=) P5-003 - Unité de traitementd'air
£ Henlex -3M- P-AG - Entretien Her
. Périodique v v
= P5-008 - Unité de traitementd
£ Henlex-3M-P Henl

v Périodique. v v
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Mois janvier février a septembre octobre novembre décembre

Semaine de 'année 2 6 2|2 2 373839 |40 | 41 | 42 [ 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

=J P5-009- Unité de traiterentd'a

Henlex -3M - P-AG - Entretien Henlex
\ Périodique v v
=) P5-010- Unité e traitement
= Henlex -3M - P-AG - Ei Henlex
3 Périodique v v
(=) P5-011 - Unité de traitement d'air
£ Henlex -3M- P-AG - Her
. Périodique v v
=) P5-012- Unité de traitementd
£ Henlex -3M-P-AG - E Henlex
3 Périodique v v
=) P5-013- Unité e traitementd'air
£ Henlex -3M-P-AG - E Henl
3 Périodique v v
(=] P5-14-Unité de traitementdair
£ Henlex-3M-P Henlex
o Périodique v v
(-] P5-148- Ventilo-convecteur
) Henlex-3M - P-AG - E 6 S Henlex
. Périodique v v
=] P5-149 - Ventilo-convecteur
£l Henlex-3M-P Henlex
_ Périodique v v
=) P5-150-Ventilo-convectew
=] Henlex -3M - P - AG - Entretien pré S Henlex
» Périodique v v
=) P5-151 - Ventilo-convecteur
£ Henlex-3M-P-AG - E: 3 Henl
) Périodique v v
=) P5-153- Ventilo-convecteur
2 H Henlex
n Périodique v v
=) P5-154 - Ventilo-convecteur
£ Henlex -3M-P-AG -Ei & S Henlex
. Périodique v v
[ P5-155-entilo-convecteur
£ Henlex -3M-P-AG - E 6 3 Henlex
3 Périodique v v
=) P5-156 - Ventilo-convecteur
Henlex -3M - P Henl
: Périodique v v
=) P5-157 -Ventilo-convectew
1 Henlex-3M-P-AG - 6 3 Henlex
. Périodique v v
=] P5-158 - Ventilo-convecteur
=) Henlex-3M- P-AG -E 2 3 Henl
5 Périodique v v
=] P5-159 - Ventilo-convecteur
Henlex -3M - P-AG - Entretien pré S Henlex
n Périodique v v
=) P5-160-Ventilo-convecteur
=1 Henlex-3M-P-AG -E 6 3 Henlex
3 Périodique v v
=] P5-161 - Ventilo-convecteur
Henlex -3M - P S Henl
A Périodique v v
= P5-162-Ventilo-convecteur
£ Henlex -3M-P-AG - E 6 3 Henlex
" Périodique v v
=) P5-163- Ventilo-convecteur
£ Henlex -3M- P-AG - Entretien Her
. Périodique v v
=) P5-164 - Ventilo-convectew
£ Henlex-3M-P Henl

v Périodique. v v



Echéancier de I'entretien préventif  ANNEE 2021

Mois janvier février

septembre octobre novembre décembre

Semaine de 'année 33 (34 | 35|36 |37 | 38| 30 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

=) P5-165- Ventilo-convecteur

Henlex -3M - P-AG - Entretien Henlex
\ Périodique v v
=) P5-166 - Ventilo-convectew
=1 Henlex -3M- P -AG - Entretien Henlex
3 Périodique v v
=) P5-167 - Ventilo-convectew
£ Henlex -3M- P-AG - Entretien Her
. Périodique v v
=) P5-168 - Ventilo-convectew
£ Henlex -3M-P-AG - E Henlex
Périodique v v
P5-169- Ventilo-convecteur
= Henlex -3M- P - AG - Entretien Henl
3 Périodique v v
=) P5-170-Ventilo-convectew
£ Henlex-3M-P Henlex
" Périodique v 7
] P5-171 - Ventilo-convecteur
= Henlex -3M-P-AG - E 6 3 Henlex
. Périodique v v
=1 P5-172- Ventilo-convecteur
] Henlex-3M - P Henlex
_ Périodique v v
=) P5-174-Ventilo-convectew
=] Henlex -3M - P - AG - Entretien pré S Henlex
» Périodique v v
=) P5-18- Unité de traitement d'air
=1 Henlex-3M-P-AG -E 3 Henl
) Périodique v v
=1 P5-19- Unité de traitementd'air
& H Henlex
n Périodique v v
B -1a
1 P-5-4M-P-AG sur
[ Périodique v v
1 P5-1A-Systéme de ventilation -
£ P-5-4M-P-AG-C sur 8 es [ - I
3 Périodique v v
. Périodique v v
. Périodique v v
(=] P5-20- Unité de traitementd'air
= Henlex -3M-P-AG - E 6 3 Henlex
3 Périodique v v
=1 P5-21 - Traite 'ir de la piece
Henlex -3M - P Her
; Périodique v v
=) P5-22- Unité de traitement d'air
&1 Henlex-3M-P Henlex
. Périodique v v
-1 P5-23- Unité de traitementd
Henlex -3M - P-AG - E 6 3 Henlex
3 Périodique v v
=1 P5-24- Unité de traitementd'air
&1 Henlex-3M-P-AG-E 6 3 Henlex
n Périodique v v
(-] P5-24A- Systéme de ventilation (relié au TCAI 6:M1-87)
=) P-5-4M-P-AG -Cl sur g B ]
\ Périodique v v
" Périodique v v
n Périodique v v
=) P5-25- Unité de traitement d'air
=) Henlex-3M-P-AG - Henlex
. Périodique v v

=) P5-26- Unité de traitementd‘air
=) Henlex-3M- P E Henlex
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3 Périodique v 3
y évacuation locaux p at*y pal*y05080

P-5-4M-P-AG - C surl e[ -
. Périodique v v
. Périodique. v v
-1 P5-27 - Unité de traitementd ‘air

=] Henlex - 3M - P - AG - Entretien Henle
. Périodique. v v
(=) P5-28-Unité de traitementdair

=] Henlex - 3M - P - AG - Entretien Henlex
. Périodique v v

= P5-29- Unité de traitement d‘air
Henlex -3M - P E

Y Périodique v v
= P5-2A- Systeme de ventilation [l et oue thermique.(relié au TcA 6:M1-69, 71, 81, 83)
=1 Roue Thermique P5-2A- 2A- P~ AG - Entretien diairdela Roue P
[ Périodique X
= P-5-4M-P-AG-C sur »s (- D
_ Périodique v v
. Périodique v v
. Périodique v v
=1 P5-30- Unité de traitementd'air
] Henlex-3M - P Henlex
_ Périodique v v
=) P5-31 - Unité de traitementd'air
=] Henlex -3M - P - AG - Entretien pré S Henlex
» Périodique v v
=) P5-32- Unité de traitement d'air
=1 Henlex-3M-P-AG -E 3 Henl
) Périodique v v
=1 P5-33- Unité de traitementd'air
& H Henlex
n Périodique v v
=) P5-34- Unité de traitementd'air
& Henlex-3M-P-AG - 6 3 Henlex
. Périodique v v
=1 P5-35- Unité de traitementd'air
£ Henlex -3M-P-AG - E 6 3 Henlex
3 Périodique v v
=1 P5-36- Unité de traitementd'air
Henlex -3M - P Henlex
: Périodique v v
=) P5-37- Unité de traitement d'air
1 Henlex-3M-P-AG - 6 3 Henlex

. Périodique v v
=] P5-38- Unité de traitementd'air
= Henlex-3M-P-AG - é s Henll
5 Periodique v v
=] P5-39- Unité de traitementdair
Henlex -3M - P- AG - Entretien pré 2 Henlex
n Périodique v v
= P5-3A- Systéme de ventilation [ (relié au TCA 6:M1-73, 74, 75)
=) P-5-4M-P-AG-C surl o s - I
, Periodique. v v
. Périodique v v
=1 P5-40- Unité de traitementd'air
=l Henlex-3M - P-AG - E Henlex
S Periodique Z v

= P5-41- Unité de traitementd'air

=) Henlex-3M- P - AG - Entretien Henl

n Périodique v v
=) P5-42- Unité de traitementdair

=) Henlex-3M-P-AG - Henlex

. Périodique v v
=) P5-43- Unité de traitementd'air

=) Henlex -3M - P-AG - Henlex
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3 Périodique v v
=] P5-44- Unité e traitementd'air
£ Henlex -3M- P - AG - Entretien Hen
. Périodique v v
1 P5-45- Unité de traitement d'air
=1 Henlex -3M- P - AG - Entretien Henlex
3 Périodique v v
=1 P5-46- Unité de traitementd'air
= Henlex -3M- P -AG - Entretien Henlex
. Périodique v v
=) P5-47- Unité de traitementd'air
£ Henlex -3M-P-AG - Henl
- Périodique 7 d v
= P-5-4M-P-AG surl E B ]
3 Périodique v v
n Périodique v v
. Périodique v 7

= P5-4R - Systéme de ventilation mnur-ual auTCAI6:M1-85)

5 P-5-4M-P-AG sur & B |

. Périodique v v
. Périodique v v
. Périodique v v
5-52- Unité de traitement d'air
=) Henlex-3M-P-AG -E 6 3 Henlex
. Périodique v v

=) P5-6A- Systéme de ventilation du -(mné au TCAI 6:M1-86)

. Périodique v v
. Périodique v v
. Périodique v v
[ P5-74- Unité de traitementd'air
&1 Henlex-3M-P Henlex
Y Périodique v v

= P5-0A- Systéme de ventiation salls a manger

£ P-5-4M-P-AG-Cl surl PS-e(-

: Périodique v v
5 Périodique v v
] P-60-001 - Syste P-60-001 Nord-Ouesttour #5

Filtres CSPO -3M - P - AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementdefiltres.

[m] Périodique v v v v

y 3 duCsPO Nord-Ouesttour #4 (Surl'urgence)

= Filtres CSPO -3M - P AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres

L Périodique v v 7 7

S TCAIS , 5M1-176.

= Filtres CSPO - 3M - P- AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres

: Périodique v v v v
(-] P-60-004 - Systé Nord-EstTour (sur urgence) TCAI5:M1-82, 5:M1-83, 5:M1-84, 5:M1-86
& Filtres CSPO -3M - P-AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres.
. Périodique v v v v
=/ P- anon Sud-Esttour #1
Filtres CSPO -3M - P - AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtes
" Périodique v ) 7 7
TCAIZMI-171
& Filtres CSPO -3M - P-AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres.
n Périodique v v v v
(=] P-60-007 - Sy P-60-007 i 0. TCAISM1
=) Filtres CSPO -3M - P AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement defiltres
. Périodique v v v 74

0. TCAI5:M1-67, 5:M1-69.
Filtres CSPO - 3M - P - AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
g Périodique v v v v
o) y i
= Filtres CSPO -3M - P - AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
3 Périodique v v v v
o) TCA)
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& Filtres CSPO -3 - P~ AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
Périodique v v v v
E pourlasalle mult TCAI)
Filtres (F,M,AN) -3M - P - AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changementde filtres
3 Périodique. v v v
=) P-60-024- Sy i TCAI5:M2-78, 79, 80,81, 82)
£ Filtres -M- P d 3
[ Périodique v v v v X v v
=) P-60-031 - Sy P ai i TCA)
= Filtres (FM AN)-3M - P- AG - (FEV,MAI AOUT, NOV) changementde filtres
3 Périodique v v v
p. e i
Filtres CSPO -3M - P - AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement de filtes
. Périodique v v 7 v
=) P6-01 - Unité de traitement d'air
£ Henlex2-3M-P-AG - E 8 Henlex
n Périodique v v
=) P6-03- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M-P-AG-E ¢ 8 Henl
. Périodique v v
=) P6-04- Unité de traitement d'air
&1 Henlex2-3M -P
. Périodique v v
= P6-05- Unité de traitement d'air
Henlex2-3M-P-AG-E 6 = Henl.
. Périodique v v
=) P6-06- Units de traitement d'air
H
_ Périodique v v
=) P6-07- Unité de traitementd'air
= Henlex2-3M-P.
x Périodique v v
=) P6-08- Unité de traitement d'air
Henlex2-3M-P-AG-E 6 8 Fonl
: Périodique v v
= P6-09- Unité de traitement d'air
£ Henlex2-3M - P-AG -
5 Périodique v v
=) P6-10 - Unité de traitement d'air R 1.q. bloc 9 et 10
) Henlex2-3M-P-AG - E 6 6 Henlex
. Périodique v v
=) P6-11 - Unité de traitementd'air
= Henlex2-3M-P-AG-E 6 6 Henlex
3 Périodique v v
=) P6-12- Units de traitement d'air
; Périodique v v
=) P6-13- Unité de traitement d'air
H
. Périodique v v
= P6-14- Traite 'air de la piece
Henlex2-3M-P-AG-E 6 8 Henl.
3 Périodique v v
=) P6-15- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M-P-AG-E:
. Périodique v V4
=) P6-16- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M-P-AG-E Henl
\ Périodique v v
=) P6-17- Unité de traitement d'air
Henlex2-3M - P Henl
g Périodique. v v
=) P6-18- Unité e traitementd'air
= -P-AG-Ei Henl
3 Périodique v v
=) P6-19- Unité de traitement d'air
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S| P E Henle
. Périodique v v
=) P6-20- Unité de traitement d'air
=] Henlex2-3M-P. E Henls
. Périodique. v v
[=) PB-21-Unité de traitementd'air
=) Henlex2-3M-P Henle
3 Périodique v v
=) P6-22- Unité de traitementd'air
=) Henlex2-3M Henle
. Périodique v v
=) P6-23- Unité de traitement d'air
Henlex2-3M - P-AG - E Henl
. Périodique v v
=) P6-24-Traite |'air de la piece

Henlex2-3M - P [ Henlex

n Périodique v v
(=] P6-25- Unité de traitementd'air
= Henlex2-3M-P-AG-E 6 8 Henl,
. Périodique v v
=) P6-26- Unité de traitement d'air
&1 Henlex2-3M - P-AG -
. Périodique v v
= P6-27- Unité de traitement d'air
Henlex2-3M-P-AG-E & = Henl.
. Périodique v v
=) P6-28- Units de traitementd'air
H
_ Périodique v v
=) P6-29- Unité de traitementd'air
= Henlex2-3M-P.
x Périodique v v
-1 P6-30- Unité de traitementd'air
Henlex2-3M-P-AG-E: 6 8 Henl,
: Périodique v v
=) P6-31 - Unité de traitement d'air
£ Henlex2-3M - P-AG - Henl
5 Périodique v v
=1 P6-32- Unité de traitementd'air
Henlex2-3M - P-AG - 6 6 Henlex
. Périodique v v
=) P6-33- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M-P-AG-E 6 6 Henlex
3 Périodique v v
=) P6-34- Units de traitement d'air
H
; Périodique v v
=) P6-35- Unité de traitement d'air
H
. Périodique v V4
-1 P6-36- Unité de traitementd
Henlex2-3M-P-AG- E 6 8 Henl.
3 Périodique v v
=] P6-37- Unité de traitementd'air
= Henlex2-3M-P-AG-E:
. Périodique v V4
(-] P6-38- Unité de traitementd'air
S Henlex2-3M-P-AG - Ei Henl
\ Périodique v v
=) P6-39- Unité de traitement d'air
Henlex2-3M - P Henl
g Périodique. v v
=) P6-40- Unité e traitement d'air
g -P-AG-E: Hen,
3 Périodique v v

=] P6-41- Unité e traitementd'air
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S| P E Henle
. Périodique v v
=) P6-42- Unité de traitement d'air
=] Henlex2-3M-P. E Henls
. Périodique. v v
|- PB-43- Unité de traitementd'air
=) Henlex2-3M-P Henle
3 Périodique v v
= P6-44- Unité de traitementd'air
=) Henlex2-3M Henle
. Périodique v v
=) P6-45- Unité de traitementd'air
Henlex2-3M - P-AG - E Henl
. Périodique v v
=) PB-46- Unité de traitementd'air

Henlex2-3M - P [ Henlex

n Périodique v v
-] P6-47-Traite I'ar de la piece
= Henlex2-3M-P-AG-E 6 8 Henl,
. Périodique v v
=) P6-48- Unité de traitement d'air
&1 Henlex2-3M - P-AG -
. Périodique v v
= P6-49- Unité de traitement d'air
Henlex2-3M-P-AG-E & = Henl.
. Périodique v v
=) P6-50- Units de traitement d'air
H
_ Périodique v v
=) P6-51 - Unité de traitementd'air
= Henlex2-3M-P.
x Périodique v v
=1 P6-52- Unité de traitementd'air
Henlex2-3M-P-AG-E: 6 8 Henl,
: Périodique v v
=) P6-53- Units de traitement d'air
£ Henlex2-3M - P-AG - Henl
5 Périodique v v
=1 P6-54- Unité de traitementd'air
Henlex2-3M - P-AG - 6 6 Henlex
. Périodique v v
=) P6-55- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M-P-AG-E 6 6 Henlex
3 Périodique v v
=) P6-56- Units de traitement d'air
H
; Périodique v v
=) P6-57- Unité de traitement d'air
H
. Périodique v V4
-] P6-58- Unité de traitementd
Henlex2-3M-P-AG-E 6 8 Henl.
3 Périodique v v
=1 P6-59- Unité de traitementd'air
= Henlex2-3M-P-AG-E:
. Périodique v V4
(-] P6-60- Unité de traitementd'air
S Henlex2-3M-P-AG - Ei Henl
\ Périodique v v
=) P6-61 - Unité de traitement d'air
Henlex2-3M - P Henl
g Périodique. v v
=) P6-62- Unité e traitement d'air
g -P-AG-E: Hen,
3 Périodique v v

=] P6-63- Unité de traitementd'air



Echéancier de I'entretien préventif  ANNEE 2021

Mois Jjanvier février a septembre octobre novembre décembre
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S| P E Henle
. Périodique v v
=) P6-64- Unité de traitement d'air
=] Henlex2-3M-P. E Henls
. Périodique. v v
|- PB-85- Unité de traitementd'air
=) Henlex2-3M-P Henle
3 Périodique v v
= P6-66- Unité de traitementd'air
=) Henlex2-3M Henle
. Périodique v v
=) P6-67- Unité de traitement d'air
Henlex2-3M - P-AG - E Henl
. Périodique v v
=) P6-68- Unité de traitementd'air

Henlex2-3M - P [ Henlex

n Périodique v v
(=] P6-69- Unité de traitementd'air
= Henlex2-3M-P-AG-E 6 8 Henl,
. Périodique v v
=) P6-70- Unité de traitement d'air
&1 Henlex2-3M - P-AG -
. Périodique v v
= P6-71 - Unité de traitement d'air
Henlex2-3M-P-AG-E & = Henl.
. Périodique v v
=) P6-72- Unité de traitement d'air
H
_ Périodique v v
=) P6-73-Unité de traitementd'air
= Henlex2-3M-P.
x Périodique v v
=1 P6-74- Unité de traitementd'air
Henlex2-3M-P-AG-E: 6 8 Henl,
: Périodique v v
=) P6-75- Units de traitement d'air
£ Henlex2-3M - P-AG - Henl
5 Périodique v v
=1 P6-76- Unité de traitementd'air
Henlex2-3M - P-AG - 6 6 Henlex
. Périodique v v
=) P6-77-Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M-P-AG-E 6 6 Henlex
3 Périodique v v
=) P6-78- Unité de traitement d'air
H
; Périodique v v
=) P6-79- Unité de traitement d'air
H
. Périodique v V4
-1 P6-80- Traite I'ir de la piece
Henlex2-3M-P-AG-E 6 8 Henl.
3 Périodique v v
=1 P6-81 - Unité de traitementd'air
= Henlex2-3M-P-AG-E:
. Périodique v V4
(-] P6-82- Unité de traitementd'air
S Henlex2-3M-P-AG - Ei Henl
\ Périodique v v
=) P6-83- Unité de traitement d'air
Henlex2-3M - P Henl
g Périodique v v
=) P6-84- Unité e traitement d'air
g -P-AG-E: Hen,
3 Périodique v v

=] P6-85- Unité de traitementd'air
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= P-AG-E: Henl
Périodique
=] P-86- Unité de traitementd'air
=) Henlex2-3M - P - AG - E Henl
. Périodique.
=] P6-87- Unité de traitementdair
=) Henlex2-3M- P Henl
3 Périodique.
=) P6-88- Unité de traitementdair
= Henlex2-3M Henl
v Périodique
=) P6-89- Unité de traitementd'air
Henlex2-3M - P-AG - E Henl
. Périodique
=] P6-90- Unité de traitementdair

Henlex2-3M - P [ Henlex

3 Périodique
=) P6-91-Traite 'air de la piece bloc 7
& Henl M-P E = = Henl.

. Périodique
=] P6-92- Unité de traitementdair
&1 Henlex2-3M-P- AG - Ei

g Périodique
=1 P-70-001 idif i ition CSP

Filtres (F,M,AN)-3M- P -AG - (FEV,MALAOUT, NOV) changementde filtres
. Périodique
& Filtres CSPO -3M - P-AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement de filtres
J Périodique
o e -
= Filtres (FMAN)-3M- P-AG - (FEV,MAIAOUT, NOV) changementde filtres
Périodique

TCAI)

£ P-70-VAT tion dair ire d's hall
& Filtres CSPO -3M - P~ AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement de filtres
Y Périodique
= P-70- S i diair daccueil éauTCAI7:M2-37, 39, 41)
£ Filtres CSPO -3M - P-AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres

- Périodique

EP S ilation aird! touristique TCAI7:M2-37, 7:M2-39 7:M2-41
Filtres CSPO -3M - P~ AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementdefiltres.
. Périodique

= P-70-VE dair,

£ Filtres CSPO -3M - P-AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changementde filtres
. Périodique
[ P-73-004-Syste
Filtres (FM,AN)-3M- P - AG - (FEV,MALAOUT, NOV) changementde filtres
g Périodique

Y [
Filtres (FMAN) - 3M - P- AG - (FEV.MALAOUT, NOV) changementde filtres
g Périodique

m .

& Filtre -MG - Inspection extinction

TCAI7)

O Périodique
(= R A1*CO1 700 - Rotonde métro

= Drains de pannes-H- P-AG - Vidangerle pannes dea rotonde

. Périodique
. Périodique
=1 $.000 001 070 - Toilette
S d P il etretour (toilettes)
9 Périodique
=] §/000 001 350 - Toilettes et douches
(Stade)-A-P- lles etretour (toilettes)
g Périodique
=) §.000 001 420 - Entrée du vestiai
= Grill q P-MG- etretour
J Périodique

(=] $000 002 020 - Salle polyvalente
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Mois janvier février a septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année 2 6 AE 2 373839 | 40 | 41 | 42| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
& Grill q P-MG-
. Périodique v
=) 8000 002 050 - Salle de toilettes hommes
= Gril (Stade)-A-P- il ( )
3 Périodique x
=) 000 002 060 - Salle de toilettes femmes
= Grill (Stade)-A-P- lles d etretour (toilettes)
. Périodique x
B ilettes des h
=) Grill (Stade)-A-P- il etretour (toilettes)
. Périodique x
=) 5000 004 230 - Salle de toilettes des femmes
Grilles (Stade)-A-P- il (toilettes)
. Périodique x
=) 5000 004 260 - Salle de toilettes des hommes
& Grill (Stade)-A-P- il etretour (toilettes)
. Périodique X
-1 $000 004 370 - Salle de toilettes mixte
8 de)-A-P- etretour (toilettes)
n Périodique x
=) § 000 005 060 - Salle de toilette mixte
a (Stade)-A-P- lles d etretour (toilettes)
. Périodique x
=) 5000 005 080 - Salle de Toilette mixte
de)-A-P etretour (toilettes)
n Périodique x
=) § 000 005 120 - Salle de toilette mixte.
il - llesd retour (toilettes)
b, Périodique x
=1 $ 000 006 050 - Salle de toilettes mixte
a (Stade)-A-P- lles d etretour (toilettes)
. Périodique x
-1 $ 000 006 340 - Salle de toilette mixte.
de)-A-P ( )
" Périodique X
= 000012040 - Salle de toilettes femmes
a il ( )
i Périodique X
1 § 000 012 060 - Salle de Toilette hommes
de)-A-P- etretour (toilettes)
. Périodique x
=1 000013370 - Salle de toilette mixte magasin central
= de)-A-P etretour (toilettes)
. Périodique X
=1 5000 014 060 - Salle de toilettes hommes
Grilles - llesd retour (toilettes)
d Périodique x
= 000014 070 - Salle de toilettes mixte
il (Stade)-A-P- lles d retour (toilettes)
. Périodique x
1 000017 322 - Salle génératrice Life and Safety
a P-MG-
3 Périodique v
de)-A-P lles d etretour (toilettes)
. Périodique x
-1 5000 02A 460 - Salle de toilettes
= de)-A-P il etretour (toilettes)
n Périodique x
=) 5000 03A040 - Salon rouge
i A-P-MG- K etretour
g Périodique. v
=) 5000 03A050 - Toilettes femmes.
=) Grill (Stade)-A-P- il etretour (toilettes)
. Périodique x

=] 000 03A070 - Toilettes homme:
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Mois janvier février a septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année 2 6 AE 2 373839 | 40 | 41 | 42| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
& Grill (Stade)-A-P- il ( )
. Périodique x
=) 8000034390 - Salle de toilette mixte
= Gril (Stade)-A-P- il ( )
3 Périodique x
=1 $00003A410 - Salle de toilettes et douches hommes
= Grill (Stade)-A-P- lles d etretour (toilettes)
. Périodique x
=) 5000044230 - Toilettes femmes.
=) Grill (Stade)-A-P- il etretour (toilettes)
. Périodique x
=) § 000 04A 260 - Toilettes hommes
Grilles (Stade)-A-P- il (toilettes)
. Périodique x
=) §.000 04A340 - Toilette
& Grill (Stade)-A-P- il etretour (toilettes)
. Périodique X
-1 § 000 04A 360 - Toilette mixte
8 de)-A-P- etretour (toilettes)
n Périodique x
=) 5000 07A030 - Toilette mixte
a (Stade)-A-P- lles d etretour (toilettes)
. Périodique x
= $00007A050 - Toilette mixte
de)-A-P etrefour (toilettes)
n Périodique x
=) 000 08A070 - Salle de toilettes et de douches des femmes
il - llesd retour (toilettes)
b, Périodique x
=) 000 08A090 - Toilette et salle de douches
a (Stade)-A-P- lles d etretour (toilettes)
. Périodique x
1 5000 14A030 - Salle de toilettes des hommes
de)-A-P ( )
" Périodique X
=) 5000 14A050 - Salle de toilettes des femmes
a il ( )
i Périodique X
=1 § 000 14A080 - Toilette mixte salle de repos accuell.
de)-A-P- etretour (toilettes)
. Périodique x
=1 § 100 003 060 - Salle de toilettes femmes.
= q P-MG- etretour
3 Périodique v
(Stade)-A-P- i etretour (toilettes)
. Périodique x
=1 100 003 070 - Salle de toilettes hommes
= q P-MG- etretour
. Périodique v
(Stade)-A-P- lles d etretour (toilettes)
g Périodique X
=) § 100 006 080 - Salle de toilettes femmes
= q P-MG- etretour
3 Périodique v
de)-A-P lles d etretour (toilettes)
. Périodique x
1 $ 100 006 090 - Salle de tolettes hommes
= q P-MG-
A Périodique v
& Grill (Stade)-A-P lles d' retour toilettes)
n Périodique x
=1 5100 008 070 - Salle de toilettes femmes
8 q P-MG-
3 Périodique v
& Grill (Stade)-A-P- llesd retour (toilettes)

v Périodique X
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Mois janvier février a septembre octobre novembre décembre

Semaine de 'année 2 6 2 373839 |40 | 41 | 42 [ 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

=1 § 100 008 080 - Salle de toilettes hommes

il i P-MG- etretour
\ Périodique v
= Gril (Stade)-A-P- i ( )
3 Périodique x
1= 100 013 070 - Salle de toilettes femmes
& Grill i P-MG- K etretour
\ Périodique v
& Grill (Stade)-A-P- il ( )
% Périodique x
=) §100 013 080 - Salle de toilettes hommes
il i P-MG- ¥ etretour
\ Périodique v
& Grill (Stade)-A-P- il ( )
. Périodique x
=) §100 03A 060 - Salle de toilettes femmes
& Grill i P-MG- l etretour
Périodique v
= de) -A-P etretour (toilettes)
(=] Périodique x
= § 100 03A070 - Salle de toilettes hommes
a P-MG- i etretour
. Périodique v
P il ( )
o Périodique X
=] §100 07A 060 - Salle de toilettes femmes
a q P-MG- etretour
. Périodique v
f= de)-A-P " ( )
. Périodique x
=1 § 100 07A070 - Salle de toilettes hommes
a a -MG- tr
n Périodique v
de)-A-P ( )
" Périodique X
=) $100 12A060 - Salle de toilettes femmes
] a P-MG-
5 Périodique v
de)-A-P etretour (toilettes)
. Périodique X
=1 $100 12A070 - Salle de toilettes hommes
a de)-A-P il ( )
. Périodique X
5200002080 - Salle de toilettes femmes
(Stade)-A-P- i etretour (toilettes)
. Périodique x
=) §.200 002 090 - Salle de Toilettes hommes
= de)-A-P- etretour (toilettes)
. Périodique x

= 200 005 080 - Salle de toilettes femmes

. Périodique x
=) 200 005 090 - Salle de toilettes hommes
=] (Stade)-A-P- lles d retour (toilettes)
a Périodique x
=] §.200 009 080 - Salle de toilettes femmes
& Grilles - il ( )
n Périodique x
=) 200009 090 - Salle de toilettes hommes
£ Grill (Stade)-A-P lles d' etretour (toilettes)
n Périodique x
=) §.200 011 080 - Salle de toilettes hommes
£ Gril de)-A-P- il ( )
n Périodique x

=1 $200 011 090 - Salle de toilettes femmes.
Grilles. (Stade) -A-P- il (toilettes)
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Mois janvier février a septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année 2 6 AE 2 373839 | 40 | 41 | 42| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
3 Périodique
=) §.200 013 080 - Salle de toilettes femmes
£ Grilles (Stade)-A-P- il retour (toilettes)
. Périodique b 4
=) §.200 013 090 - Salle de toilettes hommes
= Grill (Stade)-A-P- il etretour (toilettes)
. Périodique x
=) §.200 015 100 - Salle de toilettes hommes
= Gril (Stade)-A-P- il ( )
% Périodique x
=] §.200 02A080 - Salle de toilettes femmes
= Grill (Stade)-A-P- llesd retour toilettes)
3 Périodique x
=) 200024090 - Salle de toilettes hommes
il (Stade)-A-P- lles etretour (toilettes)
. Périodique X
=) § 200 05A 080 - Salle de toilettes femmes
= il ( )
3 Périodique x
1 § 200 05A090 - Salle de toilettes hommes
& Grill (Stade)-A-P- lles d retour (toilettes)
" Périodique x
=1 200 09A 080 - Salle de toilettes femmes.
P il ( )
o Périodique X
1 § 200 03A090 - Salle de toilettes hommes
a de)-A-P- etretour (toilettes)
. Périodique x
1 $200 13A080 - Salle de tilettes femmes.
El de) -A-P etretour (toilettes)
. Périodique x
51 $200 13A090 - Salle de toilettes hommes
& Grilles - lles d retour (toilettes)
3 Périodique X
=] § 200 15A080 - Salle de toilettes femmes
& Grill (Stade)-A-P- lles d retour (toilettes)
X, Périodique x
-] § 200 15A090 - Salle de toilettes hommes
de)-A-P etretour (toilettes)
. Périodique X
=1 $200 16A080 - Salle de toilettes femmes.
a de)-A-P il ( )
. Périodique X
1 § 200 16A100 - Salle de toilettes hommes
(Stade)-A-P- i etretour (toilettes)
. Périodique x
=) $ 20A001 060 - Salle de toilette (handicapé)
= de)-A-P- etretour (toilettes)
. Périodique x
= $ 20001 070 - Salle de toilette (handicapé)
5 lles d (toilettes)
. Périodique x
=) $ 20002 060 - Salle de toilette femmes
a (Stade)-A-P- lles d retour (toilettes)
a Périodique x
=) § 20A005 060 - Salle de toilettes hommes
& Grilles - il ( )
n Périodique x
= §20A008 060 - Salle de toilettes femmes
= Grill (Stade)-A-P lles d' retour (toilettes)
n Périodique x
=) § 20A009 060 - Salle de toilettes hommes
&8 de)-A-P- il ( )
o Périodique x
=] $ 20013 060 - Salle de Toilettes femmes.
= Grilles (Stade)-A-P- il (toilettes)
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Mois janvier février a septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année 2 6 AE 2 373839 | 40 | 41 | 42| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

3 Périodique.

=) § 20015 060 - Salle de toilettes hommes

£ Grilles (Stade)-A-P- il retour (toilettes)
. Périodique b 4

=) $ 20A015 100 - Aire de circulation

= Grill (Stade)-A-P- il etretour (toilettes)
. Périodique x

=] § 20A02A060 - Salle de toilette femmes

= Gril (Stade)-A-P- il ( )
% Périodique x

=) S 20A05A060 - Salle de toilettes hommes

= Grill (Stade)-A-P- llesd retour toilettes)
3 Périodique x

=) S 20A08A060 - Salle de toilettes femm

il (Stade)-A-P- lles d etretour (toilettes)

. Périodique X

=1 $ 20A09A 060 - Salle de toilettes hommes.

3 Périodique x
=1 S 20A13A060 - Salle de toilettes femmes.

& Grill (Stade)-A-P- lles d retour (toilettes)

" Périodique x
=] S 20A15A060 - Salle de toilettes hommes

P il ( )

o Périodique X

1 $300 001 060 - Cuisine galerie de presse

a -AG- Inspection 6 1
. Périodique v
=1 $300 001 080 - Cubicule de presse #5
5 5-138-6M-P-AG- Insp 6 138 Aide-général
Périodique v
1 $:300 002 120 - Salle de toilette hommes.
& Grilles - lles d retour (toilettes)
3 Périodique X
=] §300 002 121 - Salle de toilettes femmes
& Grill (Stade)-A-P- lles d retour (toilettes)
X, Périodique x
(-] § 300 003 060 - Loge 20 Salon V.LP. (du président)
$-138-6M-P-AG- Insp 6 138 Alde-général
. Périodique v
=1 $300004 070 - Loge 26
] $-138-6M-P-AG - Insps 6 de-général
3 Périodique v
=1 $300 004 110 - Loge 22
-AG-Inspection
Périodique v
=) § 300 005 060 - Local vacant
= de)-A-P- etretour (toilettes)
. Périodique x
=] § 300 005 061 - Salle de toilettes femmes

. Périodique %
=) § 300 005 062 - Salle de toilettes hommes
8 (Stade)-A-P- lles d retour (toilettes)
v Périodique %
=) § 300 005 080 - Loge 36
$-138-6M-P-AG - Inspection d |
. Périodique v
=) $300 005 110 - Loge 34
= -AG-Inspection
3 Périodique v
=) §.300 005 140 - Loge # 32
() §-138-6M- P-AG - Inspection 138 Aid |
v Périodique v
(=) § 300 005 170 - Loge 30
£ §+138-6M-P-AG- Inspection 138 Aid ]
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3 Périodique. v
=) 300 005 200 - Loge 28
2 5-138-6M-P-AG- Inspection de-général
3 Périodique. v
= $300 009 060 - Salle de toilsttes hommes
= Grill (Stade)-A-P- i etretour (toilettes)
. Périodique x
=) 300009 071 - Salle de réunion Régie 300
8 AG- Inspection 1
. Périodique v
=1 $:300 009 110 - Salle de toiletts femmes Régie 300

£ Grill (Stade)-A-P- llesd retour toilettes)

3 Périodique x

=) $:300 010080 - G

-AG-Inspection d 5138

3 Périodique v

=) $300 012070 - Loge #108

£ 5-138-6M-P- P de-général

_ Périodique v

-1 $300012100 - Loge # 106

ie de Presse

-AG- Inspection des syst 5138
. Périodique v
=1 $:300 012130 - Loge 102 (médias)
$-138-6M-P-AG- Insp 6 de-général
: Périodique v
=1 300013 070 - Salle de toilette hommes
a de)-A-P- etretour (toilettes)
. Périodique x
=1 $300 013 080 - Salle de tilettes femmes.
[= de)-A-P etretour (toilettes)
Périodique x
51 $:300 014 061 - Toilettes hommes
& Grilles - lles d retour (toilettes)
3 Périodique X
=) § 300 02A130 - Salle de toilettes hommes
& Grill (Stade)-A-P- lles d retour (toilettes)
X, Périodique x
-] § 300 02A150 - Salle de toilettes femmes.
de)-A-P etretour (toilettes)
. Périodique X
1§ 300 04A 060 - Loge 21
] $-138-6M-P-AG - Insps 6 de-général
3 Périodique v
1§ 300 04A 090 - Loge 25 (Salon V1P
-AG-Inspection S 1
Périodique v
=) $300 044150 - Loge 27
= -AG-Inspection S 1
n Périodique v
=) $300 05A060 - Loge 29
£ 5-138-6M-P P
5 Périodique v
=) $30005A090 - Loge 31
a -AG- Inspection S s-
. Périodique v
=) $300 054120 - Loge 33
§-138-6M-P-AG - Inspection d ]
3 Périodique v
= $300 054150 - Loge 35
= -AG- Inspection
n Périodique v
=) $300 054180 - Loge 37
[ $-138-6M-P-AG- Inspection 138 Aid ]
. Périodique v
=) 300 06A060 - Loge 39
[ §-138-6M-P-AG - Inspection 138 Aid ]
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. Périodique 7
=) § 300 06A090 - Loge 41

2 5-138-6M-P-AG- Inspection Re gréeal
. Périodique v
=) § 300 06A 120 - Loge 43

S -AG-Inspection 1
9 Périodique v
=) § 300 06A 150 - Loge 45

a AG-Inspection 1
9 Périodique v
=) § 300 06A 180 - Loge 47

[ §-138-6M-P-AG- Inspection $-138 Aid: !
9 Périodique v
=) $:300 07A060 - Loge 49

-AG-Inspection d s138

g Périodique v
= $ 300 07A090 - Loge 51

= §-138-6M-P. P eige oo
o Périodique v
51 $30007A120 - Loge 53

2 -AG-Inspection des syst s138
. Périodique v
2] $:30007A150 - Loge 55

$-138-6M-P-AG- Insp 6 frstard

v Périodique v
=1 $:300 07A180 - Loge 57

= -AG-Inspection o 1
. Périodique 7
=] 300 08A060 - Loge 59

[ 8-138-6M-P-AG- Insp 6 138 Aide-général
9 Périodique 7

1 300 08A090 - LOGE 61
£ $-138-6M-P-AG - Inspection
Y Périodique v
=] § 300 08A120 - LOGE 63
a -AG-Inspection
- Périodique v
=1 300 08A150 - LOGE 65
5-138-6M-P-AG - Insp: 6 138 Aide-général

. Périodique v
=1 300 08A 180 - LOGE 67
] $-138-6M-P-AG - Insps 6 de-général
3 Périodique v
=1 $:300 10A070 - Salle de toilettes des hommes
(Stade)-A-P- i etretour (toilettes)
. Périodique x
=) §.300 13A080 - Salle de toilettes des hommes.
= de)-A-P- etretour (toilettes)
. Périodique x
=] § 300 13A090 - Salle de toilettes des femmes
& lles d (toilettes)
. Périodique x
=) § 400 005 080 - Salle de toilettes femmes
a (Stade)-A-P- lles d retour (toilettes)
a Périodique x
=] § 400 005 090 - Salle de Toilettes des hommes
& Grilles - il ( )
n Périodique x
=1 § 400 008 080 - Salle de toilettes femmes
= Grill (Stade)-A-P lles d' retour (toilettes)
n Périodique x
=) § 400 008 090 - Salle de toilettes des hommes
&8 de)-A-P- il ( )
o Périodique x

=] § 400 009 080 - Salle de toilettes des femmes.
= Grilles (Stade) -A-P- il (toilettes)
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Mois

Semaine de 'année

janvier

ANNEE 2021

février

juillet

septembre

£

a7

3839 |40 | 41

octobre

2

novembre

43 | 44 [ 45

46 | 47

décembre
48 [ 49

) Périodique
= 400 009 090 - Salle de toilettes des hommes
= Grilles (Stade) -A-P- llesd retour (toilettes)
. Périodique

400 013 080 - Salle de Toilettes des femmes.

=) Grill (Stade)-A-P- il etretour (toilettes)
J Périodique
=1 §400 013 090 - Salle de toilettes des hommes
& Gril (Stade) -A-P- il ( )
. Périodique
=1 §400 016 080 - Salle de toilettes des femmes
= Grill (Stade)-A-P- llesd retour (toilettes)
J Périodique
400016090 - Salle de tilettes des hommes
= Grill (Stade)-A-P- lles etretour (toilettes)

. Périodique
400 05A 080 - Salle de toilettes des femmes.

. Périodique
=1 § 400 05A 090 - Salle de toilettes des hommes
& Grill (Stade)-A-P- lles retour (toilettes)
. Périodique

=/ § 400 07A080 - Salle de toilettes des femmes

-122:001

. Périodique
1 § 400 07A090 - Salle de Toilettes des hommes
a d P- etretour (toilettes)
J Périodique
1 S 400 08A 090 - Salle de toilettes des hommes
a d B etretour (toilettes)
) Périodique
1 § 400 09A 080 - Salle de toilettes des femmes.
£ Grilles - lles d retour (toilettes)
Y Périodique
1 S 400 09A 090 - Salle de toilettes hommes
& Grill (Stade)-A-P- lles retour (toilettes)
- Périodique
=1 § 400 13A080 - Salle de toilettes des femmes
=) d 3 etretour (toilettes)
. Périodique
$400 13A090 - Salle de ilettes des hommes.
a d B il ( )
. Périodique
=1 § 400 16A080 - Salle de toilettes des hommes
(Stade)-A-P- lles etretour (toilettes)
- Périodique
=1 § 400 16A100 - Salle de Toilettes des femmes
= d p- etretour (toilettes)
v Périodique

& Filtres [} 2M- P - AG - Changementde flres

. Périodique

I vcAi5ma-115 54116
R Vo ars Mol e, Sept Nov)

$-122-002- Systér ilati
a vaes--m-P-As-changamamdsmves

. Périodique

[l o vers. Vi suilet sept, Nov)

= Filtros - 2M-P-AG - Changementde filres
N Périodique

CAISMA-115, 5M4-116
v vars, Mai, Juillet, Sept, Nov)

= Fvwes- 2M-P-AG - Changement de filtres

v Périodique

, 5:M4-116
I Jonv. Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)

o Fl\has- 2M-P-AG - Changement de filtres|
. Périodique

2| TCAI5:M4-115,5:M4-116
(Janv, Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)

-138-001 - Unité de traitementd'air pour raiter lair
[=] 8-138-6M-P-AG - Inspection au 6|
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3 Périodique. v
airpourtr r
§-138-6M-P-AG - Inspection de-général
. Périodique v
=) §-138-002- traitement d'air pour traiter lair i
= -AG- Inspection 1
3 Périodique v
= 138 [ i i
8 AG- Inspection 1
. Périodique v
=) -138-003- L i P
£ $-138-6M-P-AG- Inspection $-138 Al ]
y Périodique v
pour rai i (Gradins)
-AG-Inspection d 5138
3 Périodique v
=) §-138-004 - L airpour traiter air (Gradins)
= §-138-6M-P. P de-général
_ Périodique v
‘airpour trater 'ir i
a -AG-Inspection des syst 5138
. Périodique v
-] §+138-005 - Unité de traitementd'air pour traiter Iair
$-138-6M-P-AG- Insp 6 de-général

. Périodique v

‘air pour traiter I'air

-AG- Inspection

. Périodique v
=1 $-138-006- Unité de traitementd'air pour traiter lair
5 5-138-6M-P-AG- Insp 6 138 Aide-général
. Périodique v
=| [ ‘air pour trater 'air i
] §-138-6M-P-AG - Inspection
L Périodique v
=) $-138-007 - Unité de trai air pour traiter air i
a8 -AG-Inspection
: Périodique v
5 ‘air pour traiter i
$-138-6M-P-AG- Insp 6 138 Alde-général
. Périodique v
'air pour traiter I'air
] $-138-6M-P-AG - Insps 6 de-général
3 Périodique v
£ 8138 L pour rai ge#23
-AG-Inspection S 1
. Périodique v
138-010A- L pour rai ge#25
-AG-Inspection S 1
n Périodique v
2 5-138-011 - pourtraiter
£ 5-138-6M-P P
Périodique v
5 de trai ‘airpour traiter I delaloge #27
a -AG-Inspection S s-
. Périodique v
=) §-138-012- Unité de traitementd'air pour traiter Iair dealoge #106

$-138-6M-P-AG - Inspection d |
. Périodique v

‘air pour traiter l'air

= -AG- Inspection
n Périodique v
=) §-138-013 - Unité de traitementd'air po ur traiter I'air dela loge #106
[ $-138-6M-P-AG- Inspection 138 Aid ]
. Périodique v
=) §-138-013A - Unité de traitement d'air de la loge # 31
[ §-138-6M-P-AG - Inspection 138 Aid ]
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Mois janvier février a septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année 2 6 AE 2 373839 | 40 | 41 | 42| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
3 Périodique. v
= §-138-014- L air pour traiter lair
§-138-6M-P-AG - Inspection de-général
. Périodique v
‘air pour traiter 'air
= -AG- Inspection 1
3 Périodique v
=) §-138-015 - Unité de traitementd'air pour traiter I'air dela loge #30
8 AG- Inspection 1
. Périodique v
P
£ $-138-6M-P-AG- Inspection $-138 Al ]
y Périodique v
=) §138-016- U traitementd'air pour tr
-AG-Inspection d 5138
3 Périodique v
‘air pour traiter 'air
= §-138-6M-P. P de-général
_ Périodique v
-] §-138-017 - Uni air pour traiter air
a -AG-Inspection des syst 5138
. Périodique v
=] $-138-017A- Unité de traitementd'air pour traiter i dela loge # 39
$-138-6M-P-AG- Insp 6 de-général
: Périodique v
-] §-138-018- Unité de traitementd'air pour traiter Iair delaloge #36
a -AG-Inspection 6 1
. Périodique v
[ $-138-018A- L irpour raiter ai
5 5-138-6M-P-AG- Insp 6 138 Aide-général
. Périodique v

= $-138-019- Unité de traitementd'air pour traiter lair dela loge #22.
£ $-138-6M-P-AG - Inspection
Y Périodique v

-AG- Inspection

: Périodique v
-] §-138-020- Unité de rai air pour traiter air
$-138-6M-P-AG- Insp 6 138 Alde-général
. Périodique v
'air pour traiter I'air
] $-138-6M-P-AG - Insps 6 de-général
3 Périodique v
=] §-138-021 - Unité de rai i p
-AG-Inspection S 1
. Périodique v
138-021A- L ATl
-AG-Inspection S 1
n Périodique v
=) §-138-022- Unité de traitementd'air pour raiter Iair dealoge # 26
£ 5-138-6M-P P
5 Périodique v
=) $-138-022A- Unité de traitementd'air pour traiter 'air de laloge # 49
a -AG-Inspection S s-
. Périodique v

=) §-138-023 - Unité de traitement d'air po ur traiter 'air de la Régie sonore (relié a aucun TCAI)
$-138-6M-P-AG - Inspection d !
. Périodique v

‘air pour traiter l'air

[ -AG- Inspection

n Périodique v
=) §-138-024 - Unité de traitement d'air po ur traiter I'air de a Régie sonore (relié a aucun TCAI)
[ $-138-6M-P-AG- Inspection 138 Aid ]
. Périodique v
[ ‘air pour traiter 'air 9

=] $+138-6M-P-AG - Inspection 138 A |
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Mois janvier février g septembre octobre novembre décembre
Semaine de lannée 2 6 2|2 2 373839 |40 |41 |42 |43 | 44 |45 |46 [ 47 | 48 | 49
) Périodique v
=) §-138-025 - ‘airpourtraiter lair dela reg
[ §-138-6M- P-AG- Inspection de-général

. Périodique v
‘air pour traiter 'air
= -AG- Inspection 1
3 Périodique v
= §-138-026 - Unité de traitement d'air pour raiter Iair dela regie football
8 AG- Inspection 1
. Périodique v
P
£ $-138-6M-P-AG- Inspection $-138 Al ]
y Périodique v
=) $-138-027- U traitementd'air pour tr delaregi I
-AG-Inspection d 5138
3 Périodique v
‘air pour traiter 'air
= §-138-6M-P. P de-général
_ Périodique v
-] §-138-028- Uni air pour traiter i dela reg
a -AG-Inspection des syst 5138
. Périodique v
=] $-138-028A- Unité de traitementd'air pour traiter ['air de la loge # 61
$-138-6M-P-AG- Insp 6 de-général
: Périodique v
[ pour traiter 'air Tet1a
a -AG-Inspection 6 1 éné
. Périodique v
(2] §-138-029- Unité de traitementd'air pour traiter Iair dea regie football
5 5-138-6M-P-AG- Insp 6 138 Aide-général
. Périodique v
=| [ ‘air pour trater 'air
] §-138-6M-P-AG - Inspection
L Périodique v
S ite i i fetia.
a8 -AG-Inspection
: Périodique v
(-] §-138-030- Unité de rai air pour traiter air i (Gradins)
$-138-6M-P-AG- Insp 6 138 Aide-général
. Périodique v
'air pour traiter I'air
] $-138-6M-P-AG - Insps 6 de-général
3 Périodique v
=1 §-138-031 - Unité de traitementd'air pour traiter lair du studio télévision
-AG-Inspection S 1
. Périodique v
138-031A- L ATl
-AG-Inspection S 1
n Périodique v
=) §-138-032- Unité de traitement d'air pour traiter air du studio tslévision
£ 5-138-6M-P P
5 Périodique v
=) §-138-033 - Unité de trai air pour traiter air
a -AG-Inspection S s-
. Périodique v
=) §-138-034 - Unité de traitement d'air pour raiter I'air du studio tslévision
$-138-6M-P-AG - Inspection d ]
3 Périodique v

=) §-138-035 - Unité de traitement d'air pour traiter I'air du studio télévision

= -AG- Inspection

n Périodique v

=) §-138-036 - Unité de traitement d'air po ur traiter I'air de a Régie sonore (relié a aucun TCAI)

[ $-138-6M-P-AG- Inspection 138 Aid ]

. Périodique v

=) §-138-037 ilati (reliéauTC
[ §-138-6M-P-AG - Inspection 138 Aid ]
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Mois janvier fevrier Juillet septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année I 3 6 2 2 E: 38|39 |40 | 41 | 42 43 | 44 | 45| 46 | 47 | 48 | 49| 50 | 51 | 52
- Périodique v
= y (relié au TCAI 4:M1-102)
=) §-138-6M- P -AG- Inspection des systt 6
5 Périodique v
- 5138 y TC 17
g -AG- Inspection auGmois 1
.., Périodique v
<) §138-041 o auToA s M 1340t117)
a mms- 2M-P-AG - Changement de filtres [l Janv. Mars, Mai, Juilet, Sept, Nov)
. Périodique v Vv v v
) port I (relié au 1n7)
= Filtes [JJll-24- P- AG - changement e fitres Il Janv. Mars, Mai, Juilet, Sept, Nov)
Périodique v 7 v 2
g p reliéau 17
= Filtres - 21 - P- AG - changement e fitres [l vanv. Mars, Mai. Juilet, sept, Nov)
N Périodique. v WV v s
= reliéau 17)
= Filtres [l 24 - P- AG - Changement de filtres [ (Janv. Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
_ Périodique v v v v
g 3 p (reliéau )
 Filtres [l 24 - P- AG - Changement de ires [l Janv. Mars, Vi, uilet, Sept, Nov)
o, Périodique 4 v v v

= §-138-046 - Systéme de ventilation pour Escrime Piste 1 [l relie auTcAISMa-134 et 117)
= Filtres |l 24 - P- AG - changement de fltres [l (Janv, Mars, Mai, uillet, Sept, Nov)
" e v v A7 v
5-138-047 - Systé £ i i 17)
& Fittres I 21 - - AG - changementde filtres [l Janv. Mars, Mai, uitiet, sept, Nov)
., Périodique 4 v v v
- $138.048-Syste i 2 (relié auTCAIS:M4- 1346t 117)
& Fittres [Jlll-2v- P - Ac - changement de fitre (Janv, Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Périodiaue
= air Bl <icautcais:
= Fittes [JJl-291- P - A6 - changement e fires [l anv. Mars, Wai, Juilet, Sept, Nov)
.., Périodique v 2 7! v
[ §-138-051 o i B eic a0 17)
 Fitres|JJl}- 24 - P-AG - Changement e ires [ vanv. Mars, Wi, uitet, sept, Nov)
- PEiaETs! 3 v v v

= Filres [l 241 - P- AG - Changementde filtres [l vanv. Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
. Periodiq. W 7 2 v
5155-004 - -A-10
& Filtres - 2M - P - AG - (Janv,Avril Juil,Oct) changementde filtres |
3 e v v v v
=] §-165-008- Syste i 17178 et 7C
Filtres [ - 21 - P - AG - (Janv,Avril, Juil Oct) changement e filtres N

e Périodique v v v v
= $155-009- Climatisati écani 17A17Bet17C
= Filtres [ - 2M- P - AG - (Wanv.Avril Juil.Oct) changementde filtres [N
. Périodique v 5 v v

=) §-300-89-1 - Syst condition. &trait. d'air niv. 200fus. 009
= §-300- HIV - P-AG - Entretien préventive hivernal de tous les §-300

[m] Périodique x
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P - AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
. Périodique x v x
5] §-400- HIV - P - AG - Entretien préventive hivernal de tous les §-400 et $-300
n Périodique v

=] §-300-89-2- Syst condition. &trait, d'air niv. 200fus. 009
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P - AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

., Périodique X v x
=) §-300- HIV- P - AG - Entretien préventive hivernal de tous les $-300
Périodique x
5] §-400- HIV- P - AG - Entretien préventive hivernal de tous les $-400 et $-300
- Périodique v

= §-300-89-3- Syst.condition. &trait.d'air niv. 200fus. 009
=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P - AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

et Périodique X v 574
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Mois janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année 2 617 2 373839 | 40 | 41 | 42| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
) $-300- HIV - P-AG - Entretien préventive hivernal de tous les $-300
. Périodique x
[ $+400-HIV-P-AG - Ei detous les
. Périodique v

=] §-300-Ag8-1- Syst condition. &trait.d'air niv. 200fus. 09
=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P- AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)

. Périodique X v x

=] §:300- HIV- P AG - Entretien préventive hivernal de tous les §-300

. Périodique x
£ $-400-HIV-P-AG - Entre detous les
3 Périodique v

) §-300-A98-2- Syst. condition. &trait d'air niv. 200fus. 09a
Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
. Périodique X v NG
5-300-HIV- P - AG - Entretien préventive hivernal de tous les S-300
. Périodique x
(£ $-400-HIV-P detousles
Périodique v
1 $-300-A98-3- Syst condition. &trait d'air niv. 200fus. 09a

= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P - AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique x v x
=] §-300- HIV- P~ AG - Entretien préventive hivernal de tous les $-300
. Périodique x
$-400-HIV-P-AG-Ei 2 detousles
9 Périodique v

=1 $-400-1011 - Systéme ventilo-convecteur §400 niv. 20a fus. 011
£ Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P - AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique x v x
£ $-400-HIV-P-AG-Ef detousles
\ Périodique v

=1 §-400-1112- Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 012
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P - AG - changement de fltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

. Périodique x v X

$-400-HIV-P-AG-E & detousles S-4
. Périodique v
=) §-400-12- Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 002
) S-400-HIV-P-AG-E: detousles
(] Périodique v

Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P - AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

. Périodique X v x

. 20afus. 013

£ Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P - AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
. Périodique x v x
[ $-400-HIV - P-AG - Entretien préventive hivernal de tous les $-400 et $-300
. Périodique v
. 20afus. 014
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P - AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
2 Périodique x v x
$-400-HIV-P detousles
. Périodique v
=) 4 . 20afus. 015
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P- AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
. Périodique x v x
=) §-400- HIV - P- AG - Entretien préventive hivernal de tous les S-400 et $-300
. Périodique v
. 20afus. 016

Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P-AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)

n Périodique x v x

[ $-400-HIV-P-AG - E; 6 detousles

A Périodique v
=) §-400-1617 - Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 017

& Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P - AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)

3 Périodique x v b4

= $-400-HIV-P-AG - Ei detous les

3 Périodique v

=) §-400-23 - Systéme ventilo-convecteur $400niv. 20a fus. 003
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Mois janvier février septembre octobre novembre décembre

Semaine de I'année 2 617 2 373839 | 40 | 41 | 42| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P - AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
. Périodique X v x
[ $+400-HIV-P-AG - Ei detous les
. Périodique v
=) §-400-34 - Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 004
£ Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P - AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)

. Périodique X v x

[ $+400-HIV-P-AG - Ei detousles
. Périodique v
=) §-400-45 - Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 005

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct)-3M - P Dec, Mars, Juin)

9 Périodique X v x
$-400-HIV-P-AG-E detous les
Y Périodique v
=) §-400-56 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 200 fus. 006
2 Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) -3M - P - AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique x v x
[ $-400-HIV-P-AG - E detousles
_ Périodique v
=) $-400-67 - Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 007
= Filltres (Janv, Aviil, Juil, Oct) -3M - P - AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
=] Périodique X v x
£ $-400-HIV-P detous
_ Périodique v
=) $-400-78 - Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 008
= Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) -3M - P - AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
. Périodique x v x
£ $-400-HIV-P detousles
_ Périodique v
=) $-400-89 - Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 009
2 Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M - P - AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
. Périodique x v x
[ $-400-HIV-P detous
L Périodique v
=) §-400-910 - Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 010
Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
. Périodique x v x
[ $-400-HIV - P-AG - Entretien préventive hivernal de tous les $-400 et $-300
3 Périodique v
=) $-400-A109- Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20afus. 10a
= Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) -3M - P - AG - changement e filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
. Périodique x v x
[ $-400-HIV - P-AG - Entretien préventive hivernal de tous les §-400 et $-300
3 Périodique v
=) $-400-A11 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20 fus. 001
Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P-AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
d Périodique x v x
[ $-400-HIV-P- AG - Entretien préventive hivernal de tous les §-400 et $-300
n Périodique v
=) §-400-A1110- Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20afus. 11a
= Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) -3M - P - AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
. Périodique x v x
) $-400-HIV - P-AG - Entretien préventive hivernal de tous les §-400 et $-300
Périodique v
=) $-400-A1211 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20afus. 12a
2 Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P - AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
3 Périodique x v x
=) $-400-HIV - P-AG - Entretien préventive hivernal de tous les §-400 et $-300
\ Périodique v
nilo-c $400niv. 20a fus. 13a
Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P AG - changementde filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
3 Périodique X v X
£ $-400-HIV-P-AG-Ef detous les S-4
Périodique v
“ ntilo-c $400niv. 20a fus. 14a

Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P - AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
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Mois janvier février septembre octobre novembre décembre

Semaine de I'année 2 6 2 40 [ 41 [ 42 |43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
. Périodique % v
$-400- HIV- P - AG - Entretien préventive hivernal de tous les S-400 et $-300
Périodique v
$400niv. 20a fus. 158
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P - AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
n Périodique x v x
£ $-400-HIV-P- detousles
\ Périodique v
y $400niv. 20afus. 16a
=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct)-3M - P-AG - changement e filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique X v x
§-400-HIV-P-AG-E detous les -4
y Périodique v
=) 5-400-A1716 - Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20a fus. 17a
Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P AG - changerment de iltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
. Périodique X v x
) $-400-HIV-P detousles
Périodique v
=) $-400-A21 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20a fus. 02
=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P- AG - changement e filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique x v x
1 5-400- HIV - P - AG - Entretien préventive hivernal de tous les S-400 et $-300
. Périodique v
4 i $400niv. 20a fus. 03
Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P- AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
n Périodique X v x
£ $-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal de tous les §-400 et $-300
. Périodique v
2] §-400-A4 i $400niv. 20afus. 04a
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct)-3M - P- AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
9 Périodique X v x
= S-400-HIV-P detousles
Périodique v
400-A54 il iv. 20afus. 05a
Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P- AG - changerment de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)

9 Périodique X v x

£ 5-400-HIV-P-AG-E detousles
. Périodique v
=] §-400-A65 - Sy i iv. 20a fus. 06a

£ Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P - AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
. Périodique x v x
1 §-400-HIV-P-AG-E detousles
9 Périodique v
4 yste il iv. 20a fus. 07a
Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P~ AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique x v x
=1 $-400-HIV - P -AG - Entretien préventive hivernal de tous les S-400 et §-300
\ Périodique v
= 5-400-A87 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20a fus. 08a
Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P~ AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
. Périodique X v X
$-400-HIV - P -AG - Entretien préventive hivernal de tous les S-400 et §-300
\ Périodique v
$400niv.20a fus.
£ Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P - AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

. Périodique x v X

() §-400-HIV-P-AG-Ei detous les
3 Périodique v
pour alimenter en air exterieur (
=) §-70-3M- P - AG - Entretien préventifde S-70 qui comprend:
n Périodique v
=) 4 pouralimenter en air
[ $-70-3M - P-AG - Entretien préventifde S-70 qui comprend;
Périodique v
pour

$-70-3M - P-AG - Entretien préventifde S-70 qui comprend
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A Périodique v
y pour évacuer air

§-70-3M - P- AG - Entretien préventif de S-70qui comprend
n Périodique v
= §:70-007

=) §-70-3M - P-AG - Entretien préventif de S-70qui comprend
3 Périodique v

=) §-70-008 - Systéme de ventilation des bureaux fus 08a niv 000
[ §-70-3M - P-AG - Entretien préventifde S-70 qui comprend:
. Périodique v

() §-70-3M - P-AG - Entretien préventifde §-70 qui comprend:
9 Périodique v
=) §-70-012- Climatiseur local entrepreneu
$-70-3M-P-AG - Entretien préventifde S-70 qui comprend:
. Périodique v
=) §-70-015- Systéme de ventilation dusalon rouge
=) §-70-3M - P-AG - Entretien préventifde §-70 qui comprend:
. Périodique v
=] §-70-016- Systéme de ventilation dusalon rouge
E] $-70-3M-P-AG - Entretien préventifde S-70 qui comprend:

. Périodique v
[ 70017 pour
$-70-3M - P- AG - Entretien préventifde S-70 qui comprend
: Périodique v
pour
£] 8-70-3M- P~ AG - Entretien préventifde $-70qui comprend
B Périodique v
El ¥
= $-70-3M - P-AG - Entretien préventifde $-70 qui comprend;
. Périodique v
=| pour évacuer
£] $-70-3M-P- AG - Entretien préventifde S-70 qui comprend:
L Périodique v

=] §-70-020 - Systéme de climatisation des o caux N
£] $-70-3M-P- AG - Entretien préventifde S-70 qui comprend:

: Périodique v
-] §-70-021 - Systs deslocaux i

$-70-3M - P~ AG - Entretien préventifde S-70 qui comprend

. Périodique v

deslocaux E

] $-70-3M-P- AG - Entretien préventifde S-70 qui comprend

3 Périodique v

3 i électrique

$-70-3M-P-AG - Entretien préventifde S-70 qui comprend:

. Périodique v

$-70-3M-P-AG - Entretien préventifde §-70 qui comprend:
n Périodique v

=) §-70-033 - Ventilateur évacuation duposte ouest
£ $-70-3M - P AG - Entretien préventifde S-70qui comprend:

Périodique v
yste corridor véhi i 19
5] 8-70-3M-P-AG - Entretien préventifde S-70qui comprend
. Périodique v
rridor fus 1%

$-70-3M - P-AG - Entretien préventifde S-70 qui comprend

3 Périodique v
- §70-037 i 1%
=) §-70-3M- P - AG - Entretien préventifde S-70 qui comprend:
n Périodique v
=) rridor iv 000 fus 19
[ $-70-3M - P-AG - Entretien préventifde S-70 qui comprend;
. Périodique v

dextraction d'air
= Filtres (F M, AN) - 3M- P- AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changementde filtres
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- Périodique. 3 v v
=) §-70-061 -Unité de ventilation d'espaces communs|
= Fitros [ M- P - AG - Ganv Avri Juil 0ct) changementde e
. Périodique. v v v v
) $70-GAO1 i irage d
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P~ AG - changementdefitres (Sept, Dec, Mars, Juin)

. Périodique x v x

= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P - AG - changementdefiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

L Périodique X v i
| $-86-007 ( ie niveau 200

= Fitres [ 2u- P -AG - changementde eI anv.wars, Wi, suiter, Sept, Nov)

. Periodique v v v v

= (e Judo buanderie niveau 200. TCAI 5:M4-147

= Filtres |l 2M - P -G - changement de fire ol yanv. Mars, Mai,vuilet, Sept, Nov)

., Périodique v 7 Vi 7
: - (évacuation Judo buanderie niveau 200, TCAI5:M4-147
= Flmes-ZMrPrAGrChsngememdeﬁlh'es-(anv, Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)

" o v v o7 7

=) §-86-010-Ventilateur (évacuation
= Fitres [Jll -2 - P- AG - Changement de flres [l anv. Mars, Mai, suilet, Sept, Nov)
o, Périodique 4 v v v
=) $-86-011 -Ventilateur (évacuation de la sécheuse) vestiaire buanderie niveau200A TCAI 5:M4-147

9 Fntres-—ZMrPVAGrChsngementdeﬁlh’es-usnv, Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)

" e v v A7 v
= 586024 -Ventiatour u..
= Filtres [ 241- P- AG - Changement de fitres| (Janv, Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
. Périodique 4 v v v
2 y p TCAI5M4-147
& Fitres [l 2v- - Ac - changementde fitres [(Janv, Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
O Périodique v v v v

(=] $-86-028 - Ventilateur d'évacuation des niveaux 000,100 et 200.( TCAI 5:M4-147, 5:M4-141)
= ives JR-24-- 5 -changementasves [ e ar, s i, St vy

y Périodique v 2 7! v
= Fitres [l 2% - P- AG - Changement e filre (Janv, Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
- PR 3 v v v

5 Jste raccuei I
= Fittres |- 2M- P - AG - (Janv Avril Juil. Oct) changementde fitres [

3 Périodique v v v v
& Fitres I - 2M - P - AG - (Janv,Avril Juil Oct) changement de filres [
Y Périodique v v v v

Filtres (FM,AN)-3M- P - AG - (FEV,MALAOUT, NOV) changementde filtres

[m] Périodique v v v
= §-86-045-Systéme deventilation

= Filtres (FM.AN) -3M- P~ AG - (FEV,MA| AOUT, NOV) changementde filtres

- Périodique v v v
=] S-AT-TOD1 - Systéme de ventilation entretoile
=) S-AT-T-HIV-P-AG- S-AT-Ta
O Périodique v
= S-ATT ées d'air) -HIV-P-AG - -Entretien pré ges d'air
(] Périodique v

=) S-AT-TOD1A- Systéme de ventilation entretoile
S-AT-T-HIV-P-AG-

ltres S-AT-T a effectu

.. Périodique v
=] S-AT-T| é 'air) -HIV-P-AG - -Entretien 'air
., Périodique v
=) S-AT-T-HIV-P-AG- filtres S-AT-T a effectuer
3 Périodique v
=) S-AT-T ‘air) - HIV - P- AG - -Entretien dair
n Périodique v

= S-AT-T-HIV-P-AG- S-AT-Ta
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3 Périodique v

S-AT-T ‘air) - HIV- P-AG -Entretien dair
Périodique v

£ S-AT-T-HIV-P-AG- S-AT-T
3 Périodique v
£ S-AT-T ‘air) - HIV- P~ AG -Entretien dair

Périodique v

£ S-AT-T-HIV-P-AG- fitres S-AT-T  effectuer

Périodique v
S-AT-T ‘air) - HIV- P-AG -Entretien dair
y Périodique v

S-AT-T-HIV-P-AG - filtres S-AT-T & effectuer
3 Périodique v

£ S-AT-T ‘air) - HIV- P~ AG -Entretien dair
o Périodique v

[ S-AT-T-HIV-P-AG- ¢ filtres S-AT-T 2 effectuer
. Périodique v
£ S-AT-T ées d'air) -HIV - P-AG - -Entretien pré ses dair 8
. Périodique v
S-AT-T-HIV-P-AG- 6 filtres S-AT-T a effectuer
. Périodique v
2 S-AT-T ées d'air) -HIV-P-AG -Entretien pré ses dair 3
. Périodique v
=] S-AT-TOOSA- Systéme de ventilation
S-AT-T-HIV-P-AG- 6 filtres S-AT-T 4 effectuer
. Périodique v
= SAT-T ‘air) - HIV- P AG - -Entretien fair
n Périodique v

=] SAT-T y i ile S-AT-T

S-AT-T-HIV-P-AG- 6 filtres S-AT-T 2 effectuer
n Périodique v

£ S-ATT air) - HIV- P- AG - -Entretien air
5 Périodique v

5 SATT -7

) S-AT-T-HIV-P-AG- ¢ filtres S-AT-T 2 effectuer
Périodique v
B S-ATT Ses d'air) - HIV-P- AG - -Entretien air
3 Périodique v
=) S-AT-T0O7 - Systéme de ventilation entretoile
S-AT-T-HIV-P-AG- 6 filtres S-AT-T 2 effectuer
. Périodique v
= SATT Ses d'air) -HIV-P- AG - -Entretien pré ses dair
5 Périodique v
=) S-AT-TOO7A- Ventilation/chauffage entretoile
) S-AT-T-HIV-P-AG- ¢ fitres S-AT-T & effectuer
n Périodique v
= SATT Ses d'air) -HIV-P- AG - -Entretien pré ses diair
3 Périodique v
= sCT01 pour chauffer Vai 200a, 300t400
= Evénement aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien pré ¢
[m] Périodique v
£ 8-CT-A-P-AG-C P s-cT
[m] Périodique X
[ S-CT-EVE-P-AG- Entretien préventif(C! les S-CT
[m] Périodique v
= 8-CT- hauffer 'air aux niveaux 200a, 300 et 400
& Evénement aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien préventif- C
. Périodique v
£ $-CT-A-P-AG P s-cT
3 Périodique

XX

) Périodique
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£ S-CT-EVE- P-AG- Entretien préventif(C| S-CT)
. Périodique v
=) S-CT-04 ilation pour chauffer 3006t400
= Evénement (aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P AG - Entretien p: f
g Périodique v
[ §-CT-A-P-AG s-cT
. Périodique x
3 Périodique x
= S-CT-EVE-P-AG- Entretien préventif(Cl s-CT)
. Périodique v
EE ilation p i st i aux niveaux 200a, 300 et 400
Evénement (aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P - AG - Entretien p it
\ Périodique v
[ $-CT-A-P-AG P s-cT
. Périodique x
. Périodique x
. Périodique x
£ S-CT-EVE-P-AG-E éventif (C s-CT)
_ Périodique v
B 8C ilati hauffer lencei ibuer i aux niveaux 200a, 300 et 400
] Evénement aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien préventif-Cl
. Périodique v
[ $-CT-A-P-AG-C s-CcT
N Périodique x
. Périodique x
n Périodique x
2 S-CT-EVE-P-AG- Entretien préventif(Cl les S-CT)
. Périodique v
=) S-CT-11 - Systéme de ventilation pour cha i fairauxni 300et400
Evénement (aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien préventif-C 6
. Périodique v
= SCT-A-P-AG-C P s-cT
J Périodique X
o Périodique x
$-CT-EVE-P-AG - Entretien préventif (C les S-CT)
n Périodique v
= ST y: ilation pour chauff i I'air aux niveaux 200a, 300 et 400
= Evénement aire e jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P AG - Entretien préventif-C 6
3 Périodique v
£ 8-CT-A-P-AG 6 S s-cT
. Périodique x
. Périodique x
" Périodique x
£ S-CT-EVE-P-AG-E préventif (C les S-CT)a
. Périodique v
= s-CT- pour chauffer Iai 00a, 3006t 400
= Evénement(aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien préventif-C 6
3 Périodique v
S-CT-A-P-AG-C s-CT
. Périodique x
n Périodique x
= S-CT-EVE-P-AG-E préventif (C lesS-CT)a
3 Périodique v
B 8C hauf ‘aux niveaux 200a, 3006t 400
= Evénement aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien pré ¢
n Périodique v
[ 8-CT-A-P-AG-C P s-cT
a Périodique x
n Périodique x
3 Périodique x
() §-CT-EVE-P-AG - Entretien 1if(CH les S-CT;
g Périodique v
EE ilation pour chauffe i istribuer lai 300et400
(=] Evénement (aire de jeu) (Filtres S-CT)- EVE - P~ AG - Entretien pi
3 Périodique v
S-CT-A-P-AG-C P s-cT
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3 Périodique.
. Périodique x
£ S-CT-EVE-P-AG- Entretien 1if(CH s-CT ¢
9 Périodique. v
= 8-CT-1 i h i i ux niveaux 200a, 300 et 400
= Evénement (aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien p;
3 Périodique v
£ S-CT-A-P-AG-C 6 6 s-cT
. Périodique x
% Périodique x
. Périodique x
§-CT-EVE-P-AG - Entretien 1if(CH s-CT)
y Périodique v
= 8C ilation pour ir aux niveaux 200a, 300et400
Evénement (aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P - AG - Entretien p
3 Périodique v
£ S-CT-A-P-AG s-CcT
d Périodique x
N Périodique x
= S-CT-EVE-P-AG- Entretien préventif(Cl les S-CT)a
. Périodique v
EE pour chauffer Vai 200a, 3006t 400
=] Evénement aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien préventif-C!
_ Périodique v
S-CT-A-P-AG-C pre-fil S s-cT
n Périodique x
. Périodique x
£ S-CT-EVE-P-AG- Entretien 1if(CH s-CT)
_ Périodique v
S S ilation p Tairaux niveaux 200a, 300t 400
Evénement (aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P - AG - Entretien préventif- C .
o Périodique v
£ S-CT-A-P-AG-C s-CT
3 Périodique x
n Périodique x
S-CT-EVE-P-AG - Entretien 1if(CH les S-CT;
L Périodique v
S 3 ilation p i st i aux i 00a, 300t 400
Evénement (aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien préventif-C 6
" Périodique v
= §-CT-A-P-AG-C s-CcT
. Périodique x
" Périodique x
£ S-CT-EVE-P-AG-E préventif (C les S-CT)a
. Périodique v
= s-CT- pour chauffer Iai 00a, 3006t 400
= Evénement(aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien préventif-C 6
3 Périodique v
S-CT-A-P-AG-C s-CT
. Périodique x
n Périodique x
= S-CT-EVE-P-AG-E préventif (C lesS-CT)a
3 Périodique v
= P Iair aux niveaux 200a, 3006t 400
= Evénement aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien pré ¢
n Périodique v
£ S-CT-A-P-AG-C P s-cT
a Périodique x
n Périodique x
£ S-CT-EVE-P-AG- Entretien 1if(CH les S-CT;
n Périodique v
=] $-CT-5 ilation pour chauffer I'encei istril i 3006t400
= Evénement aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien pi f
3 Périodique v
[ §-CT-A-P-AG-C s-cT
. Périodique 204
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3 Périodique
S-CT-EVE-P-AG - Entretien les S-CT;
\ Périodique v
EE ilation pour chauffer ir aux niveaux 200a, 300et400
& Evénement aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien préventf-C 6
3 Périodique v
£ S-CT-A-P-AG s-cT
3 Périodique x
n Périodique x
[ §-CT-EVE-P-AG- Entretien les S-CT;
3 Périodique v
=) §-CT-6A- Systéme de ventilation pour chai i st 3006t400
Evénement (aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien préventif- C .
Y Périodique v
$-CT-A-P-AG s-CcT
. Périodique x
. Périodique x
£ S-CT-EVE-P-AG-E éventif (C s-CT)
_ Périodique v
EEIE P Vair aux niveaux 200a, 3006t 400
] Evénement aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien préventif- C
. Périodique v
[ $-CT-A-P-AG-C s-CcT
N Périodique x
. Périodique x
£ S-CT-EVE-P-AG- Entretien préventif(Cl lesS-CT)a
» Périodique v
EE pour chauffer Iair 00a, 300t 400
= Evénement(aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien préventif-C
) Périodique v
£ SCT-A-P-AG-C 6 8 s-CT
. Périodique x
J Périodique X
S-CT-EVE-P-AG-E: préventi(C s-CT)a
: Périodique v
EE p Taif aux niveaux 200a, 3006t 400
= Evénement(aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien préventif-C
5 Périodique v
$-CT-A-P-AG-C pre-fl S s-cT
. Périodique x
. Périodique x
= 8CT- ilation p i istribuer |air aux ni 300et400
(=] Evénement (aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien pré . s
3 Périodique v
$-CT-A-P-AG- 6 8 s-cT
. Périodique x
" Périodique x
£ S-CT-EVE-P-AG- Entretien préventif(Cl les S-CT)
n Périodique v
EE P Tair aux niveaux 200a, 300t 400
Evénement (aire de jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P - AG - Entretien préventif - C!
; Périodique v
= S-CT-A-P-AG pré S s-cT
3 Périodique x
A Périodique x
£ S-CT-EVE-P-AG- Entretien if(CH les S-CT;
\ Périodique v
BEsc ilation p st i 00a, 300 et 400
(=] Evénement (airede jeu) (Filtres S-CT) - EVE - P- AG - Entretien pi
A Périodique v
[ §-CT-A-P-AG-C s-CT
3 Périodique x
a Périodique x
£ S-CT-EVE-P-AG- Entretien les S-CT;
3 Périodique v
=) S-GT-01A- Systéme de ventilation pour traiter Iair du stade
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) $-GT-3M- P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.
[ Périodique v v b4

£ SGT-A-P. entifde S-GT

Périodique x

) §-GT (Nettoyage) - A-P s-GT

[ Périodique v

=) §-GT-02- Systéme de ventilation pour raiter 'air du stade
[ $-GT-3M - P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.
. Périodique v v *
B 8-6GT P g -GT qt P
3 Périodique v
=) §-GT-02A- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade
$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique v v x
$-GT P s-GT P
3 Périodique v

=] $-GT-03- Systéme de ventilation pour traiter 'air du stade
=] $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

3 Périodique v v *
= 8-GT P émes S-GT
. Périodique v

=) S-GT-03A- Systéme de ventilation pourtraiter Iair du stade
(] §-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
N Périodique v v x
S-GT(N P émes S-GT
. Périodique v
=) $-GT-04- Systéme de ventilation pour raiter I'air du stade
(] §-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
b, Périodique v v x
S-GT(N P émes S-GT
Périodique v
= S-GT-04A- Systéme de ventilation pourtraiter Iair dustade
(] §-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
3 Périodique v v x
s-GT P émes S-GT
n Périodique v
=) 5-GT-05- Systéme de ventilation pour raiter 'air du stade
[ $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.

o Périodique v v x
2 8-GT P émes S-GT
. Périodique v
£ SGT- ilation pour rai
[ $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.
. Périodique v v x
s-GT P émes S-GT P
. Périodique v
= SGT- y: don p i
() §-GT-3M- P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
. Périodique v v x
2 56T P émes S-GT P
n Périodique v
= S-GT07-Systs ilation p
(= $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.
. Périodique v v pd
2567 P-A émes §-GT
n Périodique V4
= $-GT- ion pour traiter I'air 1 M5-1.
= $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.
n Périodique v v x
= 86T A-P s-GT
n Périodique v

=) 5-GT-08- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade
[ $-GT-3M - P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique v v x
= S-6T P s-GT P
y Périodique v
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=) S-GT-08A- Systéme de ventilation pour traiter Iair du stade
$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

" Périodique v v x
=] 8-GT (N g P. S-GT

. Périodique. v

EET ilation p:

5] 8-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:

" Périodique v v x
= S-GT (Nettoyage) - A- P - AG - Nettoyage de systémes S-GT qui comprend:

% Périodique v

|- 8-GT-09A- Systéme de ventilation pour traiter |'air du stade
$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde $-GT qui comprend
" Périodique v v x
B 8-6T g P S-GTqu P
. Périodique v
EEN [ i
5] 8-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique v v x
=] 8-GT (N P. e -GT
n Périodique v
= 8-GT-10A- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade
= 8-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
" Périodique v v x
S-GT (N A-P e SGT
o Périodique v
=) 8-GT-11 - Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade
] 8-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:

. Périodique v v x
= SGT (N A-P sGT
) Périodique v
=86 traiter
= S-GT-3M-P-AG - Entrefien préventifde S-GT qui comprend.
. Périodique v v x

SGT(N P emes S-GT
: Périodique v
=) $-GT-12- Systéme de ventilation pour raiter I'air du stade
£ S-GT-3M-P-AG - Entrefien préventifde S-GT qui comprend
i Périodique v v *
SGT(N 3 dmes S-GT
. Périodique v
= S-GT-12A- Systéme de ventilation pourtraiter Iair du stade
] S-GT-3M-P-AG - Entrefien préventifde S-GT qui comprend

L Périodique v v x
= SGT (N P émes S-GT
. Périodique v

=) $-GT-13-Systéme de ventilation pour raiter I'air du stade
= $-GT-3M-P-AG - Entrefien préventifde S-GT qui comprend.
2 Périodique v v x
$-GT P -GT
. Périodique v
=) S-GT-13A- Systéme de ventilation pourtraiter I'air du stade
$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique v v x
= 56T P émes S-GT
. Périodique v

=] $-GT-14- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade
$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

n Périodique v v bt
[ §-6T P e -GTq P
" Périodique v

(=] S-GT-14A- Systéme de ventilation pourtraiter I'air du stade
=] $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique v v x
2867 P §-GT qui comp
3 Périodique v

=] $-GT-15- Systéme de ventilation pour traiter 'air du stade
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) $-GT-3M - P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.
. Périodique v v x
£ S-GT (N A-P s-GT
. Périodique v

=] §-GT-15A- Systéme de ventilation pour traiter Iair du stade
[ §-GT-3M- P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique v v x
£ S-GT (N A-P s-GT
. Périodique v

=) 8-GT-16 - Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade
[=] 8-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:
. Périodique v v x
$-GT (N A-P sGT
. Périodique v
=) 8-GT-16A- Systéme de ventilation pour traiter| dustade
=] 8-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:

" Périodique v v x
= SGT (N A-P s-GT
_ Périodique v

=) $-GT-17- Systéme de ventilation pour raiter I'air du stade

£ $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:

" Périodique v v x

= 8-6T P- T

_ Périodique v
=) S-GT-17A- Systéme de ventilation pour traiter Iair du stade

£ $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.

. Périodique v v x
= 86T P- -GT
_ Périodique v

=] $-GT-18- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade
(=] $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Periodique v v X
B 86T P- T
. Périodique v

=] S-GT-18A- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade
$-GT-3M-P-AG -Entretien préventifde S-GT qui comprend!

x Périodique v v X
= S-GT (N 3 émes S-GT
3 Périodique v

=) §-GT-19- Systéme de ventilation pour traiter Iair du stade

] $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique v v x
= SGT (N P émes S-GT
3 Périodique v

=] S-GT-19A- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade
$-GT-3M-P-AG -Entretien préventifde S-GT qui comprend:

d Périodique v v xX
= 8-GT P émes S-GT qui comp
n Périodique v

=] S-GT-20- Systéme de ventilation pour traiter 'air du stade
=] $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique v v *
= 6T P émes §-GT
3 Périodique v

= 8-GT-20A- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade
[ 8-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique v v x
=] 8-GT (N P. -GT
n Périodique v
(=) S-GT-21 - Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade
5] 8-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:

\ Périodique v v X
= S-GT (N g P S-GT
n Périodique v

=] §-GT-21A- Systéme de ventilation pour traiter lair du stade
$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend




Echéancier de I'entretien préventif  ANNEE 2021

Mois janvier février g septembre octobre novembre décembre
Semaine de l'année 2 6 2 373839 |40 |41 |42 |43 | 44 |45 |46 [ 47 | 48 | 49

) Périodique v va X

S-GT P s-GTq P
9 Périodique. 7

[ 8-6T-2: ilation pour traiter i de

=) §-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:
v Périodique v v X

B 86T P -GT P
9 Périodique v

=) S-GT-22A- Systéme de ventilation pourtraiter I'air du stade
(= $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:
. Périodique v v x
S-GT (N P s-GT P
y Périodique v
= 8-6T-23 ilation pour trai st
$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:
. Périodique v v x
= 86T P -GT
Périodique v
=) S-GT-23A- Systéme de ventilation pour traiter Iair du stade
(= $-GT-3M-P-AG - Entrefien préventifde S-GT qui comprend
. Périodique v v x
2867 P émes S-GT qui comp
Périodique v
=] §-GT-24- Systéme de ventilation pour traiter lair du stade
$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

n Périodique v v x
2 8-GT P émes S-GT

. Périodique v

(] S-GT-24A- Sy on pour traiter I'air du

= $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.

" Périodique v v x
2 56T A-P -GT

n Périodique v
SGT- S ilation p

$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique v v x
5 S-GT(N A-P -GT

5 Périodique v

= SGT- y: fon p i

£ $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.

. Périodique v v x
£ S-GT(N AP dmes S-GT

3 Périodique v
SGT- S lation pour

$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:

. Périodique v v x
= SGT (N 3 émes S-GT

5 Périodique v

=] S-GT-26A- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade
$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend!

3 Périodique v v *
S-GT-A-P-AG-Ei éventifde S-GT
. Périodique x
= 56T P émes §-GT
. Périodique v

=] $-GT-27 - Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade
$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

n Périodique v v bt
[ §-6T P e -GTq P
" Périodique v

=] §-GT-28- Systéme de ventilation pour traiter Iair du stade
() §-GT-3M- P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique v v x
2867 P §-GT qui comp
3 Périodique v

=] $-GT-29- Systéme de ventilation pour traiter 'air du stade
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) $-GT-3M - P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.
. Périodique v v x
£ S-GT (N A-P s-GT
. Périodique v
= -GT-50 ilation pour apport v
[ $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
. Périodique v v x
£ S-GT-A-P. préventifde S-GT
. Périodique G
B 8-6GT P g -GT qt P
3 Périodique v
=) §-GT-51 - Systéme de ventilation pour apporter de 'air airpour 123124125 651
$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
. Périodique v v x
S-GT-A-P préventifde S-GT
. Périodique x
= 86T P -GT
o Périodique v
=) S-GT-52-Systs ilation pour app: i airs-gt18/19/20/21 et52
(= $-GT-3M-P-AG - Entrefien préventifde S-GT qui comprend
. Périodique v v x
£ 8-GT-A-P préventifde S-GT
. Périodique x
SGT(N AP tmes S-GT
: Périodique v
EE pourapporter de lair ‘airs-gt-14/15/16/17et53
£ §-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.
. Périodique v v x
£ SGT-A-P-AG-Ei tifde SGT
. Périodique x
= 56T P émes S-GT P
o Périodique v
=86 pour apporter de lair 'airs-gt-10/11/12/13 et54
$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
" Périodique v v x
S-GT-A-P tifde S-GT
. Périodique x
= SGT (N P émes S-GT
3 Périodique v
=) $-GT-55- Systéme de ventilation pour apporter de 'air i air
) §-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
. Périodique v v x
= SGT (N P émes S-GT
3 Périodique v
osc pour apporter de lair i airs-gt4/5
S-GT-3M-P- AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
d Périodique v v xX
£ §-GT-A-P préventifde S-GT
. Périodique x
2 56T P émes S-GT P
n Périodique v
= S-GT57-Systs ilation pour app: i air
(= $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.
. Périodique v v pd
2 SGT-A-P préventifde S-GT
. Périodique x
() S-GT (Nettoyage)-A-P- s-GT
3 Périodique v
EEN pourapportair neu dair #s-gt1
(= $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:
3 Périodique v v X
£ 8-GT-A-P préventifde S-GT
. Périodique X
= 8G6T P -GT qui comp
3 Périodique v
= S-GT-58 ilation pour apporter air
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) $-GT-3M - P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.
. Périodique v v x
£ S-GT-A-P. entifde S-GT
9 Périodique x
[ 8-GT (Nettoyage) - A-P- s-GT
3 Périodique v
=) S-GT-5A- Systéme de ventilation pour raiter I'air du stade.
[ $-GT-3M - P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.
. Périodique v v *
B 8-6GT P g -GT qt P
3 Périodique v
= S-GT- ilation pour apporter de lair ‘airs-gt-6a/7a et60
$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
. Périodique v v x
S-GT-A-P préventifde S-GT
. Périodique x
= 86T P -GT
Périodique v
= S-GT61-Systé ilation pour app: i airs-gt6a/
(= $-GT-3M-P-AG - Entrefien préventifde S-GT qui comprend
. Périodique v v x
£ 8-GT-A-P préventifde S-GT
. Périodique x
SGT(N AP tmes S-GT
: Périodique v
EE pourapporter de lair airs-gt-12a/13a/14a/ 15a et62
£ §-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.
. Périodique v v x
£ SGT-A-P-AG-Ei tifde SGT
. Périodique x
= 56T P émes S-GT P
o Périodique v
=86 pour apporter de lair 'airs-gt-16a/17a/18a/ 192 et63
$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
" Périodique v v x
S-GT-A-P tifde S-GT
. Périodique x
= SGT (N P émes S-GT
3 Périodique v
i -gt-20a /21a/22a /23a 6164

=) S-GT-64-Syste pourapporter de air

) §-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique v v x

£ S-GT-A-P-AG-Ei préventifde S-GT

. Périodique x

s-GT P émes S-GT P

. Périodique v

= SGT- S ilation pour app: i ‘air's-gt-24a/25a/26a et65
[ $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.

. Périodique v v x

£ §-GT-A-P éventifde S-GT

n Périodique x

= S-GT (N P dmes S-GT

3 Périodique v

SR pour 25KV S-1 (relié au TCAI 4M1-130, 132,134)

= Filtres-M-P.

" Périodique v v v v x v v

() §-GT-3M - P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

n Périodique v v bt

@ 56T P émes §-GT qui comp

A Périodique v

=) S-GT-67- Systéme de ventilation pour a sous-station 25kVs-3

£ Filtres -M-P.

3 Périodique v v v v X v v

= $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend.

. Périodique v v x

$-GT (Nettoyage) - A- P s-GT
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3 Périodique. v
G pour 25kVs-5
Filtres -M- P
5 Périodique v v v v x v v
= §-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
n Périodique v v x
B §-GT P -GT P
\ Périodique v
= S-GT- ilation p TCAI1:M2-69,71,73)
& Filtres -M- P d

9 Périodique v v v v X v v
$-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde $-GT qui comprend
" Périodique v v x
= 56T ge)-A-P S-GTquicomp
3 Périodique v

=) §-GT-70 - Systéme de ventilation Poste 25 kV -8 (relié au TCAI 3:M1-148, 150, 152)
£ Filtres -M- P 3
Périodique v v v v x v v
(5 $-GT-3M-P-AG - Entrefien préventifde S-GT qui comprend.
n Périodique v v pod
2 8-6T P -GT
. Périodique v

Filtr M-P-MG - Inspection pré extinction
[m] Périodique v
=) STP-114-001 - Ventilateur d'extraction d'air pad (p8) grilles oc. axes a.b/3.4

) STP-114-A-P-AG - Entretien pré e PIE-IX

[m] Périodique x

[ STP-114-002- Ventilateur dextraction d'air pa4 (p8) grille loc. axes a.b/3.4

= STP-114-A-P-AG-E & e IE-X

Périodique x

=) STP-114-003 - Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc. axes a b/d.4
2 STP-114-A-P-AG-Entretien '

3 Périodique x

=) STP-114-004 - Ventilateur d'extraction d'air pa3 (p7) grille loc. axesa b/3 4
&1 STP-114-A-P-AG - Entretien '

3 Périodique x
=) STP-114-005 - Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc. axesa.b/3 4
STP-114-A-P-AG-E: 6 ' PIEX
. Périodique x
=] STP-114-006 - Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc. axes a b/3.4
£ STP-114-A-P-AG- E: 6 '
" Périodique x
STP-114-007 - 4 i axesabB.9
STP-114-A-P-AG - Entrefien e
g Périodique x
=) STP-114-008 - Venti ‘extracti 4 i axesabid1.32
() STP-114-A-P-AG- Entretien e IE-X
. Périodique x

=) STP-114-009- Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc. axesa b/8.9
£ STP-114-A-P-AG-Entretien '

. Périodique *

=) STP-114-010- Ventilateur d'extraction d'air pad (p7) grille loc. axesa b/8.9
= STP-114-A-P-AG-Entretien e

a Périodique x
=) STP-114-011 - Ventilateur d'extraction d'air pa3 (p7) grile loc. axes a b/8.9
) STP-114-A-P-AG-E '
n Périodique x

=) STP-114-012- Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc. axes a bi8.9
(=) STP-114-A-P-AG - Entretien '

3 Périodique

=) STP-114-013 - Ventilateur d'extraction d'air pad (p8) grille loc. axes a.b 14.15
() STP-114-A-P - AG - Entretien e

n Périodique x

=) STP-114-014- Ventilateur d'extraction d'air pad (p8) grille loc.

STP-114-A-P-AG - Entretien ' 1
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. Périodique x
=) STP-114-015 - Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p) grille loc.axes a.b/14.15
[ STP-114-A-P-AG- Entretien '
n Périodique x
=) STP-114-016 - Ventilateur d'extraction d'air pad (p7) grille loc.
=) STP-114-A-P-AG - Entretien '
3 Périodique x
=) STP-114-017 - Ventilateur d'extraction d'air pad (p7) grille loc. axes a b/14.15
= STP-114-A-P-AG-Entretien e

% Périodique x
=) STP-114-018 - Ventil ‘extraction d i axesabi415
£ STP-114-A-P-AG-Entretien e 1
3 Périodique x

=) STP-114-019 - Ventilateur d'extraction d
STP-114-A-P-AG - Entretien

pa4 (p8)grille loc. axes a b/20.21

. Périodique x
=) STP-114-020- Ventilateur d'extraction d'air pad (p8) grille loc. axes a b/20.21
[ STP-114-A-P-AG-E 6 '
3 Périodique x

=] STP-114-021 - Ventilateur dextraction d'air pa2 (p6) grille loc. axes a.b/20.21
£] STP-114-A-P-AG - Entretien '

" Périodique x
=] STP-114-022- Ventilateur dextraction d'air pa3 (p7) grille loc. axes a.b/20.21
STP-114-A-P-AG-E: 6 '
o Périodique x
-] STP-114-023-Ventilateur d'extraction d'air pa3 (p7) grilleloc. axes a b/20.21
£ STP-114-A-P-AG - Entretien e PIE-IX
g Périodique x
(-] STP-114-024 - Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc. axes a b/20 21
= STP-114-A-P-AG-E & e IE-X
. Périodique x

[ STP-114-027 - Ventilateur dextraction d'air pa2 (p6) grille loc. axes a.b/24.25
] STP-114-A-P-AG - Entretien '

3 Périodique x

=) STP-114-030- Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc. axesa b24.25
&1 STP-114-A-P-AG - Entretien '

X, Périodique x
(-] STP-114-031 - Ventilateur d'extraction d'air pad (p8) grille loc. axes a.b/31.32
STP-114-A-P-AG-E: 6 ' PIEX
. Périodique x
=] STP-114-032- Ventilateur dextraction d'air pa4 (p8) grille loc. axes a.b/31.32
£ STP-114-A-P-AG- E: 6 '
" Périodique x

=] STP-114-033 -Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc. axes a.b/31.32
STP-114-A-P-AG - Entrefien e

Périodique x

=) STP-114-034 - Ventilateur d'extraction d

() STP-114-A-P-AG- Entretien

. Périodique x

=) STP-114-035 - Ventilateur d'extraction d'air pad (p7) grille loc. axesa b/31.32
£ STP-114-A-P-AG-Entretien '

. Périodique *

=) STP-114-036 - Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc. axesa b/31.32
) STP-114-A-P-AG - Entretien e

pad (p7) grilleloc. axes a b/31 32

IE-X

) Périodique X
=) STP-114-037 - Ventilateur d'extraction d'air pa (pS) grille loc. axes e fi4.5
) STP-114-A-P-AG-E '
3 Périodique X

=) STP-114-038 - Ventilateur dextraction d'air pa1 (p5) grilleloc. axese.f/4.5
(=) STP-114-A-P -AG-Entretien e

3 Périodique
=) STP-114-039 - Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc. & 4.5
[ STP-114-A-P-AG-Entretien e

n Périodique x
=) STP-114-040- Ventilateur d'extraction d'air paf (p5) grille loc.
[ STP-114-A-P -AG - Entretien '
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Semaine de I'année 2 6 AE 2 373839 | 40 | 41 | 42| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
. Périodique x

=) STP-114-042- Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc. axes e /4.5
[ STP-114-A-P-AG- Entretien '
n Périodique x
=) STP-114-044 - Ventilateur d'extraction d'air pat (p5) grille loc.
=) STP-114-A-P-AG - Entretien '
3 Périodique x
=) STP-114-045 - Ventilateur d'extraction d'air pat (p5) grille loc. axes e /12.13

= STP-114-A-P-AG-Entretien e

% Périodique x
=) STP-114-046 - Venil ‘extraction d i axese.f/1213
£ STP-114-A-P-AG-Entretien e 1
3 Périodique x

=] STP-114-047 - Ventilateur d'extraction d
STP-114-A-P-AG - Entretien

pal (pS)grilleloc. axes e f/12.13

. Périodique x
=) STP-114-048 - Ventilateur d'extraction d'air pat (p5) grille loc. axes e./12.13
[ STP-114-A-P-AG-E 6 '
3 Périodique x

] STP-114-049- Ventilateur dextraction d'air pa2 (p6) grille loc. axes e f/12.13
£] STP-114-A-P-AG - Entretien '

" Périodique x
2] STP-114-051 - Ventilateur dextraction d'air pa (p5) grille loc. axes e.f/19.20
STP-114-A-P-AG-E: 6 '
o Périodique x
=] STP-114-052-Ventilateur d'extraction d'air pa (p5) grille loc. axes e f/19.20
£ STP-114-A-P-AG - Entretien e PIE-IX
g Périodique x
] STP-114-053- Ventilateur d'extraction d'ai i axese.f/19.
= STP-114-A-P-AG-E & e IE-X
. Périodique x

[ STP-114-054- Ventilateur dextraction d'air pa (p5) grille loc. axes e.{/19.20
] STP-114-A-P-AG - Entretien '
3 Périodique x
=) STP-114-055 - Ventilateur d'extraction d'air pat (p5) grille loc. axes #19.20
&1 STP-114-A-P-AG - Entretien '
X, Périodique x
(-] STP-114-056 - Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc. axes e f/19.20
STP-114-A-P-AG-E: 6 ' PIEX
. Périodique x
=] STP-114-058 - Ventilateur dextraction d'air pa (p5) grille loc. axes e.f/19.20
£ STP-114-A-P-AG- E: 6 '
" Périodique x
[ STP-114-050- Ventilateur d'extraction d'air
STP-114-A-P-AG - Entretien pré e
Périodique x
=) STP-114-060 - Venti ‘extraction d'ai i axesef/19.20
() STP-114-A-P-AG- Entretien e IE-X
. Périodique x
=) STP-114-061 - Ventilateur d'extraction d'air pat (p2) grille loc. axes . /19.20
£ STP-114-A-P-AG-Entretien '
. Périodique *
=) STP-114-062- Ventilateur d'extraction d'air pat i axese.f/19. 6
] STP-114-A-P-AG - Entretien pré e
a Périodique x
=) STP-114-063 - Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p2) grille loc. axes /1920
STP-114-A-P-AG-E: '
n Périodique x
=1 STP-114-064 - Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p2)
[ STP-114-A-P-AG-Entretien '
n Périodique x
=) STP-114-065 i 126

[ STP-114-A-P-AG-Entretien e 1
n Périodique x
=) STP-114-066 - Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc.
[ STP-114-A-P -AG - Entretien '
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Mois janvier février septembre octobre novembre décembre

Semaine de I'année 2 3 7 AE 2 33|34 | 35| 3637 | 38| 39 | 40 | 41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
. Périodique x
(=] STP-114-067 - Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc. axes c/27.28
[ STP-114-A-P-AG- Entretien '
. Périodique x
(=] STP-114-068 - Ventilateur dextraction d'air pa2 (p6)grille loc. axes c/27.28
=) STP-114-A-P-AG - Entretien e
3 Périodique x
= STP-114-069- Ventilateur dextraction d'air pa2 (p6) grille loc. axes ¢/27.28
= STP-114-A-P-AG-Entretien e

o Périodique X
(=) STP-114-070- il 'extraction d' il axes c/28.29
) STP-114-A-P-AG-Entretien 2 I
3 Périodique X

=) STP-114-071 - Ventilateur d'extraction d

= STP-114-A-P-AG - Entretien

. Périodique x

(-] STP-114-072- Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc. axes c/28.29
= STP-114-A-P-AG - Entretien '

3 Périodique x

(-] STP-114-073 - Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc. axes c/29.30

pa2(p6)grille loc. axes c/28.29

&1 STP-114-A-P-AG - Entretien

" Périodique x

| STP-114-074- Ventilateur d'extraction d'air pa2 (p6) grille loc. axes ¢/29.30
STP-114-A-P-AG-E: 6 '

o Périodique x

=] STP-114-075 - Ventilateur dextraction d'air pa2 (p6) grille loc. axes c/29.30

£ STP-114-A-P-AG - Entretien pré PIE-IX
. Périodique X
(=] STP-114-076 - Ventilateur d'extraction d'air pa3 (p7) grille loc. axes /30,31
= STP-114-A-P-AG-E & e IE-IX
. Périodique X

=1 STP-114-077 - Démarre ventilateur d'extraction d'air stp-114-77
] STP-114-A-P-AG - Entretien

3 Périodique x
=1 STP-114-25 - Ventilateur d'extraction d'air pad (p8) grille loc. axes .b/24.25

£ STP-114-A-P-AG - Entretien
: Périodique X
] STP-114-26- Ventilateur d'extraction d'air pad (p8) grille loc. axes a.b/24.25

1 STP-114-A-P-AG- E: 6 PIEX
. Périodique x
] STP-114-28- Ventilateur d'extraction d'air pa3 (p7) grille loc. axes a.b/24.25
£ STP-114-A-P-AG- E: 6 '

3 Périodique X
=) STP-114-29- Ventilateur d'extraction d'air pa3 (p7) grille loc. axes a.b/24.25

STP-114-A-P-AG - Entrefien
g Périodique x
=) STP-124-001 - Sy i fon d'airai iv. pad

e IE-X

=) STP-114-A-P-AG - Entrefien
. Périodiaue x
(=] STP-74-001 tp- P TCA)
= Filtres (FMAN)-3M- P~ AG - (FEV,MAI AOUT, NOV) changementde filtres
Périodique v v v

=) STP-86-010- Unité detrai ir pour les bureaux ¢

= Billeterie Rotonde - 3M - P - AG - (Février, Mai, AoGt, Nov) changement de filtres.

. Périodique
=) STP-86-017- Unité detramsmenm'alr_ (Rotonde)

= Grilles a P-MG-
. Périodique v
= STP-86-018- pour

= Billeterie Rotonde - 3M- P~ AG - (Février, Mai, Ao, Nov) changement de filtres

l Périodique v v v
=) STP-86.019- Ventiloconvecteur de la rotonde (Chauffage)

=) Billeterie Rotonde- 3M1- P - AG - (Février, Mai, AoGt, Nov) changementde filtres

. Périodique v v v
=] STP-86-020-Ventiloconvecteur de la rotonde (Chauffage)

£ Billeterie Rotonde - 3 - P - AG - (Février, Mai, Ao t, Nov) changementde filtes
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Mois janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année 2 617 2 373839 | 40 | 41 | 42| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
3 Périodique. v v v
[ STP- p pail*b02010
Billeterie Rotonde - 3M - P - AG - (Février, Mai, Aot Nov) changement e filtres
3 Périodique v v v
= 8T i P i illetteri pa1*b03010
= Billeterie Rotonde-3M - P AG - (Février, Mai, Ao, Nov) changementde filtres
3 Périodique v v v
B s P ie.e.-ali *b03010
= m-p ; Mai, Ao at, N flt
. Périodique v v v
=) STP-86-071 - Climati P i illetrie. -al pail*b03010
S M-P Février, Mai, Ao, N filtres
Périodique v v v
=] STP-86-1 ilati inistration P.O (relié au TCAI 10:M1-86)
Billeterie Rotonde - 3M - P - AG - (Février, Mai, Aot Nov) changement e fltres
. Périodique v v v

=) STP-86-101 - Systéme de récupération de chaleur
£ Billeterie Rotonde-3M - P~ AG - (Février, Mai, Aodt, Nov) changement de filtres
. Périodique v v v
=) STP-86-102- Systéme de ventilation e la billetterie
= Billeterie Rotonde- 3V - P- AG - (Février, Mai, Aodt, Nov) changement de filtes
) Périodique v v v
=) STVA67-027- Systéme de ventilation de la sous-station électrique VIAU
Filtres -M- P . ¢
. Périodique v v v v X ¥ v
= SVCR-1-Sy fon du*
= Filltres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P - AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)
. Périodique x v x
=] 20
£ Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) -3M - P - AG - changement de filtres (Sept, Dec, Mars, Juin)

. Périodique X v X

=) $-400- HIV- P- AG - Entretien préventive hivernal de tous les S-400 et S-300

: Périodique v
=) TP-1-Thermopompe TP-1. Prés de la reception
Filtres -M- P~
3 Périodique v & v v X ) )
5 UCH - Unitb de i = .
Filtres (FM,AN)-3M- P - AG - (FEV,MALAOUT, NOV) changementde filtres
. Périodique v v v
5 Ue2- s o
=) Filtres (FMAN)-3M- P-AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changementde filtres
5 Périodique v v v
Bu P
&) Filtres (FMAN)-3M- P-AG - (FEV,MAL,AOUT, NOV) changementde filtres
. Périodique v v v
=) UC4-Uni imati [ i
Filtres (F,M,AN) -3M - P - AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changementde filtres
. Périodique v v v
= VCSYVE421 pour chauffer etclimati i
= Billeterie Rotonde-3M - P~ AG - (Février, Mai, Ao Gt, Nov) changementde filtres
A Périodique v v v

=] VCSYVE423 - Systéme de ventilation pour chauffer etventiler portique d'entrée du [Jli|
= Billeterie Rotonde - 3M - P - AG - (Février, Mai, Ao it, Nov) changementde filtres
A Périodique v v v
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Mois janvier février mars juillet septembre octobre novembre décembre
Semaine de |'année 5|6 ‘ 718|910 ‘ 1| 12
-] Esplanade -
=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’
W, Périodique v

[=] 16372 - Ligneuse
[=] Stationnementinterieur etexterieur - Estival
O Périodique
(=] 16052 - Ligneuse
(=] Stationnementinterieur etexterieur - Estival
O Périodique
=] Airede stationnement- Stationnemental'arrér,
[=] Stationnementinterieur etexterieur - Estival
O Périodique
[=] Stationnementinterieur etexterieur - Estival
O Périodique
=] E100H03 010- Aire paysager sentier Morgan
[=] Drapeaux - Estival - Préventif- OSE (Montey|
L Périodique
(=] E 100 HO4 010 - Guérite entrée Viau PB1 &P E
=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’
- Périodique v
=] E100HO08 020- Enclos extérieur pour le quai de
=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’
W, Périodique v
=] E 100 J01 010 - Aire extérieure entre PB et Bio|
[=] Drapeaux - Estival - Préventif- OSE (Montey|
. Périodique
=] E 100 J03 010 - Aire extérieure terrain de footk,
[=] Déneigement - 1M- P- (MG)OSE - Entretien
. Périodique v
= E100L01010- Dalle Hall touristique| | N
=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’
o Périodique V4
=1 E 100 L01 030 - Butée Y norc/| IR
[=] Déneigement - 1M- P- (MG)OSE - Entretien
- Périodique V4
(=] E 100 M01 010 - Aire paysager entrée stationn|
[=] Déneigement - 1M- P- (MG)OSE - Entretien
5 Périodique V4
(=] E 100 MO1 011 - Acceés stationnement PA2 (P2
[=] Déneigement - 1M- P- (MG)OSE - Entretien
3 Périodique v
(=] E 100 MO1 012 - Accés stationnement PA 1 (P
=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’
O Périodique v
(=] E100 M08 020 - Toilette dans guérite entrée sta/|
[=] Déneigement - 1M- P- (MG)OSE - Entretien
: Périodique v
(=] E 100 P01 010 - Aire paysager Pie-IX/Sherbro
[=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’
o Périodique v 4
(=] E 100 P01 011 - Accés stationnement PA 3 (P3
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Mois janvier février ‘ mars avril mai juin juillet septembre octobre novembre décembre

Semaine de I'année 34|56 ‘ 718 ‘ 9 10‘11 12 (13|14 |15 |16 |17 (18 | 19|20 |21 |22 |23 (24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 33|34 35‘36 37‘38 39‘40 41‘42 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 49‘50 51

=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’

. Périodique
(=] E 100 P01 012 - Acceés stationnement P A4 (P4
=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’

%, Périodique

(=] E100Q01010- Dalle viaduc Sherbrooke

=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’

W, Périodique
=] H100 FF4010- Aire de circulation Hall touristic|
[=] Tapis - DES- P- OSE(MG) - Enlever les tapif

W, Périodique
[=] Tapis - HIV- P- OSE(MG) - Installation des t|
Périodique V4
(=) N 100 EO7 010 - Réception accueil CSPO
[=] Tapis - DES- P- OSE(MG) - Enlever les tapif
Périodique
[=] Tapis - HIV- P- OSE(MG) - Installation des t|
Périodique V4
[=] PA1*D02090- Corridor de circulation sécurité
[=| Tapis - DES- P- OSE(MG) - Enlever les tapi

. Périodique
[=] Tapis - HIV- P- OSE(MG) - Installation des t|
. Périodique
=] PA2*QR1010- Réception bureaulocatif
[=] Tapis - DES- P- OSE(MG) - Enlever les tapi
m} Périodique
[=] Tapis - HIV- P- OSE(MG) - Installation des t|
O Périodique
=] PA3*A33600- Porteindustrielle accés esplan:
=] Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien’
Périodique
=] R A1* CO1 020 - Vestibule du Stationnement et|
[] Tapis - DES- P- OSE(MG) - Enlever les tapi
Périodique
[=] Tapis - HIV- P- OSE(MG) - Installation des t|
Périodique V4
=] RA1* C01 330 - Vestibule de la Rotonde
[=] Drapeaux - Estival - Préventif- OSE (Monter
. Périodique
[=] Secteur 100 -
[=] Déneigement - 1M- P- (MG)OSE - Entretien
. Périodique
[=] Secteur 300 -
[=] Déneigement - 1M- P- (MG)OSE - Entretien
%, Périodique
[=] Secteur 700 -
[=] Drapeaux - Estival - Préventif- OSE (Montey

[m} Périodique



Echéancier de I'entretien préventif =~ ANNEE 2022

janvier février décembre

Semaine de
=I E100Q01 090 - Butée QR /bassins/Queue de la Tour/(Grenouille)
] Bassin degrenouille 2- ES - P - FER - Préparation dubassin de grenouille pour la saison estival [l

Periodique
] M-138-006- Systé rouf Ia salle d'entrainement, Judo Dojo. TCAI5:4-172,5:1-173|
= Ventiiation Il -2 - P- FBL-Entretien préventifpourles systemes de ventilation)
. Periodique
=] M-138-018- pour
1 Systéme de ventilation - 3M - P FER - Inspection P
Periodique

=] PB1*HO1 605- Salle de filtration du bassin de la butée (bassin de grenouilles)
(5 Bassin de grenouille 2-ES P~ FER -Préparation du bassin de grenoille pour 1asaison estva

1 Périodique
= P-106-002- Ventilateurd des bureaux
() Ventilation CSPO - 3M- P~ FER - Entretien préventifdes systémes de ventilation CSPO
. Périodique

= P-106-003 - Ventilateur de retour des bureaux administratfs tour
£ Ventilation CSPO - 3M - P- FER - Entretien préventif des systémes de ventilation CSPO
X Périodique
= P-124-001 - Systéme e ventilation entrée niveau 86 duCSPO. (reliéau TCAI 5:M5-195)
= Ventilation CSPO - 3M - P - FER - Entretien préventif des systémes de ventilation CSPO

5 Périodique

5P 3 N200E01 6 au TCAI5:M5-195) |
= Ventilation CSPO - 3 - P- FER - Entretien préventif des systémes de ventilation CSPO

o Périodique |

= ventilation du114duCSPO. (relié au TCAI5:1-117)

£ Ventilation CSPO - 3M - P- FER - Entretien préventifdes systémes de ventilation CSPO
, Périodique
=) P5-001 - Unité de traitementd'air

5 Henlex -3M-P-Fl Henlex auniveau PA1

Périodique
=1 P5-002- Unité de traitement d'air
= Henlex -3M- P - FER - Entretien préventifausystéme deventlation Henlex auniveau PA1
Périodique
= P5-003- Unité de traitement d'air

=l Henlex -3M - P~ F Henlex auniveau PA1
3 Périodique
| P5-008- Unité de traitementd'air

Henlox-3M-P-F Henlex auniveau PA1

. Périodique
=1 P5-009 - Unité de traitement d'air

=) Henlex -3M- P-F Henlex auniveau PA1

: Périodique
=1 P5-010-Unité de traitement d'air

=) Henlex -3M- P-FER Henlex auniveau PA1

< Périodique
= P5-011 - Unité de traitement d'air

= Henlex -3M- P-FER ¢ Henlex auniveau PA1

. Périodique
= P5-012- Unité de traitementd'air

= Henlex -3M - P Henlex auniveau PA1
. Périodique
=) P5-013- Unité de traitementd'air
=) Henlex -3M - P - Fi e Henlex auniveau PA1

. Périodigue
=) P5-14- Unité de traitement d'air

=) Henlex-3M- P-F Henlex auniveau PA1

, Périodique
=1 P5-148 -Ventilo-convecteu

= Henlex -3M- P-FER Henlex auniveau PA1

" Périodique
=) P5-149-Ventilo-convecteu

= Henlex -3M-P-F S Henlex auniveau PA1
3 Périodique
= P5-150- Ventilo-convecteur

= Henlex - 3M - P- FER - Entretien préventifausystéme de ventilation Henlex au niveau PA1




Echéancier de I'entretien

Mois
Semaine de Iannée
Périodique
P5-151 - Ventilo-convecter
= Henlex -3M- P FER - Entretien préventifausystéme de ventilation Henlex au niveau PA1
Périodique
P5-153 - Ventilo-convecteur

= Henlex -3M- P~ F Henlex auniveau PA1
Périodique
P5-154-Ventilo-convecteur

[ Henlex -3M-P-F

Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-155 - Ventilo-convecteur

= Henlex -3M- P-FER - Entretien préventifausystéme de ventilation Henlex au niveau PA1
Périodique

P5-156 - Ventilo-convecteur

= Henlex -3M-P-F Henlex auniveau PA1

Périodigue
P5-157 - Ventilo-convecteur
) Henlex-3M- P-F

Henlex auniveau PAT
Périodique

P5-158- Ventilo-convecteur

= Henlex -3M- P - FER - Entretien préventifausystéme de ventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-159- Ventilo-convecteur

=) Henlex - 3M-P - Fi

Henlex auniveau PA1
Périodique
P5-160- Ventilo-convecteur

=) Henlex -3M-P-F Henlex auniveau PA1

Périodique

P5-161 - Ventilo-convecteur

= Henlex -3M- P - FER - Entretien préventifausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-162- Ventilo-convecteur

= Henlex -3M - P-Fi

Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-163- Ventilo-convecteu

= Henlex -3M- P-FER

Henlex auniveau PAT
Périodique
P5-164-Ventlo-convectour

= Henlex -3M- P-FER Henlex au niveau PA1

Périodique

P5-165 - Ventilo-convecteur

= Henlex -3M- P - FER - Entretien préventifausystéme de ventilation Henlex au niveau PAT
Périodique

P5-166 - Ventilo-convectew

= Henlex - 3M- P FER - Entretien préventifausystéme de ventilation Henlex au niveau PAT
Périodique

P5-167 - Ventilo-convectsur

= Henlex-3M-P-F

Henlex auniveau PAT
Périodique

P5-168- Ventilo-convecteur

=1 Henlex-3M-P-F

Henlex auniveau PAT
Périodique
P5-169-Ventilo-convectsur

= Henlex -3M- P-FER Henlex auniveau PA1

Périodique

P5-170 - Ventlo-convecteur

£ Henlex - 3M- P FER - Entretien préventifausystéme de ventilation Henlex au niveau PA1
Périodique

P5-171 - Ventilo-convectewr

= Henlex -3M-P-F

Henlex auniveau PAT
Périodique

P5-172-Ventlo-convecteur

= Henlex-3M-P - FER - E;

Henlex au niveau PA1
Périodique
P5-174- Ventilo-convecteur

préventif

ANNEE 2022

janvier

février

mars. | avril
(7 s s o] n[@[® w[®]s]7,

mai juin juillet. | 200t
181920 [21 |22 23|24 [25 |26 |27 [28 [ 2930 |31 |32 [ 33 |34 [ 35

36

septembre. octobre. novembre i
[37 ]38 a0 [40 |41 [42[43 |44 4546|4748

décembre.
49|50 51 |52
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B Mois. Janvier février avril mai juin juillet 00t | septembre octobre. novembre décembre
| Semaine de I'année s2[1]2[s[4|5]s[7]s 3|14 [15] 16 18192021 |22 [23[24 |25 |26 |27 |28 [ 29[ 30 |31 |32 [ 33 [ 34 |35 |36 |37 |38 [ 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |60 | 51 | 52

= Henlex -3M- P-FER e Henlex auniveau PA1

. Périodique
=1 P5-18- Unité de traitementd'air

=) Henlex -3M - P Henlex auniveau PA1
5 Périodique
=1 P5-19- Unité de traitement d'air

= Henlex -3M-P-FER Henlex auniveau PA1
3 Périodique
=1 P5-20- Unité de traitementd'air
[ Henlex - 3M- P FER - Entretien préventifausystéme de ventilation Henlex au niveau PA1
v Périodique
= P5-21 - Traite I'sir de la piece
{1 Henlex - 3M- P~ FER - Entretien préventifausystéme de ventilation Henlex au niveau PAT
3 Périodique
= P5-22- Unité de traitementd'air

= Henlex-3M-P-FE Henlex au niveau PAT

" Périodique
= P5-23- Unité de traitementd'air
= Henlex - 3M- P~ FER - Entretien préventifausystéme de ventilation Henlex au niveau PA1
. Périodique
= P5-24- Unité de traitementd'air

= Henlex-3M-P-F Henlex auniveau PA1
. Périodique
= P5-24A- Systéme de ventilation (relié au TCAI 6:M1-87)
= -HIV-P-FER- - Entretien preé (Ferblantier)

Périodique

=) P5-25- Unité de traitement d'air
=) Henlex -3M- P~ F Henlex auniveau PA1

. Périodique
=) P5-26- Unité de traitementd'air

= Henlex -3M- P-FER 8 Henlex auniveau PA1

- Périodique
=) P5-27- Unité de traitement d'air
=) Henlex - 3M - P- FER - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA1
J Périodique
=) P5-28- Unité de traitement d air

= Henlex-3M- P-F Henlex auniveau PA1

g Périodique
= P5-29- Unité de traitementd'air

= Henlex -3M- P-F Henlex auniveau PA1

: Périodique
.28 Synme d ventsnan [ ot ove e s s oA 7,1,
= Syst -HIV-P-FER- - Entretien pré (Ferblantie

Périodique

) P5-30- Unité de traitement d'air

=) Henlex -3M- P-FER Henlex auniveau PA1

g Périodique
= P5-31 - Unité de traitementd'air
[ Henlex - 3M- P - FER - Entretien préventifausystéme de ventilation Henlex au niveau PA1
. Périodique
= P5-32- Unité de traitementd'air
[ Henlex - 3M- P FER - Entretien préventifausystéme de ventilation Henlex au niveau PA1
. Périodique
= P5-33- Unité de traitementd'air

5 Henlex-3M-P-F Henlex auniveau PAT
: Périodique
=) P5-34- Unité de traitement d'air
= Henlex-3M-P-FER Henlex au niveau PAT
5 Périodique

=) P5-35- Unité de traitementd'air

= Henlex -3M-P-F Henlex auniveau PA1

. Périodique
= P5-36- Unité de traitementd'air

= Henlex-3M-P-F Henlex auniveau PA1

. Périodique
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Semaine de I'année

Mois

P5-37 - Unité de traitementd'air

= Henlex-3M-P-F Henlex auniveau PA1

Périodique
P5-38- Unité de traitementd'air

= Henlex -3M- P-FER e Henlex auniveau PA1

Périodique
P5-39- Unité de traitementd'air
=) Henlex-3M-P-F Henlex auniveau PA1

Périodique
P5-40- Unité e traitementd'air

= Henlex-3M-P-FER Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-41-Unité de traitement d'air

(£ Henlex -3M- P~ FER - Entretien préventifausystéme de ventilation Henlex au niveau PA1
Périodique

P5-42-Unité de traitement d'air

= Henlex-3M-P-F Henlex auniveau PAT

Périodique

P5-43-Unité de traitement d'air

[ Henlex -3M- P FER - Entretien préventifausystéme de ventilation Henlex au niveau PA1
Périodique

P5-44 - Unité de traitement d'air

= Henlex - 3M- P~ FER - Entretien préventifausystéme de ventilation Henlex au niveau PAT
Périodique

P5-45- Unité de traitementd'air

= Henlex - 3M- P- Fi fon Henlex au niveau PA1
Périodique
P5-46 - Unité de traitementd'air

=) Henlex -3M- P-FER e Henlex auniveau PA1

Périodique

P5-47 - Unité de traitementd'air

= Henlex - 3M - P- FER - Entretien préventifausystéme deventilation Henlex au niveau PA1
Périodique

P5-52- Unité de traitementd'air

-] Henlex -3M - P - FER - E Henlex auniveau PA1
Périodique
P5-6A- Systéme de ventilation du-(rehé au TCAI 6:M1-86)
-HIV-P-FER- - Entretien p! (Ferblantier)
Périodique

P5-74- Unité de traitementd'air

= Henlex -3M - P- FE Henlex auniveau PA1
Périodique

P-60-001 - Systéme de ventilation P-60-001 desservantle Canon Nord-Ouesttour #5

= Ventilation CSPO - 3M - P~ FER - Entretien préventifdes systémes de ventilation CSPO

Périodique
P- S P-60-002du CSPO anon Nord-Ouesttour #4 (Surlurgence)
=] Ventilation GSPO - 3M- P~ FER - Entretien préventifdes systémes de ventilation CSPO
Périodique
P-60-003- Systé P Ie bassin d TCAI5M1-174, 5:M1-176
= Syste -HIV-P-FER- - Entretien (Ferblantien)
Périodique

) Ventilation CSPO-3M- P- FER - Entretien préventifdes systémes de ventilation CSPO
Périodique
P-60-004- Systeme de ventilation P-60-004 desservantle canon Nord-Est Tour (sur urgence) TCAI 5:M1-82, 5:M1-83, 5:M1-84, 5:M1-85
= Ventilation CSPO - 3M- P- FER - Entretien préventifdes systémes de ventilation CSPO
Périodique
P-60-005- Systéme de ventilation P-60-005 desservantle Canon Sud-Esttour #1
= Ventilation CSPO -3M- P - FER - Entretien préventif des systémes de ventilation CSPO
Périodique
P-60-006- TCAIZMI-171
= Syste -HIV-P-FER- - Entretien (Ferblantier)

Périodique

£ Ventilation CSPO - 3M - P- FER - Entretien préventifdes systémes de ventilation CSPO
Périodique

P-60-007 P-60-007 SPO. TCAI5:M1-87
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= Syste -HIV-P-FER- - Entretien pré (Ferblantien)
Périodique
= Ventilation CSPO - 3M - P~ FER - Entretien préventifdes systémes de ventilation CSPO
. Périodique |
=1 P-60-008- Syste 0. TCAI5:M1-67, 5:M1-69.
= Syst ~HIV-P-FER- - Entrefien (Ferblantien
Périodique

5 Ventilation CSPO - 3 - P- FER - Entretien préventif des systemes de ventlation CSPO
. periodiaw ;
= P-60-009- Systé P- |
5 Ventilation CSPO -3 - P- FER - Entretien préventifdes systémes de venilation CSPO |
: Périodique
=] P60-010- Systé 6 TCAY) |
£ Ventilation CSPO - 3M1- P - FER - Entretien préventifdes systemes de ventilation CSPO

. Périodique |

=) P-60-022- Systéme de ventilation pour lasalle muli (relié & aucun TCA) |
= Ventilation CSPO - 3M - P- FER - Entretien préventifdes systémes de ventilation CSPO

Y B |

=] P-60-063- Ventilateur pour le local de ferblanterie ‘
= Ventilation CSPO - 3M - P~ FER - Entretien préventifdes systémes de ventiation CSPO

< Périodique |

5] P-70-001 - Systé 6 des bureaux vitré I i étition CSPO (relié a e
= Ventilation CSPO - 3M - P~ FER - Entretien préventifdes systémes de ventiation CSPO

. Périodique |

=) P-70-VA1 d'aird'accueil h aire d'accueil hall 1
= Ventilation CSPO - 3M - P- FER - Entretien préventifdes systémes de ventilation CSPO

¥ Périodique |

- P - Systeme diair d'accueil hall &auTCAI7:M2-37, 39, 41) |
= Ventilation CSPO - 3M - P~ FER - Entretien préventifdes systémes de ventiation CSPO

5 Périodique |

@ S d uristique TCAI7:M2-37, 7:M2-39 7:M2-41 |
= Ventilation CSPO - 3M - P- FER - Entretien préventifdes systémes de ventilation CSPO

. Périodique |

=] P-70-VE1 3 extraction dair, ki st ‘

=] Ventilation CSPO - 3M - P - FER - Entratien préventifdes systémes de ventilation CSPO
5 Périodique |
=] P-73-004- Systéme de ventilation vestiaires sec hommes. ‘

] Ventilation CSPO-3M- P - FER - Entretien préventifdes systémes de ventilation CSPO

Périodique |

=1 P-73-005- Systéme de ventilation pour climatiser a salle studio |
= Ventilation CSPO - 3M - P~ FER - Entretien préventifdes systémes de ventiation CSPO

3 Périodique |

=] $-122-001 - Systéme de ventilation pour Salle de combatpolyvalents Il TCA 5:M4-115,5:M4-116 ‘
= Ventilation|Jlll- 21 - P - FBL- Entretien préventifpourles systémes de ventilation [l

. Périodique |

=) §-122-002- Systé pour ‘
= Ventiation Il -2M - P- FBL - Entretien préventifpourles systemes de ventilaton |

, Périodique |

=) $122-003- Systs pourcorridor. I cAisia-115, 5:M4-116 |
= Ventilation Jilil- 24 - P- FBL - Entretien préventifpourles systemes de ventilation [l

5 Périodique |

) §122-005 - Systeme P A 5115 s:ma-116 |
= Ventilation[lllll - 24 - P- FBL- Entretien préventifpourles systémes de ventilation I

. Périodique |

=8 pour a5 a1, 504116 |
= Ventilation Il - 2V - P - FBL - Entretien préventifpourles systémes de ventilation [l

: Périodique |

TSR el i T ST \
= Ventitation [JJJJJJff 24 - P- FBL - Entretien préventifpourles systemes de ventilation [l

Périodique

o 42 - Systé pour b -(renéauTcAlsmuuemn |
= \entiaton I -2M-P- FBL-Entreen préventipotrles systames doventinionfl]

2 Périodique |

= pour I oo ToAis M3t 17) |
5 Vantiaton [ -2M~P-FBL Entrain priventfpouries aystimeedaventiaon il
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Mois
Semaine de I'année

Périodique
§-138-044- Systéme de ventilation pol p P (reliéauTC 17)
= Ventilation [llll-2M - P - FBL - Entretien préventifpourles systémes de ventilation [l

Périodique

pour I (olic au TCAI5M4-1340t 117)

= Ventiiation [Mll- 211 - P- FBL-Entretien préventifpourles systemes de ventilator

Périodique
$-138-046- Systéme de ventilation pour Escrime Piste 1 [l etié aucaisMa-1326t117)
i Ventilation [l 21 - P - F8L- Entretien préventifpour les systemes de ventilation [

Périodique
§-138-047 - Systéme de ventilation pour Escrime pisted (Epée & Fleuret [l retié auTcais va-134 et117)
= Ventilation [JJlll2 - P- FBL- Entretien préventifpourles systsmes de ventilation I

Périodigue
- (relié auTCAI5:M4-134 et 117)

138048
= VentiatiorJJJlll - 211 - P- FBL- Entretien préventifpour les systémes de ventilatio
Périodique

pour.

5138049 - Systéme de ventilation alimentation air mezzanine/ Apportdairrais des niveaus 200Aet 00|l vetis au Tca 5 14-3¢

& vensiaton [l -2M1- - FBL- Entretien préventfpoures systémes de ventiation [

Periodique

$-136-051 - Systéme pol (relié auTCAISM4-134et117)

) ventiation [JJfl]-241- P- FBL - Entretien préventitpourles systemes de ventitation [l
Periodique

$:86.007 - Ventilatour (évacuation de la sécheuse) - buanderie niveau 200

= Ventiation[Jilll -2M - P- FBL - Entretien préventifpoures systemes de ventitation [
Périodique

$-86-008- Ventilateur (évacuation de la sécheuse) - Judo buanderie niveau 200, TCAI5:Md-147

S vensianon R -2 - e~ Enueien gréventipairica sysemeacevensis B
Periodique

5-86:009- Ventilateur (évacuation de la sécheuse) - Judo buanderie niveau 200, TCAIS:M4-147

= Ventilatiorll- 211 - P- FBL- Entretien préventifpourles systemes de ventilaton|lill

Périodique

§-86-010- Ventilateur

TCAI5:M4-147

& Ventiation [l -211-P - FaL - Entretien préventitpourles systemes de ventiationJll
Periodique

$-86-011-Ventilateur (évacuation dela sécheuse) vestiaire buanderie niveau 200A. TCAI 5:M4-147

& Ventilation [Jll- 2M - P- FBL - Entretien préventifpourles systémes de ventilation|

Périodique

Serpentin ‘air du s-86.061

5 ventistionfllll -2 P- FEL - Entretion préventitpourles systimes de ventiatonfill
Périodique

5-86-024- Ventilateur qui alimente ladministration de [l oA 5:Ma-147

= ventiation [l 211- P- FoL - Entretien préventifpourles systames de ventilaton il
Périodique

§86-026-§ysteme deventilation pour Salle ectrique [l reais wa-147

= Ventiaton - 2M1- P~ FBL - Entretien préventipourles systemes deventiaton [
Périodique

$-86-028 - Ventilateur d'évacuation des niveaux 000,100 et 200.( TCAI 5:M4-147, 5:M4-141)

= Ventilation [l - 21 - P- FBL - Entretien préventifpourles systémes de venmznan-
Périodique

§-86-033- Systéme de ventilation deniveaux 000, 100, 200 [l

= Systéme de ventilation etclimatisation - A- P~ FBL - Entretien préventif

Periodique
= Ventitation |Jll] -24 - P- FBL - Entretien préventifpourles systemes de ventilation [l
Périodique
S-GT-01A- Systéme de ventilation pour traiter 'air du stade
£ S-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique
S-GT-02- Systéme de ventilation pour traiter 'air du stade
5] S-GT-3M- P~ FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique
S-GT-02A- Systéme devenlation pour traiter air dustade
£ S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodiue
S-GT-03- Systéme de ventilation pour raiter Iair dustade
£ -GT-3M- P-FER-Entretien préventifde S-GT qui comprend

(Ferblz
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. Périodique |
586 P
=) §-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
. Périodique |

= 5-GT-04- Systéme de ventilation pour traiter lair du stade |
£ §-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend

: Périodique ‘

~| S-GT-04A- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade |
(5 -GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

% Périodique |

= §-GT-05-Systéme de ventilation pour traiter lair du stade |
= S-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

: Périodique |

=] S-GT-06- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade ‘
= §-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend

5 Périodique |

=1 S-GT-06A- Systéme de ventilation pour traiter Iair du stade |
= S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

3 Périodique |

=) S-GT-07- Systéme de ventilation pour traiter Iair du stade |
= S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend

3 Périodique |

= S-GT-07A- Systéme de ventilation pour raiter Iair du stade 2 M5-126-0 et 2:M5-128-0 |
= S-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

” Périodique |

=) S-GT-08- Systéme de ventilation pour traiter Iair dustade |
= S-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

¥ Périodique |

=] S-GT-08A- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade ‘
£ S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend

g Périodique |

=] S-GT-09- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade |
) S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend

5 Périodique |

=] S-GT-09A- Systéme de ventilation pour traiter 'air du stade ‘
£ §-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend

, Périodique |

S-GT-10- Systéme de ventilation pour traiter Iair du stade |
= S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend

: Périodique |

=) S-GT-10A- Systéme de ventilation pour traiter | air du stade |
= S-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

: Périodique |

= S-GT-11- Systéme de ventilation pourtraiter air du stade |
) $-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

: Périodique |

= SGT-11A-Sy [ |
= S-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

5 Périodique |
=] S-GT-12- Systéme de ventilation pour traiter I'sir du stade ‘
= S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
, Périodique |
=] S-GT-12A- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade ‘
£ S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
5 Périodique |
=] S-GT-13- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade ‘
£ §-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
, Périodique |
= S-GT-13A- Systéme de ventilation pour traiter Iair du stade ‘
] S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
: Périodique |
=] S-GT-14- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade |
[ S-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique |
=] S-GT-14A- Systéme de ventilation pour traiter 'air du stade |
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=) S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
, Périodique |

= $-GT-15-Systéme de ventilation pour traiter lair du stade |
£ $-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique |

= S-GT-15A- Systéme de ventilation pour traiter lair du stade |
£ $-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

5 Périodique |

5] S-GT-16-Systéme de ventiation pour traiter lair dustade |
=] S-GT-3M- P FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique |

=] S-GT-16A- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade ‘
(] $-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend

9 Périodique |

= $-GT-17-Systéme de ventilation pour traiter lair du stade |
= S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend

v Périodique |

=] S-GT-17A- Systéme de ventilation pour traiter lair du stade |
£ $-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

; Périodique |

= S-GT-18- Systéme de ventilation pour traiter Iair du stade |
) $-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend

: Périodique |

=) S-GT-18A- Systéme de ventilation pour traiter Iair du stade |
5 $-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique |

=) §-GT-19- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade ‘
£ S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique |

= S-GT-19A- Systéme de ventilation pour traiter Iair du stade |
£ §-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend

a Périodique |

=] $-GT-20- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade ‘
£ $-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

5 Périodique |

=) §-GT-20A- Systéme de ventilation pour traiter lair du stade |
= $-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique |

=) S-GT-21 - Systéme de ventilation pour traiter lair dustade |
5 S-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

3 Périodique |

=] $-GT-21A- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade ‘
£ $-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

, Périodique |

=) $-GT-22- Systéme de ventilation pour raiter lair du stade |
£ $-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique |

e . pour \
) §-GT-3M- P~ FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

g Périodique |

=) §-GT-23- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade |
[ S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique |

=] S-GT-23A- Systéme de ventilation pour traiter I'air du stade ‘
= S-GT-3M-P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique |

= $-GT-24- Systéme de ventilation pour traiter lair du stade ‘
5 $-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique |

586 pour |
= §-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique |

=) $-GT-25- Systéme de ventilation pour traiter lair dustade |
) §-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique |



Echéancier de I'entretien préventif

Mois
Semaine de 'année

§-GT-25A- Systéme de ventilation pour traiter air du stade

) S-GT-3M- P - FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

§-GT-26- Systéme de ventilation pourtraiter ['air du stade

£l S-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

S-GT-26A- Systéme de ventilation pour traiter 'air du stade

= S-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

§-GT-27 - Systéme de ventilation pour traiter I'sir du stade

= S-GT-3M-P-FER - Entretien préventif de S-GT qui comprend
Périodique

§-GT-28- Systéme de ventilation pourtraiter I'air dustade

£ §-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

§-GT-29- Systéme de ventilation pourtraiter ['air du stade

£ S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique

§-GT-50- Systéme de ventilation pour apporter de Iair neufaux appareils de traitementd'air s-gt-26/27/ 28/ 29 et50

=) S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique

$-GT-51 - Systéme de ventilation pour apporter de I'air neufaux appareils de traitementd‘air pour s-gt-22/ 23/ 24/ 25 et 51

£ §-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Periodique

sG ¥ pourapp: i
5 S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique

'air s-gt-18/19/20/21 et52

§-GT-53- Systéme de ventilation pour apporter de Iair neufaux appareils de traitementd'air s-gt-14/15/ 16/ 17 et53

=) §-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-54- Systéme de ventilation pour apporter de I'air neufaux appareils de traitementd‘air s-gt-10/11/12/13et54

£l §-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

SGT-56-5y pourapp
- $-GT-3M- P~ FER - Entretien préventitde §-GT qui comprend

Périodique
$-GT-57- 8y pourapp:
S-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique
sG y pourappor cond. dair #s-gt1

=) §-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

'air s-gt-4/5

‘air s-gt-2/3et57

S-GT-50- Sy pourapp

= S-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

§-GT-5A- Systéme de ventilation pour traiter ['air du stade

=] S-GT-3M-P- FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique

§-GT-60- Systéme de ventilation pourapporter de lair neuf aux appareils de traitementdair s-gt-6a / 7a et 60

£ §-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-61- Systéme de ventilation pour apporter de l'air neufaux appareils de traitementd'air s-gt-6a/7a/ 82 / 9a et61

=) §-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-62- Systéme de ventilation pour apporter de 'air neufaux appareils de traitementd‘air s-gt-12a/ 13a/ 14a/ 15a et62

&l §-GT-3M- P-FER- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

SG y pourappor o
=l §-GT-3M- P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique

‘air s-gt-16a/17a/18a /19 et63

SGT. pourapp: neufaux
) S-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique

‘air s-gt-20a/21a/22a/23a et64

§-GT-65- Systéme de ventilation pourapporter de Iair neufaux
) S-GT-3M-P- FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

‘air s-gt-24a/ 2

ANNEE 2022

janvier
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7 [8 o TwolnT2Tal4lsTe]l

‘ mai juin juillet 200t ‘septembre
18119120 (21 122123124 125126 |27 128 [ 29130 | 31 [32 ['33 ['34 I35 | 36 [ 37 38 [ 39

octobre. | novembre
40 a1 142143 44 45464748

décembre




Echéancier de I'entretien préventif

Mois
Semaine de I'année

Périodique
= S-GT-67- Systéme de ventilation pourla sous-station 25kV's-3
£ $-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

1 Périodique
= S-GT-68-Sy; pour 25kVs-5
=) S-GT-3M- P FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
. Périodique
= S-GT. [ 6 auTCA-1:M2-69,71,73)
) $-GT-3M- P FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend
1 Périodique

=) $-GT-70 - Systéme de ventilation Poste 25 kV S-8 (relié au TCAI 3:M1-148, 150, 152)
=) S-GT-3M-P-FER - Entretien préventifde S-GT qui comprend

. Périodique
=1 STP-74-001 - Sy dispositf TCA)
1 -HIV-P-FER- - Entretien (Ferblantien

Périodique

ANNEE 2022

janvier

février

6|7

2

mars
CRETETREPIRT]

}

avril ‘mai juin | Juillet | a0t | septembre octobre novembre décembre
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Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année

08693- Systéme Ventil teur qui serta chauffer duCSPO
= Filtres (F,MAN) - 3M- P- AG - (FEV,MAL,AOUT, NOV) changement defiltres

Périodique

08694 - Systéme Ventl teur qui serta chauffer duCsPO

= Filtres (FMAN) -3M- P- AG - (FEV,MA|, AOUT, NOV) changement defiltres
Périodique

08695 - Systéme Ventl qui serta chauffer ducsPo

=) Filtres (FMAN) -3M- P- AG - (FEV,MA|, AOUT, NOV) changement defiltres

Périodique

08696 - Systéme Ventil qui serta chauffer duCsPO

-] Filtres (FMAN) -3M- P-AG - (FEV,MAIAOUT, NOV) changement defltres
Périodique

AV-2-Systéme deventilation pressurisation de 'escalier des bureaux administratis

= Filtres CSPO - 3M - P- AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement defiltres
Périodique

€-56-001- Systé apportdair pourles chaudié dispositif TCA)
=) Filtres Chaudiéres - DHIV- P~ AG - Entretien estival (mi-mai)
Périodique
=] Filtres Chaudiéres - HIV- P AG- Entretien hivernale (mi-novembre)
Périodique
€-56-002- apportdiair pour les chaud
=) Filtres Chaudiéres - DHIV - P~ AG - Entretien estival (mi-mai)

Périodique
= Filtres Chaudiéres - HIV - P AG - Entretien hivernale (mi-novembre)
Périodique

C-56-003- Syste apportdair pour

=] Filtres Chaudiéres - DHIV - P~ AG - Entretien estival (mi-mai)
Périodique
=) Filtres Chaudiéres - HIV- P~ AG - Entretien hivernale (mi-novembre)
Periodique
C-69-001- Syste éné TCAI12M1-17, 12M1-19
=) Filtres -M- P- AG - bureau

Périodique

C-85-001 - Ventilateur d'alimentation d'air pour les salles des réservoirs de pérole

=) Filtres -M- P~ AG- filtres et dans| bureau

Périodique
©-97-002- del parlocal : C 150 TCA!
= Filtres -M-P-AG- defiltres et prefil  bureau salle

Périodique

C-97-003- parlocal : PB3* H02900)  relié au Ty

=] Filtres -M- P-AG- C bureau salle
Périodique

C-97-004- Syste d'extraction dair del par panneau regul

= Filtres -M- P~ AG- defiltres et bureau salle

Peériodique

C-97-005 - Evacuateur de |a salle d'opération de la Centrale termique. TCAl 9:M1-20, 9:M1-83, 9:M1-86, 9:M1-109, 9]

= Filtres -M-P-AG- defiltres et dans| bureau salle

Periodique

£200 M01 010- Dalle promenade

=) Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles d'alimentation et retour de points crifques
Périodique

H 100 F09 010 - Salle de toilettes des femmes

=) Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles d'alimentation etretour de points crifques
Périodique

M-138-001 - Systéme de conditionnement de air des niveaux 155355, zoneintérieure cté ouest

= Flme-rﬂ\ll—P—AG'(Janv,A\/m,Ju\l‘Oct) changementde filtres
Périodique

M-138-002- Systéme de conditionnement de air des niveaux 155 4355, zoneintérieure coté est

= Fittres [ - 2V - P - AG - anv,Aviil Juil Oct) changement de fttres
Périodique

M-138-003 - Syatéme de condiionnement de 'air des niveaux 155 & 355, zone périphérique c1é ouest (relié au TCAI7

= Filtres |- 241 - P - AG - (Janv,Avril Juil Oct) changement de itres |




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre

Semaine de année

Périodique
M-138-004 - Systéme de conditionnement deFair des niveaux 155 a 355, zone périphérique coté est relié au TCAI7:M
= Filtres [ - 2M - P - AG - (Janv,Avril, Juil Oct) changement de fltre

Périodique
M-138-005 - Systéme d'air neuf minimum dédié (DOAS) pour M-138-001, M-138-002 et M-136-003
= Fittres [ 2V - P - AG - (Janv,Avril Juil Oct) changement de filtres (N

Périodique
M-138-0( pau- % Judo Dojo TCA|
= Filtres |- 2V1- P- AG - Changement de itres [ Janv. Mars, Mai, Juiiet, Sept, Nov)

Périodique

M 138 007 air 170

= Piree BRI 21 2F A svswtioul oct changementsenes BN

Périodique

M-138-00 S ts de mécaniq , 4100% d'air recirculé, ¢
= Filtres I - 2M - P - AG - (Janv,Aviil Juil Oct) changemenmemlres-

Périodique

M-138-010 - Systéme de ventilation et climatisation sous-station 25 kv-du mat. ( Relié au TCAI 7:M1-151, 152, 153,

= Filtres -M- P~ AG - defiltres et prefil dans|  bureau salle

Périodique

M-138-011- Systeme de ventilation salle de ballast

= Adoucisseur d'eau_2H_P_AG- 1. Vérifier le niveau de sel dans I'adoucisseur deau.
Périodique

M- : & 138

= Fitres [ - 2M - P - AG - (Janv,Aviit Juit,0ct) changement de fitres [
Périodique

M-138.01 s pour

=) Adoucisseur d'eau_2H_P_AG- 1. Vérifier le niveau desel dans l'adoucisseur d'sau

Périodique

= Filtres -M- P- AG - Cl defiltres et dans|: bureau
Périodique

M-145-003 - Ventilateur de déstratification des piscines

= FiltresJ - 2M - P - AG - (Janv,Aviil Juil,Oct) changement de fitres [
Périodique

M-155-008 - Ventiloconvecteur delasalledu TCAIno 7

= Filtres - 2M - P - AG - (Janv,Avil Juil Oct) changement de filtres [N
Périodique

M-170-01- é au

=) Grilles desystémes de telecom | - A- P- AG - Systémes |
Périodique

M-170-03 - defiltration,

= mres- 2M- P AG - (Janv,Avril, Juil, Oct) changememdemires-
Périodique

M-170-04-UC1 dair Il riveau 170

= Fittres |- 2V -P - AG - (Janv,Aviil Juil Oct) changement de fitres [
Périodique

M-185-01- élé a

= Grilles desystémes de telecom| M - A- P - AG - Systémes
Périodique

M-208-01- au

= Grilles desystémesdete\ecum- A-P-AG- Systémes
Périodique

M-221-001- e a

= Grilles desystémes dete\ecom- A-P-AG- Systémes
Périodique

M-237-01- sl a

= Grilles de systémes de\e\ecom- A-P-AG- Systémes
Périodique

M-260-001 - auniveau260

=) Grilles desystémes de telecom [l - A- P - AG - Systémes

Périodique

M-322-001 -

= Fmres- 2M-P-AG - (Janv,Avril Juil Oct) changement de mtves-




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre

Périodique

M-398-001 - Systeme del hauffage, 2 100% d'air extérieur, simple condui
S F»\ues-»ZMrPrAGV(Janv,Avm,Ju\l‘Ocl) changementde filtres [

Périodique
M-411-002- Systéme d'air neuf aux niveaux 372 et 385 - chauffage, a 100% d'air extérieur, simple conduit, débit d'air co
= Filtres] I - 2M - P - AG - (Janv,Avri, Juil,Oct) changement de fitres

Périodique ‘

M-424-01 pour évacuation des toilettes, des salles setgénéa ‘

= Filtres |- 2V - P - AG - (Janv,Avril Juil Oct) changement de filtres [N
Périodique ‘
M 42403 - Systéme de ventilation - Chauffage, & 100% d'air recirculé, simple conduit, débitd’air constant, serpennné%
= Filtre I - 2V - P - AG - (Janv,Avril, Juil Oct) changementde filtre<
Périodique
M-437-001- écaniq nos TA3et TA4
= Fittres [ - 2V - P - AG - (Janv Aviit Juil,0ct) changement de filres [
Périodique
M-70-001 - Systéme de ventilation dea gare m-70-1
=] M-70- 3M- P AG - Entretien préventif de M-70 qui comprend

Périodique
M-70-002- m-702
= M-70-3M-P-AG - Entretien préventif de M-70qui comprend

Périodique
M-70-006
<] M-70- 3M- P - AG - Entretien préventif de M-70 qui comprend

Périodique
M-70-007 9 q
=1 M-70-3M- P- AG - Entretien préventif de M-70qui comprend

Périodique
M-70-00

q

=] M-70- 3M- P - AG - Entretien préventif de M-70 qui comprend
Périodique

N 000 C09 010 - Tollette femmes

=) Grilles deventiation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles dalimentation etretour de points criiques
Périodique

N 100A02 060 - Tollette femmes INSQ

Gilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nattoyage des grilles dalimentation et retour de points oriiques

Periodique

N 150 E03 020 - Salle de toileties

=) Grilles deventiation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles d'alimentation etretour de points criiques
Périodique

N 20AE01 020 - Salle mécanique du gymnase CSPO situé au niveau 124

= Grilles deventiation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles dalimentation etretour de points criiques
Périodique

Niveau 300 (139" 1) - ‘

=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour 'evenement(|
Périodique |

=] §-138-6M- P- AG- Inspection au6 mois d S-138 A

Périodique

P A1*H04 010 - Salle de toilettes des hommes

=) Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles dalimentation etretour de points criiques
Périodique

PA2*D07010- Salle detoilette des femmes prés réception

=) Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles dalimentation etretour de points criiques
Périodique

PA2"E02010- Salle de conférence"Salon Archipel”

=) Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles dalimentation et retour de points criiques
Périodique

P A2* P02 010 - Salle de toilettes hommes.

=) Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles dalimentation etretour de points criiques
Périodique

P-106-002- Ventilateur d'alimentation des bureaux administratifs tour

= Filtres (F,MAN)-3M- P~ AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changement defiltres




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier fevrier septembre octobre novembre décembre
Semaine de année

Périodique
P-124-001 - Systéme deventlation entrée niveau duCSPO. (relié au TCAI 5:M5-185)
= Filtres (F,MAN) - 3M- P- AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changement defiltres

Périodique ‘
P-124-002- Systéme deventlation ) etlocal N200EO1 16lié auTCAISME-198) |
= Filtres (F,MAN) - 3M- P-AG - (FEV,MAI AOUT, NOV) changement defltres

Périodique |

P-124-003- Systéme de ventilation bureau niveau 86, salle de repos etspinning du 114 du CSPO. (relié au TCAI 5:1-11 i

= Filtres (FMAN) -3M- P- AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changement defiltres
Périodique

P5.001- Unité de traitement d'air

= Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-002- Unité de traitement d'air

= Henlex - 3V1- P~ AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex au niveau PA1
Périodique

P5-003- Unité de traitement dair

=1 Henlex - 3M- P- AG - Entretien préventifausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-008- Unité de traitement d'air

= Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif au systéme deventiation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-009- Unité de traitement d'air

=) Henlex - 3\1- P- AG - Entretien préventif ausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-010- Unité de traitement d'air

= Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-011 - Unité de traitement d'air

=1 Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-012-Unité de traitement d'air

= Henlex - 3M1- P~ AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex au niveau PA1
Périodique

P5-013-Unité de traitement dair

Henlex - 3M - P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex auniveau PA1

Periodique

P5-14- Unité de traitement d'air

= Henlex- 3V1- P~ AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex au niveau PA1
Périodique

P5-148- Ventilo-convecteur

= Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif ausystéme deventilation Henlex auniveauPA1
Périodique

P5-149- Ventilo-convecteur

=1 Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-150- Ventilo-convecteur

=) Henlex - 3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex auniveau PAT
Périodique

P5-151- Ventilo-convecteur

= Henlex - 3V1- P~ AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-153- Ventilo-convecteur

= Henlex - 3M- P~ AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex au niveau PA1
Périodique

P5-154- Ventilo-convecteur

= Henlex - 3V- P~ AG - Entretien préventif ausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-155- Ventilo-convecteur

= Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif ausystéme deventilation Henlex auniveauPA1
Périodique

P5-156- Ventilo-convecteur
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janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année

=1 Henlex - 3M- P~ AG - Entretien préventifausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-157 - Ventilo-convecteur

=1 Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-158- Ventilo-convecteur

= Henlex - 3V1- P~ AG - Entretien préventif ausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-159- Ventilo-convecteur

= Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif ausystéme deventilation Henlex auniveau PAt
Périodique

P5-160- Ventilo-convecteur

= Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif au systéme deventiation Henlex auniveauPA1
Périodique

P5-161- Ventilo-convecteur

=1 Henlex - 3Vl P- AG - Entretien préventifausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-162- Ventilo-convecteur

= Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-163- Ventilo-convecteur

= Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif ausystéme deventilation Henlex auniveau PAt
Périodique

P5-164- Ventilo-convecteur

=1 Henlex - 3\1- P~ AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex au niveau PA1
Périodique

P5-165- Ventilo-convecteur

= Henlex - 31~ P- AG - Entretien préventif ausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-166- Ventilo-convecteur

= Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex auniveauPAt
Périodique

P5-167 - Ventilo-convecteur

= Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif au systéme deventiation Henlex au niveau PA1
Périodique

P5.168- Ventilo-convecteur

=1 Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-169- Ventilo-convecteur

= Henlex - 31~ P~ AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex au niveau PA1
Périodique

P5-170- Ventilo-convecteur

= Henlex- 3V~ P~ AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex au niveau PA1
Périodique

P5-171-Ventilo-convecteur

= Henlex - 3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA1

Périodique
P5-172- Ventilo-convecteur
=) Henlex - 3V- P- AG - Entretien préventif ausystéme deventilation Henlex auniveauPA1
Périodique
P5-174- Ventilo-convecteu
=] Henlex - 3M - P- AG - Entretien préventif ausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique
P5-18- Unité detraitement d'air
=] Henlex - 3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventiation Henlex auniveau PA1
Périodique
P5-19- Unité detraitement d'air
=] Henlex - 3M- P- AG - Entretien préventif ausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique
P5-1A- Systéme devenilation des bureaux du pa(p5) p5-1a
=1 P-5-4M-P-AG - Changement des fltres au besoin sur les systémes de ventilation P|J I <t IR

Périodique
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janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de 'année
= P5-1A-Systéme de ventilation -
= P-5-4M-P- AG - Changementdes filtres au besoin sur les systémes deventilation Ps- e(_
Périodique
P5-20- Unité detraitementd'air
= Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif ausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique
P5-21-Traitel'air delapiece
=1 Henlex- 3V P- AG - Entretien préventifausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique
P5-22- Unité detraitement d'air
5 Henlex 3V P~ AG - Entretien préventifausystéme deventilation Henlex auniveau PAT
Périodique
P5-23- Unité detraitement d'air
=1 Henlex - 3M- P- AG - Entretien préventifausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique
P5-24- Unité de traitement d'air
=1 Henlex - 3Vl P- AG - Entretien préventifausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique
P5-24A- Systéme de ventilation (relié au TCAI 6:M1-67)
=) P-5-4M-P-AG - Changementdes filtres au besoin sur les systémes deventilation P5- <t
Périodique
P5.25- Unité detraitement d'air
=1 Henlex - 3M- P- AG - Entretien préventifausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique
P5.26- Unité detraitementd'air
= Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique
P5-26E - Systéme de ventilation évacuation locaux p a1*y05070/p al*y05 080
=] P-5-4M-P- AG - Changementdes filtres au besoin sur les systémes de ventilation PS- et-
Périodique
P5-27- Unité detraitement d'air
=) Henlex - 3Vl P- AG - Entretien préventifausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique
P5.28- Unité detraitementd‘air
=1 Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodiqus
P5-20- Unité detraitement d'air

= Henlex- 3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA1

Périodique
P5-2A- Systeme de ventilation [Jllet rove thermique.(relié au TCAI 6:M1-69, 71, 81, 83)
= Roue Thermique P5-2A- 2A- P - AG - Entretien préventif pour le nettoyage des entrées d'air dela Roue Thermique d|

Périodique

Périodique

= P-5-4M-P-AG - Changementdes filtres au besoin surles systémes deventilation PS- ot I
Périodique

P5-30- Unité de traitement d'air

=] Henlex - 3M- P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex au niveau PA1
Périodique

P5-31- Unité de traitement d'air

=] Henlex - 3M- P- AG - Entretien préventif au systéme de ventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-32- Unité de traitement d'air

=1 Henlex - 3M- P- AG - Entretien préventifausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-33- Unité de traitement d'air

=] Henlex - 3M - P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-34 - Unité detraitement d'air

=] Henlex - 3M- P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex au niveau PA1
Périodique

=] P5-35- Unité detraitement d'air

= Henlex - 3\1- P~ AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex auniveau PA1
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janvier février septembre octobre novembre décembre

Périodique

P5.36- Unité de traitement d'air

=] Henlex - 3\1- P- AG - Entretien préventifausystéme deventilation Henlex auniveauPAT
Périodique

P5.37.- Unité de traitement d'air

=) Henlex- 3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventiation Henlex auniveauPA1
Périodique

P5.38- Unité de traitement d'air

=) Henlex - 3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventiation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5.30- Unité detraitement d'air

=] Henlex - 3V1- P- AG - Entretien préventifausystéme deventilation Henlex auniveau PAT
Periodique

P53A- Systeme de ventiation [ reiié au TCAI 6M1-73, 74,75)

=) P-5- 4M- P-AG - Changement des filtres au besoin sur les systémes deventilation PS- ]
Périodique

P5-40- Unité detraitement d'air

=] Henlex - 31- P- AG - Entretien préventif ausysteme deventilation Henlex auniveau PAT
Périodique

P5-41- Unité de traitement d'air

=] Henlex - 3 P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-42- Unité de traitement d'air

=] Henlex- 3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventiation Henlex auniveauPA1
Périodique

P5.43- Unité de traitement d'air

=) Henlex - 3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventiation Henlex auniveau PA1
Périodique

P5-44- Unité de traitement d'air

=] Henlex - 3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventiation Henlex auniveauPA1
Périodique

P5.45- Unité de traitement d'air

=] Henlex - 3M1- P- AG - Entretien préventif ausystéme deventilation Henlex auniveau PAT
Périodique

P5-46- Unité de traitement d'air

Honlex - 3M - P- AG - Entroticn préventifau systémo deventilation Henlex auniveauPAT

Periodique

P5-47 - Unité detraitement d'air

= Henlex - 3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA1

Périodique

P5-4E évacuation toilettes

= P-5-4M-P-AG - Changementdes filtres au besoin sur les systémes deventilation P5- |
Périodique

P5-4R - Systéme deventilation retou (relié auTCAI 6:M1-85)

= P-5-4M-P-AG - Changementdes filtres au besoin surles systémes de ventilation Ps- <[
Périodique

P5.52- Unité detraitement dair
=) Henlex - 3M1- P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex au niveau PA1
Périodique
P5-6A- Systéme de ventilation du (relié au TCAI 6:M1-86)
=) P-5-4M-P-AG - Changementdes filtres au besoin surles systémes deventilation PS- <
Périodique
P5.74- Unité detraitementd'air
=1 Henlex- 3M- P- AG - Entretien préventifausystéme deventilation Henlex auniveau PA1
Périodique
P5-9A- Systéme deventilation salle a manger [
= P-5-4M-P- AG - Changement des filtres au besoin surles systémes de ventilation Ps- <
Périodique
P-60-001 - Systéme deventilation P-60-001 desservantle Canon Nord-Ouesttour #5
=) Filtres CSPO - 3M- P- AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement defiltres
Périodique

= P y P-60-002duCSPO le Canon Nord-Ouesttour #4 (Surl'urgence)
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janvier
Semaine de I'année
= Filtres CSPO - 3M- P~ AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement de filtres
Périodique
P-60-003 P-60- bassin d' TCAI5:M1-174, 5:M1-176.
=) Filtres CSPO - 3M1- P~ AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement defiltres

Périodique ‘
P-60-004 - Systéme deventiation P-60-004 desservantle canon Nord-Est Tour (sur urgence) TCAI 5iM1-82, 5:M1-63,
=) Filtres CSPO - 3M- P AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement de filtres

Périodique |
P-60-0 ¢ P. leCanon Sud-Esttour #1 |

Filtres CSPO - 3M - P- AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement defiltres

Périodique

P

y P-60- p TCAIZM1-171
Filtres CSPO - 3M - P- AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement defiltres

Périodique
P-60-007 - P-60-007 desservant duCSPO. TCAI 5:M1-87
=i Filtres CSPO - 3M- P - AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement defiltres

Périodique
P-60-008 & P. duCSPO. TCAI 5:M1-67, 5:M1-69.
=] Filtres CSPO - 3M- P-AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement defiltres

Périodique
P-60-0 S P.
Filtres CSPO - 3M- P~ AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement defiltres
Périodique
P-60-010- P-60-010¢ 022 (relié & aucun TCAI)
=) Filtres CSPO - 3M- P~ AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement de iltres

Périodique
P-60-022- Systé pour TCA)
= Filtres (FMAN) -3 - P~ AG - (FEV,MAI, AOUT, NOV) changement defiltres

Périodique
P-60-024 - Systé éau TCAI 5:M2-78, 79, 80, 81,82)
= Filtres -M-P-AG- defiltres etprefil dans| bureau

Périodiqu

P-60-031- Syste pour § ¢ téme P-60-00¢
=) Filtres (FMAN) -3M- P- AG - (FEV,MAI AOUT, NOV) changement defiltres
Périodique
P.60.063 - Ventilateur pourlelocal deferblanteric
=] Filtres CSPO - 3V1- P~ AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement defiltres
Périodique
P6-01- Unité de traitement d'air
=) Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-02- Unité de traitement d'air
=1 Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
P6-03- Unité de traitement d'air
=) Henlex2- 3M - P- AG - Entretien préventif au systeme de ventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-04- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-05- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-06- Unité de traitement d'air

ANNEE 2022

février

septembre

octobre

novembre

décembre
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janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année
=1 Henlex2-3M - P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-07 - Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-08- Unité e traitement d'air
=) Henlex2-3M - P~ AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-09- Unité e traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-10 - Unité de traitement d'air R1.q. bloc 9 et 10
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-11- Unité detraitement d'air
=1 Henlex2-3M - P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-12- Unité de traitement d'air
=) Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-13- Unité de traitement d'air
Henlex2-3M - P-AG - Entretien préventif au systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Periodique
Périodique

Périodique

P6-14- Traitel'air dela piece

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-15- Unité detraitement dair

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-16- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-17 - Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P~ AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-18- Unité detraitement d'air

= Henlex2-3M - P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex au niveau PA2

Périodique
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janvier février septembre octobre novembre décembre

Périodique
Périodique

P6-19- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-20- Unité de traitement d'air

=) Henlex2-3M - P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-21- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-22- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-23- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-24-Traitel'air delapiece

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Periodique
Périodique
Périodique

P6-25- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Periodique

P6-26- Unité detraitement d'air

= Henlex2-3M-P- AG- Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2

Périodique
Périodique
Périodique

P6-27 - Unité de traitement d'air

=1 Henlex2-3M - P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-28- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M-P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-29- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-30- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique

Périodique
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janvier février septembre octobre novembre décembre

= P6-31- Unité detraitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systeme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-32- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-33- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-34- Unité detraitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-35- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-36 - Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M-P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Periodique

P6-37 - Unité detraitement d'air

= Henlex2-3M-P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex au niveau PA2

Périodique
Périodique
Périodique

P6.38- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-39- Unité detraitement dair

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-40- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-41- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M-P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-42- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-43- Unité detraitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022
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Périodique
Périodique
Périodique

P6-44 - Unité e traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systeme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-45- Unité detraitement d'air

= Henlex2-3M-P- AG - Entretien préventifau systeme de ventilation Henlex au niveau PA2

Périodique
Périodique
Périodique

P6-46- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-47 - Traitel'air dela piece

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-48 - Unité e traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-49- Unité de traitement d'air

=1 Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-50- Unité de traitement d'air

=1 Henlex2-3M- P - AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Periodique
Périodique

P6-51- Unité de traitement d'air

=) Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-52- Unité de traitement d'air

=1 Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-53- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-54- Unité de traitement d'air

=1 Henlex2-3M - P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-55- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M-P - AG - Entretien préventif au systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique

Périodique
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Périodique
P6-56- Unité e traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-57 - Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-58.- Unité de traitement d'air
=) Henlex2-3M-P- AG - Entretien préventifausystéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-59- Unité de traitement d'air
=1 Henlex2-3M-P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-60- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-61- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Periodique
Périodique
P6-62- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-63- Unité detraitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-64- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-65- Unité de traitement d'air
=) Henlex2- 3M - P- AG - Entretien préventif au systeme de ventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-66- Unité detraitement d'air

= Henlex2-3M-P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex au niveau PA2

Périodique
Périodique
Périodique

P6-67 - Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-68- Unité de traitement d'air
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janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année
=1 Henlex2-3M - P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-69- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-70- Unité e traitement d'air
=) Henlex2-3M - P~ AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-71- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-72- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-73- Unité de traitement d'air
=1 Henlex2-3M - P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-74- Unité detraitementd'air
=) Henlex2-3M-P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-75- Unité de traitement d'air
Henlex2-3M - P-AG - Entretien préventif au systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Periodique
Périodique
Périodique
P6-76- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-77- Unité de traitement dair
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-78- Unité de traitement d'air
= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique
P6-79- Unité detraitement d'air
= Henlex2-3M- P~ AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-80- Traite|'air dela piece

= Henlex2-3M - P- AG - Entretien préventif au systéme deventilation Henlex au niveau PA2

Périodique




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre

Périodique
Périodique

P6-81- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-82- Unité de traitement d'air

=) Henlex2-3M-P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-83- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-84- Unité detraitementd'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-85- Unité de traitement d'air

=) Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-86- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Periodique
Périodique
Périodique

P6-87 - Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Periodique

P6-88- Unité detraitement d'air

= Henlex2-3M-P- AG- Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2

Périodique
Périodique
Périodique

P6-89- Unité de traitement d'air

=1 Henlex2-3M - P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-90- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M-P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex auniveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-91-Traitel'air delapiecebloc 7

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme de ventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique
Périodique

P6-92- Unité de traitement d'air

= Henlex2-3M- P- AG - Entretien préventifau systéme deventilation Henlex au niveau PA2
Périodique
Périodique

Périodique




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année

= P-70-001- d itrés entre les bassin d
=) Filtres (F,MAN) -3M- P- AG - (FEV,MAI AOUT, NOV) changement defiltres
Périodique
=) Filtres CSPO - 3M1- P~ AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement defiltres
Périodique
P-70-003- Ventilateur
=) Filtres (F,MAN) -3M- P- AG - (FEV,MA| AOUT, NOV) changement defiltres

Périodique

P-70-VA1 - Syste daird'accueil hall aire d'acoueil hall touri
=) Filtres CSPO - 3M- P~ AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement defiltres

Périodique

P-70-VA2- dair d'accueil hall (reliéau TCAI 7:M2-37, 39, 41)
=) Filtres CSPO - 3M- P~ AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement defiltres
Périodique
P-70-VA3 - Systéme de ventilation air d'alimentation deI'auditorium hall touristique TCAI 7:M2-37, 7:M2-39 7:M2-41
=] Filtres CSPO - 3M- P AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement defiltres
Périodique
P-70-VE1 ¢ extraction d'air, h hall-oy
=] Filtres CSPO - 3M- P-AG - (Sept, Dec, Mars, Juin) changement defiltres

Périodique

P-73-004

= Filtres (FMAN) - 3M- P- AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changement defiltres
Périodique

P-73-00: ¢ pour climatiser
= Filtres (F,MAN) - 3M- P~ AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changement defiltres

Périodique

P-86-012- Evacuateur hotte de cuisine auto-nettoyante

=] Filtres (Hotte de cuisine) -6M- P- MG - Inspection préventif Pextinction
Périodique

RAT*C01300- Rotonde

=) Drains depannes - H- P- AG - Vidanger le pannes delarotonde
Périodiqu
Périodique
Périodique
Périodique

R A1*C01700 - Rotonde métro

=) Drains de pannes - H- P-AG - Vidanger le pannes delarotonde
Périodique
Périodique
Périodique
Périodique

5000001 070 - Toilette

= Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)
Périodique

$000001 350 - Toilettes et douches

= Grilles (Stade) - A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$000 001 420 - Entrée du vestiaire

=) Grilles deventilation (critiques) - A- P~ MG - Nettoyage des grilles dalimentation etretour de points criiques
Périodique

$000002 020 - Salle polyvalente

=) Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des griles dalimentation etretour de points criiques
Périodique

$000 002 050 - Salle de toilettes hommes.

=l Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)
Périodique

= $.000 002 080 - Salle e toilettes femmes

=) Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)
Périodique

44 deshi

= Grilles (Stade) - A- P~ etretour (toilettes)
Périodique




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année
= $.000 004 230 - Salle de toilettes des femmes

= Grilles (Stade)-A-P- grilles d' etretour (toilettes)
Périodique

'S 000 004 260 - Salle de toilettes des hommes

=1 Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique

S 000004 370 - Salle de toilettes mixte

=] Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)

Périodique

S 000 005 060 - Salle de toilette mixte

2 Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique

$.000 005 080 - Salle de Toilette mixte

= Grilles (Stade) - A- P~ grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$000 005 120 - Salle de toilette mixte.

=) Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)

Périodique

S.000 006 050 - Salle de toilettes mixte

=) Grilles (Stade) - A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$.000 006 340 - Salle de toilette mixte.

= Grilles (Stade) -A- P~ grilles d atretour (toilettes)
Périodique

S.000012 040 - Salle de toilettes femmes

= Grilles deventilation (Stade) - A- P~ AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique

$000012 060 - Salle de Toilette hommes

= Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)

Periodique
$000013 370 - Salle de toilette mixte magasin central
=) Grilles (Stade) -A- P~ etretour (toilettes)

Périodique

5000014 060 - Salle de toilettes hommes

= Grilles (Stade) - A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique
$000014 070 - Salle de toilettes mixte
=) Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique
= $000 017 322 - Salle génératrice Life and Safety
=1 Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles d'alimentation etretour de points criiques
Périodique
$00002A360- Toilettes hommes Toilettes/douches hommes football
= Grilles (Stade) - A- P~ lles d' etretour (toilettes)

Périodique

S.00002A480 - Salle e toilettes

= Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)
Périodique

$00003A040 - Salon rouge

=) Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles d'alimentation etretour de points criiques
Périodique

S.000 03A 050 - Toilettes femmes

= Grilles (Stade) - A-P- grilles d etretour (toilettes)

Périodique
$000 03A070 - Toilettes hommes
=) Grilles (Stade) - A-P- grilles d' etretour (toilettes)

Périodique
S 000 03A390 - Salle de toilette mixte

=) Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)
Périodique

S.00003A410 - Salle de toilettes et douches hommes.

= Grilles (Stade)-A-P- grilles d etretour (toilettes)




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre

Périodique

S.000 04A230 - Toilettes femmes

= Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)
Périodique

$000 04A260 - Toilettes hommes

=) Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique

S 000 04A340 - Toilette

=) Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique

S 000 04A360 - Toilette mixte

= Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)
Périodique
$000 07A030 - Toilette mixte

= Grilles (Stade) - A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique

S 000 07A050 - Toilette mixte

=) Grilles deventilation (Stade) - A- P~ AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique

$000 08A070 - Salle de toilettes etde douches des femmes

= Grilles (Stade)-A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique

S.000 08A090 - Toilette et salle de douches

=) Grilles (Stade) - A- P~ etretour (toilettes)

Périodique

$000 14A030 - Salle de toilettes des hommes

=) Grilles (Stade) -A- P~ etretour (toilettes)
Périodique

S.000 14A050 - Salle e toilettes des femmes

= Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)
Périodique
S 000 14A080 - Toilette mixte salle de repos accueil

= Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)
Périodique
S 100003 060 - Salle de toilettes femmes.
Grilles deventilation (critiques) - A P- MG - Nettoyage des grilles d'alimentation etretour de points orifques
Periodique
=) Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique
=1 S 100 003 070 - Salle de toilettes hommes
=1 Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles d'alimentation etretour de points criiques
Périodique
= Grilles (Stade) -A-P- lles d etretour (toilettes)

Périodique

S 100 006 080 - Salle de toilettes femmes

=) Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles dalimentation etretour de points criiques
Périodique

= Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique

S 100006 090 - Salle de toilettes hommes.

= Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles dalimentation et retour de points criiques

Périodique

=) Grilles (Stade) - A- P~ grilles d etretour (toilettes)
Périodique

S 100008 070 - Salle de toilettes femmes

=) Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles dalimentation et retour de points criiques
Périodique

=) Grilles (Stade) - A-P- lles d etretour (toilettes)

Périodique
100008 080 - Salle de toilettes hommes
= Grilles deventilation (critiques) - A- P~ MG - Nettoyage des griles dalimentation etretour de points criiques

Périodique




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de 'année
=1 Grilles deventilation (Stade) - A- P~ AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique
-1 $100 013 070 - Salle de toilettes femmes
=) Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles d'alimentation et retour de points crifques
Périodique
=1 Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique
=1 $100013 080 - Salle de toilettes hommes
= Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles d'alimentation et retour de points criiques
Périodique
) Grilles deventilation (Stade) - A- P~ AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique
S 100 03A.060 - Salle de toilettes femmes
=) Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles d'alimentation et retour de points criiques
Périodique

= Grilles (Stade) - A-P- grilles d', etretour (toilettes)
Périodique
$ 100 03A070 - Salle de toilettes hommes.
=) Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles dalimentation etretour de points criiques

Périodique

= Grilles (Stade)-A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$100 07A060 - Salle de toilettes femmes

=) Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles dalimentation etretour de points criiques

Périodique
=) Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique
S 100 07A070 - Salle de toilettes hommes
=) Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles dalimentation etretour de points criiques
Périodique
= Grilles (Stade)-A-P- grilles d' etretour (toilettes)

Périodique

S 100 124060 - Salle de toilettes femmes

=) Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des griles d'alimentation etretour de points criiques
Périodique

Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation ctretour (toilettes)

Periodique

$ 100 12A070 - Salle de toilettes hommes.

= Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)
Périodique

$200002 080 - Salle de toilettes femmes

=) Grilles (Stade) - A- P~ grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$200002 090 - Salle de Toilettes hommes

= Grilles (Stade) -A-P- griles d etretour (toilettes)

Périodique

$200 005 080 - Salle de toilettes femmes

= Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique

$200 005 090 - Salle de toilettes hommes.

= Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)

Périodique
$200009 080 - Salle de toilettes femmes
= Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)

Périodique

$200 009 090 - Salle de toilettes hommes.

= Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique

$200011 080 - Salle de toilettes hommes

=) Grilles (Stade) - A- P~ grilles d etretour (toilettes)

Périodique

$200011 090 - Salle de toilettes femmes.




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année
= Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique
5200013 080 - Salle de toilettes femmes

= Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)
Périodique

5200013090 - Salle de toilettes hommes

=) Grilles (Stade)- A- P- grilles etretour (toilettes)

Périodique

$200015 100 - Salle de toilettes hommes

= Grilles (Stade)- A- P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$200 02A080 - Salle de toilettes femmes

= Grilles (Stade)-A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique
$200 024090 - Salle de toilettes hommes

= Grilles (Stade) - A-P- grilles d' etretour (toilettes)
Périodique

$200 05A080 - Salle de toilettes femmes

= Grilles (Stade) -A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$200 054090 - Salle e toilettes hommes

= Grilles (Stade)-A-P- grilles d etretour (toilettes)

Périodique
$200 09A080 - Salle de toilettes femmes
= Grilles (Stade) -A-P- etretour (toilettes)

Périodique

5200 09A090 - Salle de toilettes hommes

= Grilles (Stade) - A- P~ grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$200 13A080 - Salle de toilettes femmes

= Grilles (Stade)-A-P- grilles d etretour (toilettes)

Périodique

$200 13A090 - Salle de toilettes hommes
= Grilles (Stade)-A-P- stretour (toilettes)

Périodique
$20015A080 - Salle de toilettes femmes
= Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)

Périodique
5200 154090 - Salle de toilettes hommes
= Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)

Périodique
5200 16A080 - Salle de toilettes femmes
= Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)

Périodique

$200 16A 100 - Salle e toilettes hommes

= Grilles (Stade) - A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$20A001 060 - Salle de toilette (handicapé)

=) Grilles (Stade) -A-P- etretour (toilettes)

Périodique

$20A001 070 - Salle de toilette (handicape)

= Grilles (Stade)- A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique
S20A002 060 - Salle de toilette femmes

=l Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)
Périodique

S20A005 060 - Salle de toilettes hommes

= Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)

Périodique
$20A008 060 - Salle de toilettes femmes
= Grilles (Stade) - A- P~ etretour (toilettes)

Périodique




Echéancier de I'entretien préventif

Semaine de I'année
= S20A009 060 - Salle de toilettes hommes.

= Grilles (Stade)-A-P- grilles d' etretour (toilettes)
Périodique

S20A013 080 - Salle de Toilettes femmes

=1 Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique

S20A015 060 - Salle de toilettes hommes

=] Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)

Périodique

$20A015 100 - Aire de circulation

2 Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique

$20A02A060 - Salle de toilette femmes

= Grilles (Stade) - A- P~ grilles d etretour (toilettes)
Périodique

S20A05A060 - Salle de toilettes hommes.

=) Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)

Périodique

S 20A08A060 - Salle de toilettes femmes

=) Grilles (Stade) - A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$20A09A060 - Salle de toilettes hommes.

= Grilles (Stade) -A- P~ grilles d atretour (toilettes)
Périodique

S20A13A060 - Salle de toilettes femmes

= Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique

S 20A15A060 - Salle e toilettes hommes

= Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)

Périodique
$300001 060 - Cuisine galerie de presse
=] Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour [ l l lll

Périodique

=] $-138-6M- P~ AG- Inspection au6 mois d S-138 A
Périodique

300001 080 - Cubicule do presse #5

=1 Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour | NN
Périodique

=) §-138-6M- P- AG- Inspection au6 mois S-138 Aid

Périodique

$1300 002 120 - Salle de toilette hommes

=) Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique

$300 002 121 - Salle de toilettes femmes

= Grilles (Stade) - A-P- griles d etretour (toilettes)

Périodique

$300 003 060 - Loge 20 Salon V.I.P. (du président)

=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour,
Périodique

= §-138-6M- P~ AG - Inspection au6 mois d S-138 Aid

Périodique
$300004 070 - Loge 26 ‘
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pou | NN

Périodique ‘

= $-138-6M-P-AG-Insp: auBmois d S-138Aid

Périodique

$300 004 110 - Loge 22

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P-AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour
Périodique

= $-138-6M-P-AG - Inspection au6 mois d e S-138Aid

Périodique

$300 005 060 - Local vacant

janvier

ANNEE 2022

février

septembre

octobre

novembre

décembre




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année
=1 Grilles deventilation (Stade) - A- P~ AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique
$300 005 061 - Salle de toilettes femmes
= Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)

Périodique
$300 005 062 - Salle de toilettes hommes.

=] Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)
Périodique

300005 080 - Loge 36

=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour | NN
Périodique

= §-138-6M-P-AG- Insp au6 mois d 5-138 Aid

Périodique

$300 005 110 - Loge 34

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pou
Périodique

= §-138-6M-P-AG-Insp aué mois d S-138 Aid|

Périodique

$300005 140 - Loge # 32

=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) peu_
Périodique

=) $-138-6M-P-AG - Inspection au6 mois d $-138 Aid

Périodique

$300 005 170 - Loge 30

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P-AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pnur-
Périodique

= §-138-6M-P- AG - Inspection au6 mois d s
Périodique

$300005 200 - Loge 28
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour|

Périodique
=) S-138-6M-P-AG-| tion au6 mois d S-138Aid

Périodique

$300 009 060 - Salle de toilettes hommes

= Grilles (Stade) - A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$1300 009 071 - Salle de réunion Régie 300

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P-AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour]
Périodique

=1 §-138-6M- P~ AG- Inspection au6 mois d S-138 Ald|

Périodique
$300 009 110 - Salle de toilette femmes Régie 300.
= Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)

Périodique

$300010 080 - Galerie de Presse

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour | [ IR
Périodique

$-138-6M - P - AG - Inspection au6 mois d S138 Aid

Périodique

$300012 070 - Loge #108

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour ([ N EEEN

Périodique
§-138-6M - P- AG- Inspection au6 mois d 5-138 Aid
Périodique
$300012 100 - Loge #1068
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif(Climatisation de loges) pour

Périodique
=] §-138-6M-P-AG- Inspection au6 mois d S-138 Ald|

Périodique

$300012 130 - Loge 102 (médias)

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P-AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour [ | Il
Périodique ‘




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de
= $-138-6M-P-AG - Inspection au6 mois d t

Périodique
$300013 070 - Salle de toilette hommes
= Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)

Périodique
$300013 080 - Salle de toilettes femmes

= Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)
Périodique

$300014 061 - Toilettes hommes

= Grilles (Stade)- A- P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$300 02A 130 - Salle de toilettes hommes

= Grilles (Stade)-A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique
$30002A 150 - Salle de toilettes femmes

= Grilles (Stede) -A- P~ grilles d' etretour (toilettes)
Periodique

$300 04A060 - Loge 21

=] Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour I N NN
Périodique

= $-138-6M-P-AG-Insp: auBmois d S

Périodique
S300 044090 - Loge 25 (Salon VI.P)
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour [  ElEEE

=) $-138-6M- P AG - Inspection au6 mois d s-1

Périodique ‘
|

Périodique

$30004A 150 - Loge 27

=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif(Climatisation deloges) pour|
Périodique

=] S-138-6M- P - AG - Inspection au6 mois d s-138
Périodique

300054060 - Loge 20

=) Evenements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventf(Climatisation deloges) pour [ N
Périodique

$138 -6M-P-AG - Inspection au6 mois des systémes de ventilation S-138 Aide général
Periodique

$30005A090 - Loge 31

=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour | N EEEE
Périodique

=1 §-138-6M-P-AG-Insp: au6 mois d S-138 Aid

Périodique
$30005A120 - Loge 33
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour NN

Périodique
= $-138-6M-P- AG - Inspection au6 mois d -1

Périodique
$30005A150 - Loge 35
=] Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour

Périodique

= §-138-6M-P- AG - Inspection au6 mois d 5-138 Aid

Périodique

$30005A180 - Loge 37

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour
Périodique

= §-138-6M-P-AG-Insp: aué mois d S-138 Aid

Périodique

$300 06A060 - Loge 39

=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventf (Climatisation deloges) pour [ NN
Périodique

= §-138-6M-P-AG au6 mois des syst s-138
Périodique




Echéancier de I'entretien préventif

Semaine de

=1 $30008A090 - Loge 41
Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour NN
Périodique

$-138-6M-P-AG- Inspection au6 mois d S-138Aid

Périodique

$30006A 120 - Loge 43

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour | | EIER
Périodique

$-138-6M-P- AG - Inspection au6 mois d s-1

Périodique
$30006A150 - Loge 45
=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventf (Climatisation deloges) pour NN
Périodique
§-138-6M-P-AG-I tion au6 mois d s

Périodique

$300 06A 180 - Loge 47

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif(Climatisation deloges) pour [ N I
Périodique

5-138-6M-P-AG - Inspection au6 mois d s1

Périodique
300074060 - Loge 49
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) puu_
Périodique
$-138-6M-P-AG - Inspecti au6 mois d S-138 Aid

Périodique

$30007A090 - Loge 51

=1 Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P-AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour [ I
Périodique

8-138-6M-P-AG - Inspecti au6 mois ds S-138 Aid:
Périodique
$30007A120 - Loge 53
=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour | Ml ll

Périodique

5-138-6M-P- AG-Inspection au6 mois d S-138Aid
Périodique

$30007A150 - Logo 55

=] Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) puuv-

Périodique [
$138-6M- P - AG - Inspection au6 mois d S-138 Aid ‘
|

Périodique

$30007A180 - Loge 57

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour | | REIER
Périodique

$-138-6M-P- AG - Inspection au6 mois d 5138 Aid

Périodique
$30008A060 - Loge 59
=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventf (Climatisation deloges) pour | NEEEE

Périodique

8-138-6M-P-AG-I| tion au6 mois d S-138 Aid
Périodique
$300 08A 090 - LOGE 61
=] Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour | N R IINEEN
Périodique
8-138-6M-P-AG - Inspection au6 mois ds S-138 Aid

Périodique
$30008A 120 - LOGE 63
=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P~ AG - Entretien préventif(Climatisation deloges) pou |
Périodique
$-138-6M-P-AG - Insp: auB mois d S-138 Aidi

Périodique
$300 08A 150 - LOGE 65
=] Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pcur_

janvier

ANNEE 2022

février

septembre

octobre

novembre

décembre




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre

Périodique

= $-138-6M-P-AG-Inspection au6 mois d

Périodique
$300 08A 180 - LOGE 67 |

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour 'evenement |

Périodique ‘

) S-138-6M-P-AG-| tion au6 mois d 138 Aid:

T \

$300 10A070 - Salle e toilettes des hommes

= Grilles (Stade)- A- P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$300 13A080 - Salle de toilettes des hommes.

= Grilles (Stade)-A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique
$300 13A090 - Salle de toilettes des femmes

= Grilles (Stade) - A-P- grilles d' etretour (toilettes)
Périodique

$400 005 080 - Salle de toilettes femmes

= Grilles (Stade) -A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$400 005 090 - Salle de Toilettes des hommes

= Grilles (Stade) - A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique

S 400 008 080 - Salle de toilettes femmes

= Grilles (Stade) -A-P- etretour (toilettes)

Périodique

$.400 008 090 - Salle e toilettes des hommes

= Grilles (Stade) - A- P~ grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$400 009 080 - Salle de toilettes des femmes

= Grilles (Stade)-A-P- grilles d etretour (toilettes)

Périodique

$400009 090 - Salle de toilettes des hommes
= Grilles (Stade)-A-P- stretour (toilettes)

Périodique
$400013 080 - Salle de Toilettes des fommes
=) Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)

Périodique
$400013 090 - Salle e toilettes des hommes
= Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)

Périodique
$400016 080 - Salle de toilettes des femmes
= Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)

Périodique

$400016 090 - Salle e toilettes des hommes

= Grilles (Stade) - A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$400 05A080 - Salle de toilettes des femmes

=) Grilles (Stade) -A-P- etretour (toilettes)

Périodique

$400 05A090 - Salle e toilettes des hommes

= Grilles (Stade)-A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique
$400 07A080 - Salle de toilettes des femmes

=l Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)
Périodique

S 400 07A090 - Salle de Toilettes des hommes.

= Grilles (Stade)-A-P- etretour (toilettes)

Périodique
$400 08A090 - Salle de toilettes des hommes
= Grilles (Stade) - A- P~ etretour (toilettes)

Périodique




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année
= S 400 09A080 - Salle de toilettes des femmes

= Grilles (Stade) - A-P- grilles d etretour (toilettes)
Périodique

S 400 09A090 - Salle de toilettes hommes

=1 Grilles deventilation (Stade) - A- P~ AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique

S 400 13A.080 - Salle de toilettes des femmes

= Grilles (Stade) -A-P- etretour (toilettes)

Périodique

$400 13A090 - Salle de toilettes des hommes

2 Grilles deventilation (Stade) - A- P- AG - Nettoyage les grilles d'alimentation etretour (toilettes)
Périodique

$400 16A080 - Salle de toilettes des hommes

= Grilles (Stade) - A- P~ grilles d etretour (toilettes)
Périodique

$400 16A 100 - Salle e Toilettes des femmes

=) Grilles (Stade) - A-P- etretour (toilettes)

Périodique

$-122:001-Sy pour p I s ve s swaie

5 Fmres- 2M-P- AG- Changementdefitres [l Janv. Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Périodique

$-122-00: 6 pour

= Filtres| 2M-P- AG -Changement defiltres [l Janv. Wars, Mai, vuillet Sept, Nov)
Périodique

8-122- pour corridor -TCA\ 5:M4-115, 5:M4-116

= Filtres [l 2V1- P- AG - Changement de itresJJJJJI(Janv. Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Périodique

$-122-005- Systé pour corridor. don. Il TcA 5:ma-115, 5:m4-116

5 Fxmes-rzMrP—AGrChangememdemUes I =rv. vers, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Périodique

s s pour piste2 [l Tca sma-115, sma-16

= Filtres [JJll- 2v1- P- AG - changement de fitres [l Janv. Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)

Périodique

5-138-001- Ui aif pour traiter l'air
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P-AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pouv-
Périodique

= $-138-6M-P-AG-Insp: auBmois d 5138 Aid

Périodique
$-138-001A-U ‘air pour traiter 'air
=1 Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P-AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pou [ NN

Périodique

= $-138-6M- P- AG-Inspection au6 mois d s-1

Périodique
§-138-002- Unité ‘air pour traiter air
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour | I NEEEE
Périodique

=) $-138-6M-P-AG-Inspection au6 mois d S-138Aid

Périodique
$-138-002A- U (air pour traiter 'air
=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P~ AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour | | Il

Périodique

=) $-138-6M-P-AG - Inspection au6 mois d 51

Périodique
8-138-003- U air pour traiter I'air
=] Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour [ N  EEEE
Périodique

=) $-138-6M-P-AG - Inspection au6 mois d S-1

Périodique
$-138-003A- U "air pour traiter 'air (Gradins)
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour | N I NENEEN

Périodique

=] S-138-6M- P- AG- Inspection au6 mois ds S-138 Aid ‘



Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de
Périodique
§-138-004- Uniteé aif pour traiter |'air g (Gradins)
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour

Périodique

=) $-138-6M- P AG-Inspection au6 mois d 5138

Périodique

$-138-004A-U ‘air pourtraiter 'air

=] Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif(Climatisation de loges) pour | | N INENR
Periodique

=) S-138-6M-P-AG-| tion au6 mois d s1

Périodique

8-138-005- Unité: air pour traiter I'air

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour [ [ l Il
Périodique

=] $-138-6M-P- AG - Inspecti au6 mois d S-138 Aidi
Périodique

§-138-005A- U "air pour traiter I'air gi

=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventf (Climatisation deloges) pou NN
Périodique

<] S-138-6M-P-AG-Insp: au6 mois ds S-138 Aid
Périodique

$-138-006- Unité ‘aif pour traiter I'air g

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventi (Climatisation de loges) pour | Elll
Périodique

<] S-138-6M-P-AG- Insps au6 mois ds S-138 Aid
Périodique

$-138-006A- U (air pour traiter 'air g

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P-AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour | | NI lIlR
Périodique

<] S-138-6M- P- AG - Inspection au6 mois d S-138 Aid

Périodique

-138-007 - Unité de traitement daif pourtraiter 'air dela regie baseball
=1 Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour | } l

Périodique

) §-138-6M-P-AG-Insp: auB mois d s

Périodique
§-138-007A- U (ai pourtraiter Iair
=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P~ AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour N

Périodique

= $-138-6M-P-AG-Inspection au6 mois d S-138 Aid
Périodique

5-138-008- Unité air pour traiter I'air del

=) S-138-6M-P-AG-Inspection au6 mois d t

Periodique

=1 Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pou]
Périodique

$-138-008A- Unité de traitement d'air pour traiter I'air delaloge #21

=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour
Périodique

= §-138-6M- P~ AG - Inspection au6 mois d S-138 Aid

Périodique

$-138-009A- Unité de traitement d'air pour traiter I'air de laloge #23
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour|
Périodique

= $-138-6M-P-AG-Insp: auBmois d 51

Périodique

§-138-010A- Unité de traitement d'air pour traiter l'air delaloge #25

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour
Périodique

= $-138-6M-P-AG - Inspection au6 mois d e S-138Aid

Périodique

$-138-011-U (air pour traiter 'air




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année 52
= Evenements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour 'evenement |
Périodique |
=) $-138-6M-P-AG-Inspection au6 mois d S-138Aid

Périodique

$-138-011A- Unite d'air pour traiter 'air 27

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour]

=) $-138-6M-P-AG-Inspection au6 mois d S-138 Aid;

Périodique
$-138-012- Unité de traitement d'air pour raiter Iair delaloge #106
=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien prévenf (Climatisation de loges) pou NN

paiodiaus \
\

Périodique
) $-138-8M-P-AG - Inspection au6 mois d S s-1

Periodique

8-138-012A- Ui air pour traiter I'air g

=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventf (Climatisation deloges) pour [ NI
Périodique

= $-138-6M-P- AG - Inspection au6 mois d s-1

Périodique

8-138-013- Unité detraitement d'air pour traiter I'air delaloge #106

=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour [
Périodique

= $-138-6M-P-AG-Inspection au6 mois d 5138

Périodique
8-138-013A - Unité de traitement d'air de la loge # 31
=1 Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour | N
Périodique ‘
= $-138-6M-P-AG - Inspection au6 mois d $-138 Aid

Périodique
$-138-014 - Unité air pour traiter 'air

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pou
Périodique

=) $-138-6M-P-AG-Inspection au mois d S-138Aid

Périodique
§-138-014A- Unité detraitementd'air pour traiter I'air delaloge #33
Evenoments(Climatisation dologes) - EVE - P AG - Entretion préventf (Climatieation dologes) pour |
Périodique

= $-138-6M- P- AG-Inspection au6 mois d $-138.

Périodique

-1 §-138-015- Unité detraitement d'air pour traiter 'air delaloge #30

=] Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pouv_
Périodique

= $-138-6M-P-AG - Inspection au6 mois d S-138 Aid

Périodique
$-138-015A- Unité de traitement d'air pour traiter Iair delaloge #35
=] Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour [ NN

Périodique ‘
] §-138-6M- P- AG- Inspection au6 mois d 5-138 Aic |
Périodique
S-138.016- Unité de traitement d'air pour traiter 'air delaloge #32

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif(Climatisation de loges) pou
Périodique

= $-138-6M-P- AG-Inspection au6 mois d S-138Aid

Périodique

S-138-016A- Unité detraitement d'air pour traiter I'aif delaloge #37

=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour [  l l
Périodique ‘

=] 5-138-6M- P~ AG - Inspection au6 mois d $-138 Aid |

Périodique

§-138-017- Unité de traitement d'air pour traiter Iair delaloge#34

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P-AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour NN
Périodique




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de
= $-138-6M-P-AG - Inspection au6 mois d t

Périodique

$-138-017A- Unité de traitement d'air pour traiter Iair delaloge# 39

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour | N R I
Périodique

= §-138-6M-P- AG- Inspection au6 mois d 5138

Périodique

§-138-018- Unité 'air pour traiter |'air

=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour | N EEEE
Périodique

51 $138-6M-P-AG - Inspection au6 mois des systémes devenfilation S-138 Aide général
Périodique

-138-018A- Unité ‘air pourtraiter 'air 1

=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif(Climatisation deloges) pour [ N [ [ R
Périodique

=1 $-138-6M-P- AG- Inspection au mois d: S-138Aid

Periodique

§-138-019- Unité detraitement d'air pour traiter 'air delaloge #22

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) puu_
Périodique

= $-138-6M-P-AG-Insp: auBmois d S

§-138-019A-U (air pour traiter 'air
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour | I

Périodique

= §-138-6M-P- AG- Inspection au6 mois d st
Périodique
$-138-020- Unité e traitement d'air pour traiter Iair delaloge #22
=] Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P-AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour | N

|
Périodique ‘
|

Periodique

= $-138-6M-P-AG-Inspection au6 mois d $-138.

Périodique
$-138-020A- Ui dair pour traiter 'air g
=1 Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour | | NI

Périodique
$138 6M-P-AG - Inspection au6 mois des systémes deventilation S 138 Aide général
Périodique
$-138-021- Unité de traitement d'air pour traiter I'air delaloge #26
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour [ l llll
Périodique
<] S-138-6M-P-AG-Insp: au6 mois dt S-138 Aid

Périodique
$-138-021A- U air pour traiter Iair

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour|
Périodique

=) $-138-6M- P AG-Inspection au6 mois d s-1

Périodique

§-138-022- Unité de traitement d'air pour traiter Iair delaloge #26

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour
Périodique

= §-138-6M-P- AG - Inspection au6 mois d 5-138 Aid

Périodique
§-138-022A- Unité (aif pour traiter lair
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pou

Périodique

= §-138-6M-P-AG-Insp: aué mois d S-138 Aid

Périodique
§-138-023-U (aif pour traiter Iair 6 TCA))
=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour

Périodique

= $-138-6M-P-AG au6 mois des syst s-138.

Périodique




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de
=) $-138-023A- L ‘air pour traiter I'air

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour
Périodique

=) $-138-6M-P-AG- Inspection au6 mois d S-138Aid

Périodique
$-138-024 - Unité de traitement d'air pour traiter I'air dela Régie sonore (relié a aucun TCA))
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P-AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour | N
Périodique

=) $-138-6M-P-AG - Inspection au6 mois d s-1

Périodique
$-138.024A- U ‘air pour traiter 'air g
=l Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif(Climatisation de loges) pour NS

Périodique
=) $-138-6M-P-AG-| tion au6 mois d S-1

Périodique
§-138-025- Unité de traitement d'air pour traiter Iair de la regie football
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P-AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour NN

Périodique

<) $-138-6M-P- AG-Inspection au6 mois d $1
Périodique

-138-025A- Unité ‘air pourtraiter 'air

=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pum_
Périodique

<] $-138-6M-P- AG-Inspection au6 mois d $-138 Aids

Périadique
-138-026- Unité ‘air pour traiter I'air
=1 Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P-AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour | Nl

Périodique

=1 §-138-6M-P- AG- Inspection au6 mois d S-138 Aid
Periodique

§-138-026A- Unité (air pour traiter l'air

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P-AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour I

Périodique

= §-138-6M-P- AG - Inspection au6 mois d 5138 Aid

Périodique

$138.027 Unité i pour traiter Iair o
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P-AG - Entretien préventif(Climatisation de loges) pour | R ENEEEE

|
Périodique |
=) $-138-6M- P- AG- Inspection au6 mois d S-138 Aid ‘

Périodique
$-138-027A- Unite air pour traiter Iair

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour]
Périodique

=) $-138-6M- P~ AG - Inspection au6 mois d 5138 Aid

Périodique
$-138-028-U aif pour traiter l'air g
=1 Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pou N

Périodique
= $-138-6M-P- AG - Inspection au6 mois d S-138 Aid

Périodique

$-138-028A-U (air pour traiter I'air 9

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien prévent (Climatisation deloges) pou [
Périodique

=) $-138-6M-P-AG-Inspection au6 mois d S-138Aid

Périodique
§-138-0288- Uy 'air pour traiter |'air tetta
=] Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif(Climatisation deloges) pour | N

Périodique

=) §-138-6M-P-AG-Insp au6 mois d S-138 Aid

Périodique
$-138-020- Unité de traitement d'air pour traiter I'air delaregie football
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) peur_‘




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre

Périodique

= $-138-6M-P-AG-Inspection au6 mois d

Périodique
$-138-029A- L 'air pour traiter 'air g
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P-AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour [ M l l Nl

Périodique

) S-138-6M-P-AG-| tion au6 mois d 138 Aid:

|

|

Périodique ‘
$-138-0298- Systé air tetta |
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) puur_i
|

Périodique

= §-138-6M-P-AG- Insp au6 mois d 5-138 Aid

Périodique

S-138-030- Unité de trai ‘air pour traiter I'air g (Gradins)
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour | | EEEEN

Périodique

= §-138-6M-P-AG-Insp aué mois d S-138 Aid|

Périodique

-138-030A- U (air pour traiter 'air
=) Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) peur-
Périodique ‘

=) $-138-6M-P-AG - Inspection au6 mois d $-138 Aid

Périodique
§-138-031- Unité de traitement d'air pour traiter I'air dustudio télévision
= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P-AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pou

Périodique

= $-138-6M-P-AG-Inspection au6 mois d S

$-138-031A- U air pour traiter Iair

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) puur-
Périodique

=) S-138-6M-P-AG-| tion au6 mois d S-138Aid

[
Périodique |
|

Périodique

5-138-032- Unité de traitement d'air pour traiter I'air dustudio télévision

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P-AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pour | N E lEEEN
Périodiqus

= $-138-6M-P-AG-Insp: auBmois d 5138 Aid

Périodique
$-138-033- Unité de traitement d'air pour traiter I'air de lasalle des amplificateurs
=1 Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour |
Périodique

= $-138-6M- P- AG-Inspection au6 mois d s-1

Périodique

§-138-034 - Unité detraitement d'air pour traiter 'air dustudio télévision

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P~ AG - Entretien préventif(Climatisation deloges) pour | NEEE
Périodique

=] 8-138-6M-P- AG - Inspection au6 mois d S-138 Aid

Périodique

§-138-035- Unité e traitement d'air pour traiter lair dustudio télévision

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE- P- AG - Entretien préventif (Climatisation deloges) pnur-
Périodique

=) $-138-6M-P-AG - Inspection au6 mois d 51

Périodique

8-138-036- U air pour traiter I'air TCAl)

= Evénements(Climatisation deloges) - EVE - P- AG - Entretien préventif (Climatisation de loges) pour NN
Périodique

=) $-138-6M-P-AG-Inspection au6 mois S-1

Périodique
$-138-037- ventilation situe en (relié au TCAI 3M1-102)
= $-138-6M-P-AG - Inspection aué mois e énéral

Périodique

$-138-037A- situeen (relié au TCAI 4:M1-102)




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre

Eveénements(Climatisation deloges Climatisation de loges) pour
Périodique
=) §-138-6M-P- AG- Inspection au6 mois d 5-138 Aid

Périodique
§-138-039- Syste duniveau ) (relié au TCAI 5:M4-134 et 117)
= §-138-6M-P- AG- Inspection au6 mois d 5138 ]

Périodique
S-138-041- ventilation pour oo rons e taseti17)
= Fittres I 2v - P- AG - changement de itres [ Janv, Mars, Mai, Juilet Sept, Nov)

Périodique
s 138042 pour airesport [l ceicautensma 1340t 117)
= Fittres [JJll-2M- P- AG - Changement de fitres [ Janv, Mars, Mai, suilet Sept, Nov)

Périodique
5-138-04 : pour b -(velléauTCAIS M4-134 et 117)
= Filtres I 2v- P- AG - Changement de itres [l (Janv, Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)

Périodique
5-138-044- ventilation pour port [l ceicautca sma1zaet )
= Filtres [} 24- P- Ac - changement e ites [N Janv. Mars, Mai, Juilet, Sept, Nov)

Périodique
5-138-045- pour o -(relléauTCAIS M4-134 et 117)
= Fittres Il - 2V - P- AG - Changement defiltres [l (Janv. Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)

Périodique
S-138-04¢ S pour I (relié au TCAI 5:M4-134 et 117)
= FiltresJJllfF 2M- P- AG - Changement defiltres [IIll(Janv. Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)

Périodique
$-138-047 - Systéme deventilation pour Escrime pistet (Epée&Fleure\).(rehéauTCA!S M4-134 et 117)
= Filtres [} 2v1- P- AG - changement defiltres [ (Janv, Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Périodique
$-138-048 pour -(rehe auTCAI 5:M4-134 et 117)
= Filtres ] -2M- P~ AG - changement de fitres [l (Janv, Mars, Mai, Juilet, Sept, Nov)
Périodique
$-138-049 - Systéme de ventilation alimentation air mezzanine/Apportd'air frais des niveaux 200Aet 300-(rehé
5 Fx\(res- ZMVP—AGrChangememdemxres-(Jarw Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Périodique
$-138-051- Systéme deventilation pourlapoutre caisson [l relieaucaisma-134et117)
Filtres [l 2 - P- AG - Changement de fltroJJJilf (Janv, Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Périodique
$138-052- Syste pour eunion [
= Filtres [l - 2-P- AG - Changement defiltres [l vanv. Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Périodique

§-155-004 - Ventilo-convecteur delasalle mécanique e l'ascenseur S-A-10

= Filtres N - 2M - P - AG - (Janv,Aviil Juil,Oct) changement de filres
Périodique

$-155-008- Systéme deventilation du corridor vers les ascenseur 17A,178 et 17 IR

= Fittres [ 2V - P - AG - Janv.Aviil,Juil Oct) changement de fitres [
Périodique

$-155-009- Cl 17A17Bet17C

= Fittres - 2M - P - AG - (Janv.Aviil Juil,Oct) changement de filtres [
Périodique

8-300-89-1- Syst. condition. &trait. d'air niv. 200fus. 009

<] S-300-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-300

Périodique
=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique
=1 8-400-HIV-P- AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et $-300
Périodique
=) §-300-89-2- Syst. condition. &trait d'air niv. 200fus. 003
=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P~ AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique
= 8-300-HIV-P- AG - Entretien préventive hivernal detous les S-300
Périodique

= S-400-HIV - P- AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de
Périodique
$-300-89-3- Syst. condition. &trait dair niv. 200fus. 009
=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P~ AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique
=) §-300-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les $-300
Périodique

=) $-400-HIV - P- AG- Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300

Périodique
$-300-A98-1 - Syst. condition. &trait. d'air niv. 200fus. 092
=i Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct)- 3\- P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

Périodique
= §-300-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-300
Périodique
=) §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique
$-300-A98-2- Syst. condition. &trait d'air niv. 200fus. 09a
=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P~ AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique
=1 §-300-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-300
Périodique
= $-400-HIV-P- AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique
$-300-A98-3- Syst. condition. &trait d'air niv. 200fus. 09a
=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique
= §-300-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les $-300
Périodique
= §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique
$-400-1011 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20a fus. 011
=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct)- 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique
=1 §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique
$-400-1112- Systéme ventilo-convecteur $400 niv. 20afus. 012
Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3V1- P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Periodique
= §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique
=) §-400-12- Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20afus. 002
= §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique
=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P~ AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique
$-400-1213- Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20afus. 013
=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P~ AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique
=) $-400- HIV - P- AG - Entretien préventive hivernal detous les $-400 et S-300
Périodique
$-400-1314- Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20afus. 014
=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique
= §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique
$-400-1415- Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20afus. 015
=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique
= §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique
§-400-1516 - Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20afus. 016
=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique
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janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année

= 8-400-HIV-P- AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et $-300
Périodique

$-400-1617 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20afus. 017

=) Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

=) §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

$-400-23 - Systéme ventilo-convecteur $400 niv. 20afus. 003

=) Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

=1 S-400- HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S 300
Périodique

$-400-34- Systéme ventilo-convecteur $400niv. 20afus. 004

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

=1 §-400-HIV-P- AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et $-300

Périodique
§-400-45 - Systéme ventilo-convecteur $400 niv. 20a fus. 005
=] Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P~ AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

Périodique

= $-400-HIV-P- AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

§-400-56 - Systéme ventilo-convecteur $400 niv. 200a fus. 006

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P~ AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

= §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

$-400-67 - Systéme ventilo-convecteur $400 niv. 20a fus. 007

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Periodique

=) §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

$-400-78 - Systéme ventilo-convecteur 400 niv. 20 fus. 008

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P~ AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

$400-HIV-P- AG - Entretien préventive hivernal detous les 400 ot S 300

Periodique

$-400-89- Systéme ventilo-convecteur 400 niv. 20a fus. 009

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

= §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

$-400-910- Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20afus. 010

=) Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3 - P~ AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

=) §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

§-400-A109- Systéme ventilo-convecteur $400 niv. 20afus. 10a

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P~ AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

= §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

$-400-A11 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20a fus. 001

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

=) §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

$-400-A1110- Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20afus. 11a

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P~ AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

=) §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique
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= §-400-A1211- Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20afus. 12a
=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

=) $-400-HIV - P-AG - Entretien préventive hivernal de tous les S-400 et $-300

Périodique
$-400-A1312- Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20afus. 13a
= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M- P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

Périodique

= §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

S400-A1413- Systéme ventilo-conveteur S400 niv. 20afus. 14a

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

=) §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

$-400-A1514 - Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20afus. 15a

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P~ AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

=] §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

$-400-A1615- Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20afus. 16a

=) Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M - P~ AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

= §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

§-400-A1716 - Systéme ventilo-conveteur S400niv. 20afus. 17a

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P~ AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

=1 §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

$-400-A21 - Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20afus. 02a

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

= §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

$400.A32- Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20afus. 03a

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

=) §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

$-400-A43 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20afus. 04a

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

= 8-400-HIV - P- AG - Entretien préventive hivernal detous les $-400 et $-300
Peériodique

$-400-A54 - Systéme ventilo-convecteur S400niv. 20afus. 05a

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P~ AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

= §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

S-400-AB5 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20afus. 06a

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3 - P~ AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

=) §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

S-400-A76 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20afus. 07a

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

=) §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

S-400-A87 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20afus. 08a

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
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Périodique
= $-400-HIV - P- AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300

Périodique
S-400-A98 - Systéme ventilo-convecteur S400 niv. 20afus. 09a
=1 Filtres (Janv, Aviil, Juil, Oct) - 3M- P - AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

Périodique
=1 S-400-HIV - P- AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 etS-300

Périodique

$-70-001 ¢ pour évacuer
= $-70- 3M- P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:

Périodique
§-70-003- Systéme de ventilation pour alimenter en air le chemin exterieur (TCAI 5:M4-144-0)
= $-70-3M- P- AG - Entretien préventif de $-70 qui comprend:

Périodique
$-70-004- Systéme deventilation pour alimenter en air le chemin extérieur
= $-70-3V- P- AG - Entretien préventif de $-70 qui comprend:

Périodique

$-70-005- Systé pour évacuation 4aetsa
= §-70-3M- P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend
Périodique
S-70-006 - Systéme deventilation pour évacuer lair viciée al'entrée bennet o uest
=1 8-70- 3M- P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend
Périodique
§70-007 del
= $-70-3M- P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend

Périodique

$-70-008 - Systéme deventilation des bureaux fus 08a niv 000

= S-70- 3M- P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:
Périodique

$-70-009- Systéme deventilation delabuanderie

= S-70- 3M- P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:
Périodique

§-70-012-Climatiseur local entrepreneur

=) §-70- 3V1- P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:
Périodique

$70.015 Systéme deventilation du salon rouge

= §-70- 3VI- P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:
Périodique

$-70-016- Systéme deventilation dusalon rouge

=) §-70- 3V~ P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:
Périodique

§-70-017-Climatiseur pour lasalle de réunion delasalle polyvalente

=) §-70- 3V~ P~ AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:
Périodique

$-70-018- Climatiseur pour lasalle de réunion delasalle polyvalente

= S-70- 3M- P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:
Périodique

§-70-019 ¢ é niv 000 fus 004

= §-70- 3M- P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:

Périodique
S-70-01A- pour évacuer d des reportage
= §-70- 3M- P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:

Périodique
$-70-020 - Systéme de climatisation des locaux
= §-70-3M- P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend
Périodique
§-70-021- Syste des locaux 000fus 008
=] §-70- 3M- P~ AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:

Périodique
0-0; e deslocaux E 000fus 008

=) §-70- 3V~ P~ AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:

Périodique
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= §-70-023- Systéme de climatisation delasous-station électrique
= §-70- 3V~ P~ AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:
Périodique
$-70-024- f des joueurs
= S-70- 3V- P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:

Périodique

$-70-033- Ventilateur évacuation du poste ouest

=) §-70- 3M- P~ AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:
Périodique

§-70-035- Systéme deventilation corridor véhicules niv 000fus 192

5 S70 3V P-AG - Entretien préventifde S 70 qui comprend:

Périodique

0-0 corridordevé niv000fus 19a
= S-70- 3M- P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:
Périodique
§-70-037 - Systéme deventilation corridor de véhicules niv 000fus 19a
=) §-70- 3\~ P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:
Périodique
§-70-038- Syste corridordevé 000fus 192
=) §-70- 3V~ P- AG - Entretien préventif de S-70 qui comprend:

Périodique

-70-050- Ventilateur d'extraction d'air des Entrepdts basses hauteurs

= Filtres (F,MAN) - 3M- P-AG - (FEV,MAI AOUT, NOV) changement defiltres
Périodique

8-70-061-Unité deventilation d'espaces communs.

= F\Kre--2M-P»AG-LJanvAvmJu\I‘Ocl)changememdsmves-
Périodique

S-70-GAOO1 desecours GAOD!-al I'éclairage d'

= Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M- P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)

Periodique

desecours ‘éclairage d'

= Filtres (Janv, Avil, Juil, Oct) - 3 - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

5-86-007 - Ventilateur (évacuation delasécheuse) - buanderie niveau200

= FiltresJM- 2V - P- AG - Changement defiltres [l (Janv, Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Périodique

5-86-008 - Ventilateur (évacuation delasécheuse) - Judo buanderie niveau 200 TCA| 5:M4-147

= Fittres [l 2v- P- AG - changement de fitres [ (Janv, Mars, Mai, Juilet, Sept, Nov)
Périodique

=) $-86-009- Ventilateur (évacuation dela sécheuse) - Judo buanderie niveau 200. TCAl 5:M4-147

= Fh\(res-VQM'P—AGrChangememdemves-uanv Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Périodique

S-86-010- Ventilateur 00A TCAI5:M4-147

= Filtres [l 2M - P- AG - Changement defitres [JJJJll /anv. Mers, mai, Juiliet, Sept, Nov)
Périodique

$-86-011 - Ventilateur ¢ vestiaire 200A TCAI 5:M4-147

= Filtres -VZMVP—AGrChangememdemues-.lanv Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Périodique

$-86-024- Ventilateur qui alimente ladministration defJ} TCAI 5:M4-147

- Fs\tres-—QMrP—AGrChangememdemlres-(.lanv Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Périodique

86-0: pour Salle I caisve-1a7

= Fitres 2M-P-AG - Changement defiltres [ (Janv. Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Périodique

-86-028 - Ventilateur d'évacuation des niveaux 000,100 et 200, TCAI 5:M4-147, 5:M4-141)

A Fmres-VQMrP—AGrChangememdem:res-(Janv Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)
Périodique

5-86-033- Systéme deventilation de niveaux 000, 100, 200 [ N

- F\\tre-r 2M-P-AG-Changementdefiltres [JJlj (Janv. Mars, Mai, Juillet, Sept, Nov)

Périodique

$-86.035-Systé dessertles vestiaires de 'accuel
= Fntres-—2M—PrAGV(Janv.Avm,Ju\!‘Ocl) changementde filtres|
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Périodique
$-86-038- Syste delatour

 Fites IR 21P- - canw v i 0t hangement o<

Périodique

5-86-044 - Systéme deventilation Entretien etingénierie

= Filtres (F,MAN) - 3M- P- AG - (FEV,MAI, AOUT, NOV) changement defiltres
Périodique

5-86-045- Systéme deventilation bureau des Alouettes

) Filtres (FMAN) -3M- P- AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changement defiltres
Périodique

S ATT001 Systéme de ventilation entretoile

=) S-AT-T-HIV-P-AG- Hivernisation - tournée de changement des filtres S-AT-T a effectuer entre septembre et octob|
Périodique

= S-AT-T(nettoyage des entrées d'air) - HIV-- P- AG - Hivernisation - Entretien préventif pourle nettoyage des entrées
Périodique

S-AT-T001A- Systéme deventilation entretoile

=) S-AT-T-HIV - P-AG- Hivernisation - tournée de changement des filtres S-AT-T 4 effectuer entre septembre et octob|
Périodique

=] S-AT-T(nettoyage des entrées d'air) - HIV - P AG - Hivernisation - Entretien préventif pourle nettoyage des entrées
Périodique

S-AT-TO02 t

= S-AT-T-HIV-P-AG - Hivernisation - tournée de changement des filtres S-AT-T a effectuer entre septembre et octob)
Périodique

=) S-AT-T(nettoyage des entrées d'air) - HIV-P-AG - - Entretien préventifpour des entrées
Périodique

S-AT-TOO: ¢ \T-T002A

=) S-AT-T-HIV-P-AG - Hivernisation - tournée de changement des filtres S-AT-T a effectuer entre septembre etoctob)
Périodique

=) S-AT-T(nettoyage des entrées d'air) - HIV - P~ AG - Hivernisation - Entretien préventif pourle nettoyage des entrées
Periodique

S-AT-T003 - Syste \T-T003

=) S-AT-T-HIV-P-AG- Hivernisation - tournée de changement des filtres S-AT-T a effectuer entre septembre et octob)

Périodique

=) S-AT-T(nettoyage des entrées d'air) - HIV-P-AG - - Entretien préventifpour entrées
Périodique

S AT TO03A- Systéme deventilation/chauffage entretoile S AT TO03A

=) S-AT-T-HIV-P-AG - Hivernisation - tournée de changement des filtres S-AT-T & effectuer entre septembre etoctob)
Périodique

=) S-AT-T(nettoyage des entrées d'air) - HIV - P~ AG - Hivernisation - Entretien préventif pourle nettoyage des entrées

Périodique
S-AT-TO04 ¢ T-T004

=) S-AT-T-HIV- P-AG - Hivernisation - tournée de changement des filtres S-AT-T a effectuer entre septembre etoctob)
Périodique

=) S-AT-T(nettoyage des entrées d'air) - HIV - P - AG - Hivernisation - Entretien préventif pour le nettoyage des entrées
Périodique

S-AT-T004A- Syste le S-AT-TO04A

=) S-AT-T-HIV-P-AG - Hivernisation - tournée de changement des filtres S-AT-T & effectuer entre septembre et octob)
Périodique

=) S-AT-T(nettoyage des entrées d'air) - HIV- P~ AG - Hivernisation - Entretien préventif pourle nettoyage des entrées
Périodique

S-AT-T( \T-T005

=) S-AT-T-HIV-P-AG- Hivernisation - tournée de changement des filtres S-AT-T a effectuer entre septembre etoctob)
Périodique

=) S-AT-T(nettoyage des entrées d'air) - HIV-P-AG - - Entretien préventifpour entrées
Périodique

S-AT-TOOSA- Systéme de ventilation

=) S-AT-T-HIV- P-AG- Hivernisation - tournée de changement des filtres S-AT-T a effectuer entre septembre etoctob)
Périodique

=) S-AT-T(nettoyage des entrées d'air) - HIV-P-AG - - Entretien préventifpour entrées
Périodique

SAT-TI 3 le S-AT-T006

= S-AT-T-HIV-P-AG- Hivernisation - tournée de changement des filtres S-AT-T a effectuer
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Semaine de 'année

Périodique

=] S-AT-T(nettoyage des entrées d'air) - HIV- P AG - Hivernisation - Entretien préventif pourle nettoyage des entrée
Périodique

S-AT-TO0GA- Systéme de ventilation/chauffage entretoile S-AT-TOOBA

=] S-AT-T-HIV - P - AG - Hivernisation - tournée de changement des filtres S-AT-T & effectuer entre septembre et octob|
Périodique

=) S-AT-T(nettoyage des entrées d'air) - HIV- P- AG - Hivernisation - Entretien préventif pourle nettoyage des entrée
Périodique

S-AT-T007 - Systéme de ventilation entretoile

=) S-AT-T-HIV - P - AG - Hivernisation - tournée de changement des filtres S-AT-T a effectuer entre septembre et octob|

Périodique

=) S-AT-T(nettoyage des entrées d'air) - HIV - P- AG - - Entretien préventifpour des entrées
Périodique

S-AT-T0O7A- Ventilation/chauffage entretoile

=] S-AT-T-HIV-P-AG- Hivernisation - tourn ée de changement des filtres S-AT-T & effectuer entre septembre et octob|

Périodique

=) S-AT-T(nettoyage des entrées d'air) - HIV-P-AG - - Entretien préventifpour entrées
Périodique

S-CT-01-8y pour chauffer I I'air aux niveaux 200a, 300 et400

=) S-CT-A-P-AG-Changementdefiltres et pré-filtres surles systémes deventilation S-CT

Périodique

=) S-CT-EVE-P- AG-Entretien préventif(Changement defiltre sur les S-CT) afaire avantles événements
Périodique

S-CT-01A- Syste pour chauffer istribuer I'air aux niveaux 200a, 300 et 400

= S-CT-A-P-AG - Changementdefiltres et pré-filtres sur les systémes de ventilation S-CT
Périodique

=1 S-CT-EVE-P-AG - Entretien préventif(Changement defiltre surles S-CT) afaire avantles événements
Périodique

SCT-02-8y pour chauffer ' I'air aux niveaux 200, 300 et 400

=1 §-CT-A-P-AG-Changementdefiltres et pré-filtres surles systémes deventilation S-CT
Périodique
=) S-CT-EVE-P-AG-Entretien préventif(Changement defiltre sur les S-CT) afaire avantles événements

Périodique

SCT- pour chauffer I distribuer I'aif aux niveaux 200a, 300 et 400
=1 §-CT-A-P-AG-Changementdefiltres et pré-fitres surles systémes deventilation S-CT
Périodique
=) S-CT-EVE-P- AG- Entretien préventif(Changement defiltre sur les S-CT) afaire avantles événements
Périodique
S-CT-03-8y pour chauffer I I'air aux niveaux 200a, 300 et400
=) S-CT-A-P-AG - Changementdefiltres et pré-filtres surles systémes deventilation S-CT

Périodique
= S-CT-EVE- P- AG-Entretien préventif(Changementdefiltre sur les S-CT) afaire avantles événements

Périodique

SCT- ¢ pour chauffer | I'air aux niveaux 200a, 300 et 400
=1 $-CT-A-P-AG- Changementdefiltres et pré-filtres sur les systémes deventilation S-CT
Périodique
=) S-CT-EVE-P-AG- Entretien préventif (Changementdefiltre sur les S-CT) afaire avantles événements
Périodique
SCT-04- pour chauffer ' 'air aux niveaux 200, 300 et 400

=) §-CT-A-P-AG-Changementdefiltres et pré-fltres surles systémes deventilation S-CT
Périodique

= S-CT-EVE-P-AG - Entretien préventif (Cl defiltresurles S-CT)a les

Périodique
SCT-10- pour chauffer I' I'air aux niveaux 200a, 300 et 400

=] 8-CT-A-P-AG- Changementdefiltres etpré-filtres sur les systémes deventilation S-CT
Périodique

=) §-CT-EVE-P- AG-Entretien préventif(Changement defiltre sur les S-CT) afaire avantles événements
Périodique

S-CT-10/ pour chauffer I I'air aux niveaux 200a, 300 et 400

= S-CT-A-P-AG - Changementdefiltres etpré-filtres sur les systémes deventilation S-CT
Périodique

=) S-CT-EVE-P-AG-Entretien préventif(Changement defiltre sur les S-CT) afaire avantles événements
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Périodique
SCT-11 6 pour chauffer I I'air aux niveaux 200a, 300 et 400
=] §-CT-A-P-AG-Changementdefiltres et pré-filtres surles systémes deventilation S-CT

Périodique
=) §-CT-EVE-P- AG-Entretien préventif(Changement defiltre sur les S-CT) afaire avantles événements
Périodique

S-CT-11A- Syste pour chauffer ' I'air aux niveaux 200a, 300 et 400

=] S-CT-A-P-AG-Changementdefiltres et pré-fltres surles systémes deventilation S-CT
Périodique
=) S-CT-EVE-P-AG-Entretien préventif(Changement defiltre sur les S-CT) afaire avantles événements

Périodique

S-CT-12-§y pour chauffer I I'aif aux niveaux 200a, 300 et 400
=1 $-CT-A-P-AG - Changementdefiltres etpré-filtres sur les systémes deventilation S-CT
Périodique
= S-CT- EVE-P-AG- Entretien préventif (Changementdefiltre sur les S-CT) afaire avantles événements
Périodique

S-CT-12A- pour chauffer | Iair aux niveaux 200a, 300 et 400

=1 $-CT-A-P-AG- Changementdefiltres et pré-filtres sur les systémes deventilation S-CT
Périodique
=) S-CT-EVE-P- AG-Entretien préventif(Changement defiltre sur les S-CT) afaire avantles événements
Périodique
S-CT-13-§yste pour chauffer I I'air aux niveaux 200a, 300 et400
=) §-CT-A-P-AG- Changementdefilires et pré-fltres surles systémes deventilation S-CT

Périodique

=) S-CT-EVE-P- AG-Entretien préventif(Changement defiltre sur les S-CT) afaire avantles événements
Périodique

SCT-13 pour chauffer I I'air aux niveaux 200a, 300 et 400

= S-CT-A-P-AG- Changementdefilitres et pré-filtres surles systémes deventilation S-CT

Périodique

=1 S-CT-EVE- P- AG - Entretien préventif(Changement defiltre sur les S-CT) afaire avantles événements
Périodique

S-CT-4A- pour chauffer I I'air aux niveaux 200a, 300 et400

=] §-CT-A-P-AG - Changementdefiltres et pré-fltres surles systémes deventilation S-CT
Périodique

=1 §-CT-EVE-P-AG - Entretien préventif(Changement defiltre sur les S-CT) afaire avantles événements
Périodique

SCT-5- pour chauffer I I'air aux niveaux 200a, 300 et 400

=) S-CT-A-P-AG- Changementdefiltres et pré-filtres surles systémes deventilation S-CT

Périodique

=) S-CT-EVE-P- AG- Entretien préventif (Changement defiltre sur les S-CT) afaire avantles événements
Périodique

S-CT-5A- Syste pour chauffer I I'air aux niveaux 200a, 300 et400

=) S-CT-A-P-AG-Cl tpré-filtres surles ventilation S-CT

Périodique
=1 S-CT-EVE-P- AG - Entretien préventif (Changementdefiltre surles S-CT) afaire avantles événements
Périodique
SCT6- pour chauffer I I'air aux niveaux 200a, 300 et 400
= §-CT-A-P-AG-Cl tpré-filtres sur s-CT
Périodique

=) S-CT-EVE-P- AG- Entretien préventif(Changement defiltre sur les S-CT) afaire avantles événements
Périodique

S-CT-6A- Systé pour chauffer I I'air aux niveaux 200a, 300 et400

=] S-CT-A-P-AG-Cl tpré-filtres surles ventilation S-CT

Périodique

=] $-CT-EVE-P- AG - Entretien préventif (Changement defiltre surles S-CT) afaire avantles événements
Périodique

SCT-7 & pour chauffer I I'air aux niveaux 200a, 300 et 400

=] S-CT-A-P-AG-Changementdefiltres et pré-fltres surles systémes deventilation S-CT

Périodique
=1 $-CT-EVE-P-AG - Entretien préventif (Changementdefiltre surles S-CT) afaire avantles événements

Périodique

SCT-7A- pour chauffer I' I'aiir aux niveaux 200a, 300 et400
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= S-CT-A-P-AG- tpré-filtres surles ventilation S-CT

Périodique
=) S-CT-EVE-P- AG- Entretien préventif(Changement defiltre sur les S-CT) afaire avantles événements
Périodique

sCT-8 & pourchauffer s I'air aux niveaux 200a, 300 et400

= S-CT-A-P-AG-Changementdefiltres et pré-filtres sur les systémes deventilation S-CT
Périodique
SCT-8A- pour chauffer I’ I'aiir aux niveaux 200a, 300 et 400

= $-CT-A-P-AG-Changementdefiltres etpré-filtres sur les systémes deventilation S-CT
Périodique
S S CT EVE P-AG - Entretien préventif lesS-CT)a

Périodique

SCT- pour chauffer s I'air aux niveaux 200a, 300 et400

=) §-CT-A-P-AG-Changementdefiltres et pré-filtres surles systémes deventilation S-CT
Périodique

=1 $-CT-EVE-P-AG - Entretien préventif (Changementdefiltre surles S-CT) afaire avantles événements
Périodique

S-CT-9A- Syste pour chauffer | Iair aux niveaux 200a, 300 et400

=] §-CT-A-P-AG-Changementdefiltres et pré-filtres surles systémes deventilation S-CT
Périodique

=) S-CT-EVE-P- AG - Entretien préventif(Changement defiltre sur les S-CT) afaire avantles événements
Périodique

S-GT-01A- Systéme de ventilation pour traiter l'air dustade

=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:

Périodique

=) §-GT-A-P- AG-Entretien préventifde S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend
Périodique

= §-GT A-P-AG- émes S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-02- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
=) S-GT-3M-P-AG-Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

= SGT A-P-AG- S-GT qui comprend:

Périodique
S-GT-02A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
S GT-3M P AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique
@ S-GT A-P-AG- émes S-GT qui comprend
Périodique

- S-GT-03- Systéme de ventilation pour traiter Iair dustade
=1 S-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique
= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-03A- Systéme de ventilation pourtraiter Iair dustade

=) S-GT-3M-P-AG-Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= S-GT( A-P-AG- émes S-GT qui comprend
Périodique

S-GT-04- Systéme de ventilation pour traiter Iair dustade

=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= S-GT A-P-AG- émes S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-04A- Systéme deventilation pour traiter I'air dustade

=) §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

5 S-GT A-P-AG- $-GT qui comprend

Périodique

S-GT-05- Systéme de ventilation pour traiter Iair dustade

=) §-GT-3M-P-AG-Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique
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= $-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-06- Systéme de ventilation pour traiter Iair dustade

=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= §-GT A-P-AG- émes S-GT qui comprend
Périodique

S-GT-06A- Systéme deventilation pour traiter I'air dustade
= S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:

Périodique
5 86T S GT qui comprend

Périodique

$-GT-07 - Systéme de ventilation pour traiter 'air dustade

= S-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= S-GT(l A-P-AG- émes S-GT qui comprend;

Périodique
S-GT-07A- Systéme de ventilation pourtraiter Iair du stade 2:M5-126-0 et 2:M5-126-0
= S-GT-3M-P-AG- Entretien préventif de S-GT qui comprend

Périodique

5 SGT A-P-AG- émes S-GT qui comprend:

Périodique

S-GT-08- Systéme de ventilation pourtraiter Iair dustade

=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= $-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-08A- Systéme de ventilation pour traiter |'air dustade

=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Periodique

@ S-GT A-P-AG- émes S-GT qui comprend:

Périodique

S-GT-09- Systéme de ventilation pourtraiter Iair dustade
=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique
sGT A-P-AG ¢mes S GT qui comprend

Periodique

S-GT-09A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade

=) §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

5 SGT A-P-AG- &mes S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-10- Systéme de ventilation pourtraiter Iair dustade

=1 $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

5 S-GT A-P-AG- émes S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-10A- Systéme de ventilation pour traiter |'air dustade
=) §-GT-3M-P-AG-Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

5 8GT A-P-AG- émes S-GT qui comprend:

Périodique

S-GT-11- Systéme deventilation pour traiter I'air du stade
=] S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique

= SGT( A-P-AG- émes S-GT qui comprend:

Périodique

S-GT-11A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade

=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= §-GT A-P-AG- émes S-GT qui comprend
Périodique
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Semaine de
= S-GT-12- Systéme de ventilation pour traiter 'air dustade
= S-GT-3M-P-AG- Entretien préventif de S-GT qui comprend
Périodique

= SGT( A-P-AG- émes S-GT qui comprend:

Périodique

S-GT-12A- Systéme de ventilation pourtraiter I'air dustade

= S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= $-GT(l A-P-AG- émes S-GT qui comprend:
Périodique

S GT 13- Systéme de ventilation pourtraiter Iair dustade

=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

3 S-GT A-P-AG- émes S-GT qui comprend:
Périodique

S-GT-13A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
=) S-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique

= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend
Périodique

S-GT-14- Systéme de ventilation pour traiter Iair dustade

=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

= S-GT A-P-AG S-GT qui comprend

Périadique
S-GT-14A- Systéme de ventilation pourtraiter Iair dustade
= S-GT-3M-P-AG- Entretien préventif de S-GT qui comprend
Périodique
= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend:

Periodique

S-GT-15- Systéme de ventilation pour traiter 'air dustade
= S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique

= 8GT A-P-AG- S-GT qui comprend:

Périodique

S GT15A Systémo doventilation pour traiter Iair dustade

=1 §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend
Périodique

S-GT-16- Systéme de ventilation pour raiter Iair dustade
=) S-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

= S-GT(l A-P-AG- émes S-GT qui comprend:

Périodique

S-GT-16A- Systéme de ventilation pourtraiter Iair dusstade

=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique
S-GT-17- Systéme de ventilation pourtraiter Iair dustade
=) §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique
= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-17A- Systéme deventilation pour traiter l'air dustade

=) §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend.
Périodique

= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique
S-GT-18- Systéme de ventilation pourtraiter Iair dustade
=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
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Périodique
5 SGT A-P-AG- S-GT qui comprend:

Périodique

S-GT-18A- Systéme de ventilation pour traiter 'air dustade

= $-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

B S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique

$-GT-19- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

= SGT A-P-AG- émes S-GT qui comprend:

Périodique

S-GT-19A- Systéme de ventilation pourtraiter I'ir dustade

=] S-GT-3M-P-AG- Entretien préventif de S-GT qui comprend
Périodique

= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend:

Périodique

S-GT-20- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade

=] S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= 8-GT A-P-AG- émes S-GT qui comprend:
Périodique

S-GT-20A- Systéme deventilation pour traiter 'air dustade
= S-GT-3M-P-AG - Entretien préventif de S-GT qui comprend
Périodique
= SGT A-P-AG- S-GT qui comprend:
Périodique

S-GT-21 - Systéme de ventilation pour traiter 'air dustade

=) $-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-21A- Systéme deventilation pour traiter I'air dustade
=) $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

5 S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-22- Systéme de ventilation pour traiter Iair dustade

=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= §-GT A-P-AG- émes S-GT qui comprend

Périodique

$-GT-22A- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade

= S-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= SGT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-23- Systéme de ventilation pourtraiter Iair dustade
=1 S-GT-3M-P-AG-Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique

= SGT A-P-AG- émes S-GT qui comprend;

Périodique

S-GT-23A- Systéme de ventilation pour traiter air dustade

=1 $-GT-3M-P-AG-Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= S-GT(N A-P-AG- émes S-GT qui comprend;

Périodique

S-GT-24- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade

=1 $-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

= SGT A-P-AG S-GT qui comprend:
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Périodique
S-GT-24A- Systéme de ventilation pourtraiter Iair dustade
= S-GT-3M-P-AG - Entretien préventif de S-GT qui comprend:
Périodique
=1 S-GT (Nettoyage) - A- P- AG - Nettoyage de systémes S-GT qui comprend:
Périodique
S-GT-25- Systéme de ventilation pour traiter I'air dustade
= S-GT-3M-P-AG - Entretien préventif de S-GT qui comprend:
Périodique
= 86T A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-25A- Systéme de ventilation pour traiter Iair dustade

=) $-GT-3M-P-AG-Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-26- Systéme de ventilation pourtraiter Iair dustade

=1 S-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

5 S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique
S-GT-26A- Systéme de ventilation pourtraiter 'air du stade
=] S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique
= S-GT-A- P- AG - Entretien préventifde S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend
Périodique
= SGT A-P-AG- S-GT qui comprend:
Périodique

S-GT-27 - Systéme de ventilation pour traiter Iair dustade

=1 §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-28- Systéme de ventilation pour traiter 'air dustade
=) $-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique

5 S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-29- Systéme de ventilation pour traiter Iair dustade
=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:

Périodique
@ S-GT A-P-AG- émes S-GT qui comprend:

Périodique

$-GT-50- Systéme de ventilation pour apporter deair neuf aux appareils detraitement d'air s-gt-26/27 /28/ 29 et 50
=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique
=] S-GT-A-P-AG-Entretien préventif de S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend
Périodique
sGT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique
S-GT-51- Systéme de ventilation pour apporter deair neuf aux appareils de traitementd'air pours-gt-22/23/24/25¢
=) §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique
=) S-GT-A-P- AG-Entretien préventif de S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend

Périodique

= SGT( A-P-AG- émes S-GT qui comprend:

Périodique
S-GT-62- Systéme de ventilation pour apporter de air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-18/19/20/21 et 52
=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:

Périodique
=) §-GT-A-P- AG-Entretien préventif de S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend

Périodique
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= $-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique
S-GT-53- Systéme de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-14/15/ 16 /17 et 53
=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique
=) §-GT-A-P- AG-Entretien préventifde S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend
Périodique
= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique
S-GT-54- Systéme de ventilation pour apporter de'air neuf aux appareils detraitement d'air s-gt-10/11/12/ 13 et54
5 SGT 3M P AG - Entrefien préventifde S GT qui comprend
Périodique
= S-GT-A-P-AG - Entretien préventifde S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend
Périodique
= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend:

Périodique
S-GT-55- Systéme de ventilation pour apporter de 'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-6/7/8/9 et 55
=1 S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique
5 S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique
S-GT-56- Systéme de ventilation pour apporter del'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-4 /5
=] S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique
= S-GT-A- P- AG - Entretien préventifde S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend
Périodique
= SGT A-P-AG- S-GT qui comprend:
Périodique

S-GT-57 - Systéme de ventilation pour apporter de 'air neuf aux appareils detraitement d'air s-gt-2/3 et 57
=1 S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend
Périodique
S-GT-A-P-AG - Entretien préventif de S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend
Périodique

SGT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique
S GT 88 Systeme de ventilation pour apportair neufsyst cond. d'air#s gt1
=1 §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique
S-GT-A-P-AG-Entretien préventif de S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend
Périodique
SGT A-P-AG- &mes S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-59- Systéme de ventilation pour apporter de lair neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-2a/3a/ 4a/5a
=1 $-GT-3M-P-AG - Entretien préventifde S-GT qui comprend:

Périodique

S-GT-A-P- AG- Entretien préventifde S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend
Périodique

S-GT( A-P-AG- émes S-GT qui comprend:
Périodique

S-GT-5A- Systéme de ventilation pour traiter Iair dustade
=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique
sGT A-P-AG- émes S-GT qui comprend

Périodique

S-GT-60- Systéme de ventilation pour apporter delair neufaux appareils detraitement d'air s-gt-6a/ 7a et 60
=) §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique
=] S-GT-A-P- AG-Entretien préventifde S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend

Périodique

= $-GT A-P-AG- émes S-GT qui comprend:

Périodique

S-GT-61- Systéme de ventilation pour apporter de 'aif neuf aux appareils de traitementd'air s-gt-6a/7a/8a/ 9a et61
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Semaine de 'année

= S-GT-3M-P-AG- Entretien préventif de S-GT qui comprend

Périodique
=] S-GT - A- P- AG - Entretien préventifde S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend

Périodique
= S-GT (Nettoyage) - A- P- AG - Nettoyage de systémes S-GT qui comprend:

Périodique
S-GT-62- Systéme de ventilation pour apporter de 'air neuf aux appareils detraitement d'air s-gt-12a/ 13a/ 14a/ 15a¢
= S-GT-3M-P-AG - Entretien préventif de S-GT qui comprend:

Périodique
=) S-GT-A-P-AG - Entretien préventifde S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend

Periodique
= S-GT A-P-AG- émes S-GT qui comprend:

Périodique
S-GT-63- Systéme de ventilation pour apporter delair neufaux appareils detraitementd'air s-gt-16a/ 17a/18a/ 19ae,
=] S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique
=) S-GT-A-P-AG- Entretien préventifde S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend

Périodique

= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique
S-GT-64- Systéme de ventilation pour apporter delair neufaux appareils detraitement d'air s-gt-20a/21a/22a/23a¢
=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique
=) S-GT-A-P- AG-Entretien préventifde S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend

Périodique
= 86T A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique
S-GT-65- Systéme de ventilation pour apporter deair neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-24a/25a/ 26a et 65
=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend

Periodique
=) §-GT-A-P- AG-Entretien préventifde S-GT nettoyage de surpresseurs qui comprend

Périodique
= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique
S-GT-66- Systéme de ventilation pourlasous-station 25kV S-1 (relié au TCAI 4:M1-130, 132, 134)
Filtres M- P-AG defiltres et prefiltre au besoin dans | bureau

Périodique
=) S-GT-3M-P-AG-Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique
= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique
S-GT-67 - Systéme de ventilation pourlasous-station 25kV s-3
= Filtres -M-P- AG- defiltres et , bureau salle

Périodique

=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= §-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique
SGT-68 pourl tation 25kV's-5
= Filtres - M- P-AG- filtres et bureau

Périodique
=) §-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend

Périodique
= S-GT A-P-AG- S-GT qui comprend

Périodique
SGT- pour tation 25KV S-6 (relié au TCAI-1:M2-69, 71,73)

=) Filtres -M-P-AG- defiltres et prefil dans || bureau
Périodique

=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= §-GT A-P-AG- émes S-GT qui comprend

Périodique




Echéancier de I'entretien préventif = ANNEE 2022

janvier février septembre octobre novembre décembre
Semaine de I'année
= S-GT-70 - Systéme de ventilation Poste 25 kV S-8 (relié au TCAl 3:M1-148, 150, 152)
= Filtres -M-P-AG-Ch tdefiltres et prefil dans| , bureau

Périodique

=) S-GT-3M-P-AG- Entretien préventifde S-GT qui comprend:
Périodique

= §-GT A-P-AG- émes S-GT qui comprend

Périodique

STAV5- extraction d'air

=) Filtres (Hotte de cuisine) -6M - P- MG - Inspection préventif. extinction
Périodique

STP-74.001 Hotp 86 dispositif TCA)

= Filtres (FMAN)-3M- P- AG - (FEV,MA|, AOUT, NOV) changement defiltres

Périodique
STP-86-010- Unité de traitement d'air pour les bureaux dela securité
= Billeterie Rotonde - 3M- P~ AG - (Février, Mai, Aodt, Nov) changement defiltres

Périodique

STP-86-017- Unité detva\tementd‘al_(Ratcnde)

= Grilles deventilation (critiques) - A- P- MG - Nettoyage des grilles d'alimentation etretour de points criiques

Périodique

STP-86-018- pourles hets

= Billeterie Rotonde - 3M - P- AG - (Février, Mai, Aolt, Nov) changement defiltres.
Périodique

STP-86-019- Ventiloconvecteur de larotonde (Chauffage)

=) Billeterie Rotonde - 3M- P- AG - (Février, Mai, Aot, Nov) changement defiltres
Périadique

STP-86-020- Ventiloconvecteur de larotonde (Chauffage)

= Billeterie Rotonde- 3M - P - AG - (Février, Mai, Aodt, Nov) changement defitres.
Périodique

STP-86-068- Climatiseur de p hets dela billetterie pat*b02010

= Billeterie Rotonde - 3M - P- AG - (Février, Mai, Aot, Nov) changement defiltres

Périodique
STP-86-069 - Climatiseur de piéce (Fenétre oumural) guichets de a billetterie.-alimente local p a1* 03010
= Billeterie Rotonde - 3M- P- AG - (Février, Mai, Aodit, Nov) changement defiltres
Périodique
STP-86-070- Climatiseur de p e lichets dela billettri pat*b03010
Billeterie Rotonde - 3M - P- AG - (Février, Mai, Ao(t, Nov) changement defiltres.

Periodique
STP-86-071- Climatiseur de piéce (Fenétre oumural) guichets delabillettrie.e.-alimente local p a1*b03010
=) Billeterie Rotonde - 3M- P~ AG - (Février, Mai, Aodt, Nov) changement defiltres

Périodique
STP-86-100- Systé t ¢ P.O (relié au TCA 10:M1-|
=) Billeterie Rotonde - 3M- P - AG - (Février, Mai, Aott, Nov) changement defiltres

Périodique

STP-86-101- Systéme de récupération de chaleur

=1 Billeterie Rotonde - 3M - P- AG - (Février, Mai, Aott, Nov) changement defiltres
Périodique

STP-86-102- Systéme de ventilation delabilletterie

= Billeterie Rotonde - 3M- P- AG - (Février, Mai, Ao(t, Nov) changement defiltres
Périodique

STV-67-027 - Systéme de ventilation de lasous-station électrique VIAU

=) Filtres -M- P-AG-Cl filtres et prefiltre au besoin dans bureau
Périodique

S-VCR-1- Systeme de ventilation du*clubreceveur'local s 000 003220

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

S-VCR-1A- Systéme de ventilation“clubreceveur’ local s 000 03a 220

=) Filtres (Janv, Avril, Juil, Oct) - 3M - P- AG - changement defiltres (Sept, Dec, Mars, Juin)
Périodique

=) §-400-HIV-P-AG - Entretien préventive hivernal detous les S-400 et S-300
Périodique

TP-1-Thermopompe TP-1. Prés delareception

= Filtres -M-P-AG-C defiltres et prefilt bureau




Echéancier de I'entretien préventif

Semaine de I'année
> Périodique
[ Uc1-U pour|

=) Filtres (FMAN)-3M- P- AG - (FEV,MA| AOUT, NOV) changement defiltres

, Périodique
[ Uc2-L P
=1 Filtres (F,MAN) -3 - P- AG - (FEV,MAI,AOUT, NOV) changement defitres
5 Périodique
[ UC3-L
=) Filtres (F,MAN) -3 - P- AG - (FEV,MAI, AOUT, NOV) changement defiltres

pour

pour

. Périodique
[£uea- L pour
= Filtres (F.MAN) - 3M- P~ AG - (FEV,MAIAOUT, NOV) changement de filtres
. Périodique
(=) VCSYVE421- pour chauffer et climatiser
=) Billeterie Rotonde - 3M - P - AG - (Février, Mai, Aott, Nov) changement defiltres
. Périodique

= VCSYVE423- Systéme de ventilation pour chauffer etventiler portique d'entrée dullll
= Billeterie Rotonde- 3V- P - AG - (Février, Mai, Aodt, Nov) changement defltres.
Périodique
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Echéancier de I'entretien préventif

Semaine de année
=) Esplanade -

=) Déneigement - M- P - (MG)OSE - Entretien hivernale exterieur (deneigement):
Périodique

15372 - Ligneuse

=) Stationnementinterieur et exterieur - Estival - Travaux généraux - peinture etnettoyage- Entretien préventif estival dustatio
Périodique

16052 - Ligneuse

=) Stationnementinterieur et exterieur - Estival - Travaux généraux - peinture etnettoyage- Entretien préventif estival du stetio
Périodique

Aire destationnement- Stationnementararrére [ Il

=) Stationnementinterieur et exterieur - Estival - Travaux géneraux - peinture - Entretien préventifestival dustationnementinte
Périodique

=) Stationnementinterieur et exterieur - Estival - Travaux généraux - peinture etnettoyage- Entretien préventif estival dustatio
Périodique

E100H03010- Aire paysager sentier Morgan

= Drapeaux - Estival - Préventif- OSE (Monteur demonteur) - Achaque année, pourlasaison estivale, fairele remplacementd
Périodique

E 100 H04 010 - Guérite entrée Viau P B1 & P B2 (grande)

=) Déneigement - 1M- P - (MG)OSE- Entretien hivernale exterieur (deneigement)
Périodique

E100H08020- pourlea;

=1 Déneigement - M- P- (MG)OSE- Entretien hivernale exterieur (deneigement).

Périodique
E100J01 010 - Aire extérieure entre PB et [ N
= Drapeaux - Estival - Préventif - OSE (Monteur demonteur) - Achaque année, pourlasaison estivale, fairele remplacementd
Périodique
E100J03 010 - Aire extérieure terrain de football
=) Déneigement - 1M- P- (MG)OSE - Entretien hivernale exterieur (deneigement):
Périodique
E£100L01010- DalleHalltouristiquj N
=1 Déneigement - M- P (MG)OSE - Entretien hivernale exterieur (deneigement):
Périodique
=1 E100L01 030 - Butée Y noro/
=) Déneigement - M- P- (MG)OSE- Entretien hivernale exterieur (deneigement):
Périodique
£ 100 M01 010 - Aire paysager entrée stationnement P-A1
=] Deneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien hivernale exterieur (deneigement):
Périodique
E 100 M01 011 - Accés stationnement PA2 (P2 4141 Pierre-de coubertin)
=) Déneigement - 1M - P~ (MG)OSE - Entretien hivernale exterieur (deneigement):
Périodique
E100 M01 012 - Acces stationnement PA1 (P 1 4545 Pierre-de Coubertin)
=) Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien hivernale exterieur (deneigement):
Périodique
E
=) Déneigement - 1M- P - (MG)OSE- Entretien hivernale exterieur (deneigement).

Périodique

E 100 P01 010 - Aire paysager Pie-IX/Sherbrooke

=) Déneigement - 1M - P~ (MG)OSE - Entretien hivernale exterieur (deneigement):
Périodique

E 100 P01 011 - Accés stationnement PA3 (P3 2727 Pie-Xi)

=) Déneigement - M- P- (MG)OSE - Entretien hivernale exterieur (deneigement):
Périodique

E 100 P01 012 - Accés stationnement P A4 (P4 4200 Sherbrooke Est)

=) Déneigement - 1M- P- (MG)OSE- Entretien hivernale exterieur (deneigement):
Périodique

E100Q01010- Dalleviaduc Sherbrooke

=) Déneigement - M- P - (MG)OSE - Entretien hivernale exterieur (deneigement):
Périodique

H100FF4010 Hall

=] Tapis - DES- P- OSE(MG) - Enlever les tapis d'hiver aux entrées suivantes:
Périodique
= Tapis -HIV- P~ OSE(MG)- Installation des tapis 'hiver aux entrées suivantes

Périodique
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Echéancier de I'entretien préventif

Semaine de 'année

N 100 EO7 010 - Réception accueil CSPO

=1 Tapis - DES- P- OSE(MG) - Enleverles tapis d'hiver aux entrées suivantes:
Périodique

=1 Tapis - HIV- P~ OSE(MG) - Installation des tapis d'hiver aux entrées suivantes
Périodique

PA1%D02090- Corridor decirculation sécurité

= Tapis - DES- P- OSE(MG) - Enleverles tapis d'hiver aux entrées suivantes:
Périodique

= Tapis- HIV-P- OSE(MG) - Installation des tapis d'hiver aux entrées suivantes
Périodique

PA2*QR1010-Réception bureau locatif

= Tapis - DES- P- OSE(MG) - Enlever les tapis d'hiver aux entrées suivantes:
Périodique

=) Tapis - HIV- P~ OSE(MG)- Installation des tapis d'hiver aux entrées suivantes
Périodique

PA3*A33600-

= Déneigement - M- P~ (MG)OSE - Entretien hivernale exterieur (deneigement):

Périodique

RAT* C01020 - Vestibule du Stationnement et [l

=) Tapis - DES- P~ OSE(MG)- Enleverles tapis d'hiver aux entrées suivantes:
Périodique

=1 Tapis - HIV- P~ OSE(MG) - Installation des tapis d'hiver aux entrées suivantes
Périodique

RA1*C01 330 - Vestibule de la Rotonde

= Drapeaux - Estival - Préventif - OSE (Monteur demonteur) - Achaque année, pourlasaison estivale, fairele remplacementd
Périodique

Secteur 100 -

= Déneigement - 1M- P~ (MG)OSE - Entretien hivernale exterieur (deneigement)
Périodique

Secteur 300 -

=) Déneigement - 1M - P- (MG)OSE - Entretien hivernale exterieur (deneigement)
Périodique

Secteur 700 -

= Drapeaux - Estival - Préventif- OSE (Monteur demonteur) - Achaque année, pourlasaison estivale, fairele remplacementd
Périodique

ANNEE 2022
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février mai

6 [ 7 [ [ W[ =[G ]| w]7 #]w[H]=

|2[28]24]25

juillet septembre

novembre

G GEIEIEIE]



